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3.電気保安技術者

建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による

　※風速（Vo＝　　　　　）

　※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　※積雪区分　建告示第1455号　別表（　　）

※適用する　　　　・適用しない (1.3.3)

　また、収集･運搬･中間処理･最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

　・引渡しを要するもの

　・再生資源の利用を図るもの

※別紙解体工事仕様書による　　・構外搬出適正処理 (1.3.8)

(1.3.5)

[1.2.2]

※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）

・適用しない

　防水改修工事

(1.6.2)

技能検定作業

調査範囲及び調査方法　　　※図示

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　※図示　　　・　

(1.5.2)

(1.5.3)

　・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水工事作業

　・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

　・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

　外壁改修工事

　建具改修工事

　内装改修工事

　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　　・ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業

　塗装改修工事

　石工事

　植栽工事

　耐震改修工事

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ

2.品質計画

5. 発生材の処理等

6. 特別な材料の工法

8. 技 能 士

7. 施工数量調査

4.条件明示項目 ・現場説明書による

適用工事種目

　・FRP防水工事作業　　 　・左官作業  　・内外装板金作業

　・左官作業　　・ﾀｲﾙ張り作業　　・建築塗装作業

　・ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ工事作業　　・ｶﾞﾗｽ工事作業　　・自動ﾄﾞｱ施工作業

　・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　・鋼製下地工事作業

　・壁装作業　　・大工工事作業　　・ﾀｲﾙ張り作業

　・建築塗装作業

　・鉄骨組立作業　　・型枠施工作業　　・とび作業

　・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

　・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ工事作業　工事

　・石張り作業

　・造園工事作業

　④旧JASのFco規格品

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示　　　　・設計GL=現状GL

9.設備工事との取合い

10.設計GL

Ⅰ  工事概要

１．工事場所

２．敷地面積（㎡）

３．工事種目

建　物　別 種　別 構　造 階　数 梁間(ｍ) 桁行(ｍ) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)

[1.5.9]

測定物質

測定個所(室)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　個所

　　※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

化学物質の室内汚染濃度指針値

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

0.08ppm 0.07ppm

ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ

0.20ppm

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

0.88ppm

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

0.04ppm

ｽﾁﾚﾝ

0.05ppm

備　考

測定方法　　　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ法（拡散法）　　　・ｱｸﾃｨﾌﾞ法（吸引法）

　　　　　　　　検査機関

　　　　　　　　※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者

※作成する

　　　　　　　　・マイクロフィルム（ｱﾊﾟｯﾁｬｰｶｰﾄﾞ付）

　　作成方法　　※原図　　用紙　　（※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰA1　　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　作図方法（※CADで作成し出力　　・　　　　　 　 　　）　

(1.8.1～1.8.3)(表1.8.1)

　※完成図（※設計図書で示したもの全て　　　・標仕表1.7.1による　　・監督員の指示による）

　　　　　　　　※CADデータ（※CD-R（2部)　　・　　　　　）

　　　　　　　　※製本（原図の青焼き、見開きA1版（1部））

　※保全に関する資料（2部）

下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

撮　影　箇　所　数分　類・規　格 写真のサイズ（㎜）部　数

・ カラースライド

・ パネル（木製枠）

※ カラー写真  外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

※ ｷｬﾋﾞﾈ版  ・ｻｰﾋﾞｽ版

※ 半切　　・ 全紙※2　　・　

 外部（　　）内部（　　）

※1　　・　 　24×36以上

※2　　・　

※2　　・　

※ 電子データ ※428万画素以上

※350dpi以上

電子データは、ﾌｨﾙﾑｽｷｬﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、

CD-Rにて提出とする。

撮影業者　　　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者

　(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　(3)安定的な供給が可能であること

　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること

　これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外

部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。

　また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員

の承諾を受けた材料とする。

第　三　種

　①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

　③旧JISのEo規格品

　③下記表示のあるJAS規格品

　ａ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用

　ｂ．接着剤等不使用

　①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

規　制　対　象　外

  建築材料等

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の(1)から(5)を満たすものとする。

　(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

　(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、

　(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

 　　ﾕﾘｱ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(3)接着剤はﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ

 　　ﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少

ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

　②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

　ｃ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用

　ｄ．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

　ｅ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用

　ｆ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

　②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

仮
設
工
事

２

11.化学物質の濃度測定

12.完成図等

13. 完成写真

14.建築材料等

15.化学物質を発散する

　※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　※ﾄﾙｴﾝ　　※ｷｼﾚﾝ　　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ｽﾁﾚﾝ

改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

　図面名称　改修特記仕様書（１）

   規　模　 　 ※10㎡程度　　・20㎡程度　　・　

※ 設ける(・既存建物の一部を使用する　　※構内に設置する)　　・設けない4. 監督職員事務所 (2.4.1)(表2.4.2)

構内既存の施設　　※ 利用できない　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）5. 工事用水

構内既存の施設　　※ 利用できない　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）6. 工事用電力

３

防
水
改
修
工
事

　なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿

（最新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする。

１）養生の方法等

材料、撤去材等の運搬方法 [表 2.2.2]

種別　 ( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種  ・Ｅ種 )

                Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　） 　　　

                Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　） 

・防護シートを設置

種別　 ( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種          )

足場その他

・外部足場 [表 2.2.1]                                             ・ E 種

 [2.2.1]1

既存部分の養生2

   ・既存部分　　　養生の方法　（※ビニルシート等　・　　）

   ・既存家具等　　養生の方法　（※ビニルシート等　・　　） 

                                 保管場所　　（・図示　・　　） 

   ・備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　）  

２）仮設間仕切りの種別と材質等

仮設間仕切

３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

１）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　・図示　

3

充填材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k　（厚：50mm以上）

充填材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k　（厚：50mm以上）

施工数量調査1 [1.5.2～3]

調査範囲　・図示の範囲 　

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

調査報告書　提出部数　・２部　・ 

調査方法　・図示　・ 

降雨等に対する養生方2 [3.1.3]

※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)～(3)による。 ・ 法（とい共）

　　　　　　　　　　　　　　　 　・行わない

　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　・行わない

露出防水層表面の仕上げ塗装除去 　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X） 

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

[3.2.3,4,6]3 既存防水の処理

既存防水層の下地補修4 [3.2.6]

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　

P0S工法及びP0SI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等

の補修及び処置 　※改修標準仕様書3.2.6(d)(3)(ⅶ)①～③による　・ 

・ Ａ－１

※ Ａ－２

種別

・ Ａ－３ 

断熱材

アスファルト防水 [3.3.2～4,3.3.5]

工法 絶縁用ｼｰﾄ 立上り部の保護 

・Ｐ２Ａ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ１ＢＩ
・Ｔ１ＢＩ

・ Ｂ－１

※ Ｂ－２

・ Ｂ－３ 

・ ＡＩ－１

※ ＡＩ－２

・ ＡＩ－３ 

・ ＢＩ－１

※ ＢＩ－２

・ ＢＩ－３ 

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾙｨﾙﾑ 

  厚さ0.15mm以上 

・ 

・乾式 保護材 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ 押え 

・れんが 押え 

（材質）

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

屋根保護防水 　

  防水層の種別 

施工箇所

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 

70g/㎡程度 

・ 

5

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 　

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・ 

屋根露出防水 　

  防水層の種別 

平場の保護コンクリートの厚さ

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　

　床タイル張り　※水下　60mm以上　

・乾式保護材 　

　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。 

（品質・性能） 

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

脱気装置の種類及び設置数量 　

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい

位置　※図示　・ 

  ※アスファルトルーフィング類製造所の指定による　

屋内防水 　

種別 施工箇所工法 備考

・Ｐ２Ｅ ※Ｅ－２

・Ｅ－１・Ｐ１Ｅ 保護層　　・設ける

　　　　　・設けない

押え金物の材質及び形状

屋根排水溝　※図示　

改質アスファルト

シート防水

6

  防水層の種別 

種別 断熱材工法

・MA4S

・P0AS

・M4ASI

・M3AS

・M3ASI

・P0ASI

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

施工箇所

[3.4.2]

改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

  ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

脱気装置の種類及び設置数量 　

  ※改質アスファルトシート製造所の指定による　・ 

備考

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

防湿層

  ・設ける 

  ・設けない 

高日射反射率

防水の適用

      

      

      

押え金物

  ※改質アスファルト製造所の仕様による

ルーフィングシート

防水

合成高分子系7

  防水層の種別 

種別 断熱材工法
箇所

[3.5.2][表3.5.1、2]

塗料

ルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.2による　・ 

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・ 

脱気装置の種類及び設置数量 　※ルーフィングシート製造所の指定による　・ 

既存防水下地がPCコンクリート部材の場合の処理 　

  目地処理　・行う（工法　　　　　　　　　　　　　） 　

　        　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 

備考

脱気装置 

改修用ドレン 

脱気装置 

脱気装置 

脱気装置 

高日射反射率
防水の適用

仕上施工

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

　入隅部の増張り　・行う（S-F1,SI-F1の場合) 

　        　　　　・行わない

    ・適用しない 

改修用ドレン 

塗膜防水

種別工法 備考

・L4X

・P1Y

・

※Y-2

・X-2

※X-1

・

施工箇所

[3.6.2]

・P0X

・P2Y

仕上塗料

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

※X-2

・X-1

・

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・

※Y-2

脱気装置の種類及び設置数量　 　※主材料製造所の指定による　・ 

高日射反射率
防水の適用

      

      

      

      

・AS-J2

・AS-T4

・ASI-T1

・AS-J4

・AS-T2

・AS-T1

・AS-T3

・AS-J3

・ASI-J1

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

  ・設ける 

  ・設けない 

・S4S

・S3SI 

・S3S

・P0SI 

・S4SI 

・S-F2

・S-F1

・SI-F2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・S-M3

・S-M1

・SI-M1

・P0S

・S-M2

・S-M2

・S-M3

・M4S

・SI-F1

・M4SI 

・SI-M2

　　※適用する （建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（・1　・1.15　・1.3）倍の

風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

脱気装置   ・設ける　・設けない 

改修用ドレン   ・設ける　・設けない  

保護層   ・設ける　・設けない 

脱気装置   ・設ける　・設けない    

保護層   ・設ける　・設けない 

　窯業系パネル：

　　　　　　　　したもの。 

　無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生

種別 断熱材工法 仕上塗料 備考

・Ｍ４Ｃ

・Ｐ０Ｄ

・Ｍ３ＤＩ

（材質）

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

種類 使用量

※D-2

・D-1

・D-4

・D-3

※C-2

・C-1

・C-4

・C-3

※DI-2

・DI-1

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

施工

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける 

・設けない 

箇所
反射率
防水の

高日射

適用

   

   

   

8

種　別

※ C 種

・ A 種

・ B 種

・ せっこうボード（9.5mm）

・ 合板（9.0mm）

仕上げ（厚さmm）

　単管

・ 木

・ 軽量鉄骨

下　地

防炎シート

・ 無し

・ 片面

塗　装 充填材

※ 合板張り程度※ 木製 ・ 無し

・ 片面

仕上げ材　質 塗　装

・ 

・ 

充填材

・無し

    た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 

２）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与え

　[2.3.2][表 2.3.1]

（材質）

※JIS A 9511によるＡ種硬質

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板2種

1号又は2号で透湿係数を除く

規定に適合するもの 

（材質）

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

（材質）

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

※JIS A 9511によるA種押出

法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温

板3種b（ｽｷﾝあり） 

適合するもの

係数を除く規定に適合するもの又は

A種押出し法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保

温板

保温材の密度及び熱伝導率の規格に

※JIS A 9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

※JIS A 9511によるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

保温材の保温板2種1号又は2号で透湿

※JIS A 9511によるＡ種硬

質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

2種1号又は2号で透湿係数を

除く規定に適合するもの 

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの

   別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方

   式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

※無し

※無し

 [2.3.1]

   ・既存ブラインド、カーテン等　養生の方法　（・ビニルシート等　・　　）

・内部足場　　種別　（ ※ きゃたつ、足場板等　・ステージング足場）

改修

図面番号年月日 図面総枚数

Ａ－０１

ＣＨＥＣＫＥＤ ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

東御市

改修工事

東御市鞍掛198番地　他　市民病院

市民病院 RC(一部SRC) 2 10,517.33 同一棟

敷地全体12,076.20

R4・3

東御市民病院空調設備等更新工事　仕様書

４．特記事項

　　　　影響が極力生じないよう十分に配慮すること。

　（１）建物を使用しながらの工事であるため、施設利用者及び執務者に対する安全性の確保、建物利用上の

　　　　ように対応すること。

　（２）工事に係る資材等の搬出入については、施設管理者と詳細に打合せの上、施設利用者等と交錯しない

　（３）工事着手に先駆け、電気系トラブル対応事前点検を行うこと。

1. 適用基準等

章 項　　目 特　　記　　事　　項

・工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

一
般
共
通
事
項

１

・長野県建築工事の手引　　　　　　　　　　　　　長野県建設部施設課監修 

Ⅱ 建築改修工事仕様

・長野県建設リサイクル推進指針

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 　 建設省建設経済局建設業課･住宅局建築指導課監修

　　　仕様書を適用する。

　（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　  印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修

　　　 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書

　（３）特記事項に記載の ( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（４）特記事項に記載の [ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（５）特記事項に記載の < . . >内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　工事標準仕様書 (建築工事編 )(平成25年版)」 (以下、「改修標仕」という。)による。

　　　(建築工事編 )(平成25年版)」 (以下、「標仕」という。 )、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説 (平成

　　　24年版)」 (以下、「解体共仕」 )による。

　（６）設計図中に表記してあるメーカー名、商品名は参考品番であり、同等品以上を使用可とする。

・建築工事標準詳細図 　　 　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

・敷地調査共通仕様書　　　  　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(最新版)

・建築構造設計基準　　　　　　　　　　　 　　　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

・公共建築改修工事標準仕様書　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

・公共建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

・木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修(最新版)

・建築物解体工事共通仕様書・同解説　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修(最新版)

　（４）工事期間中の埃対策、着工前清掃、現状確認を行うこと。

　（６）資材搬入車両等の入退車時、クレーン作業時等には、誘導員を適切に配置すること。

　（５）著しい騒音の発生する工事作業は、監督員並びに施設管理者と協議の上施工すること。

　（７）入院患者及び救急患者の受入れがあるため、工事係るトラブルには 24時間対応すること。



図面名称

工事名 図面番号

年月日

検　印　欄

５

建
具
改
修
工
事
　 ６

内
装
改
修
工
事
　

・ アルミニウム製建具

建具の種類

・ ステンレス製建具

・ 鋼製軽量建具

改修工法

見本の製作等3

1

・ 鋼製建具

撤去工法かぶせ工法

・

・

・

・

・

・ 外部

・ 内部

・

・

・

・

・

 [5.1.3]

適用箇所

・ 建具表による　・ 

防犯建物部品4  [5.1.7]

ー ・・ 樹脂製建具

 [5.1.5]

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

                  ・納まり等がわかる程度のもの

新規に建具を設ける場合 

　壁部分の開口の開け方　※図示　・ 　

  新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・ 

防火戸2 [5.1.4]

・適用する　適用箇所（・建具表による　・　　　　） 

・適用しない 

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

・適用しない 

アルミニウム製建具 　[5.2.2、4、5][表 5.2.2]5

  外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

性能等級

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

枠の見込み寸法　　・建具表による　

表面処理 

                   皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　） 

                   着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 

  外部に面する建具　・B-1種　・B-2種  ・ 　

  屋内の建具　　　　・C-1種　・C-2種　・ 

                   皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　） 

                   着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

結露水の処理方法　・図示　・ 

水切り板、ぜん板　・図示　・ 

網目材種種類

※16～18メッシュ 

線径

・ 

※0.25mm以上※合成樹脂製 ・防虫網

・防鳥網

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・ステンレス(SUS316)製 

ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法15mm

・ 

  外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（・Ｔ－１　・Ｔ－２）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（・Ｈ－４・Ｈ－５・　　）

性能等級

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

樹脂製建具6

枠の見込み寸法　・建具表による　・ 

表面色　※標準色　・特注色 

水切り板、ぜん板　　※図示　・  

　[5.2.3]

鋼製建具 　[5.2.2][5.4.2～4][表 5.4.2]7

  簡易気密型　・適用する

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

性能等級

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　   　

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

              材料      めっき付着量

・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

            厚さ

・JIS G 3317（溶融亜鉛-5％アルミニ

※Z12又はF12　 ・標準仕様書表5.4.2による

・

　ウム合金めっき鋼板）

※ Y08　

鋼板

鋼製軽量建具  [5.2.2][5.5.2～4]8

鋼板　※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　・カラー鋼板 

鋼板の厚さ　・改修標準仕様書表5.5.1による　

召合せ、縦小口包み板の材質　※鋼板　・ 

性能等級

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

ステンレス製建具  [5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～4]9

性能等級

 　　　　　　　　　　　　 　　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　　 ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　 　　

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板（屋外）　・SUS430J1L、SUS443J1、SUS304　・ 

鋼板（屋内）　※SUS430、SUS430J1L、SUS443J1、SUS304　・ 

表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ　・ 

建具用金物  [5.7.2、3]10

金物の種類・見え掛り部の材質等　※改修標準仕様書表5.7.1による　・　

樹脂製建具に使用する丁番　※改修標準仕様書表5.7.3による　・ 

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置　・建具表による　・ 

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

・錠前類 【レバーハンドル】

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

・クローザ類

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

（品質）

　工事建築材料等品質性能表による

　工事建築材料等品質性能表による

　工事建築材料等品質性能表による

自動ドア開閉装置 　[5.8.2、312

 自動ドア      性能

・SSLD-1 

   凍結防止

・SSLD-2 

※改修標準仕様

・行う 

（適用箇所は 

・DSLD-1 ・

・DSLD-2 

・SWD-1 

・SWD-2 

・図示

・適用する 

・適用しない 

     防錆

・行わない 

　建具表による） 

      センサーの種類

・マットスイッチ 

・光線（反射）スイッチ 

・熱線スイッチ 

・音波スイッチ 

・光電スイッチ 

・電波スイッチ 

・タッチスイッチ 

・押しボタンスイッチ

・ペダルスイッチ 

・多機能トイレスイッチ 

書表5.8.1による

・

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

自閉式上吊り引戸装置 　[5.9.3]13

性能　　　※ 改修標準仕様書表 5.9.1 による　

（試験）

　工事建築材料等品質性能表による

重量シャッター 　[5.10.2、3]14

開閉機能による種類　※ 上部電動式（手動併用） ・ 上部手動式　

一般重量シャッターのシャッターケース　　・ 設ける　・ 設けない　　

・ 屋内用防火シャッター

・ 屋内用防煙シャッター

・ 外壁用防火シャッター

・ 一般重量シャッター

シャッターの種類

耐風圧強度 (           ) N/m

耐風圧強度 (           ) N/m
2

2

　　　　　　　　　　　耐風圧強度

スラット及びシャッターケース用鋼板

軽量シャッター [5.11.2～4]15

開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用） 

耐風圧強度（　　）N/㎡ 

スラットの材質 

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 

  ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板） 

     めっき付着量（※AZ90　・　　　　　） 

     めっき付着量（※Z06又はF06　・　　　　　） 　

スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形 

オーバーヘッドドア [5.12.2、3]16

    セクション材料 耐風圧 区分

      による区分 

  ガイドレール 

※スチールタイプ 

(Pa) 

※溶融亜鉛 

・アルミニウムタイプ ・100 

・ファイバーグラスタイプ 

※バランス式 

・電動式 

開閉方式    収納形式

  による区分 

・スタンダード形 

・ローヘッド形 

・ハイリフト形 

・バーチカル形 

・125 

による区分      の材質 

・ステンレス鋼板 

　めっき鋼板 ・チェーン式 

・75 

・50 

ガラス [3.7][5.13.2～4][表5.13.1]17

         品種

・フロート合わせガラス

                構成種類

・熱線吸収、フロート板合わせガラス 

・網入磨き合わせガラス

・Ⅰ類

・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 

・フロート板合わせガラス 

      性能

・網入磨き、フロート板合わせガラス 

・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス 

・合わせガラス

・Ⅲ類 

材料板ガラスによる種類

・フロートガラス

                  種類

・熱線吸収強化ガラス 

・型板ガラス

・Ⅰ類　・Ⅲ類・フロート強化ガラス 

      性能

・型板強化ガラス

・強化ガラス

               品種

・熱線吸収フロート板ガラス

      性能

・熱線吸収網入磨き板ガラス

・ブルー　・グレー　・ブロンズ・１種　　・２種

             色調

・熱線吸収板ガラス

                         品種

・断熱複層ガラス

  断熱性

・２種

・日射熱遮へい複層ガラス

U1 ・１種

 日射熱遮へい性

・４種

・複層ガラス

・３種

・５種

U2 

・U-3-1　・U-3-2 

E4

E5 

                         品種

・熱線反射ガラス 　　

日射遮へい性

・２種

  色調（・ブロンズ　・シルバー） 

A種・１種

     耐久性

・熱線反射ガラス

・３種

・A種　・B種

B種

  色調（・ブルー　・グレー） 

・高性能熱線反射ガラス 　　

反射被膜面　・内面　・外面 

映像調整　　・行わない　・行う  

            材料板ガラスによる種類の名称

・フロート倍強度ガラス

・熱線吸収倍強度ガラス

              -

             色調

・倍強度ガラス

・ブルー　・グレー　・ブロンズ

      建具の種類

アルミニウム製

         ガラス留め材

・ガスケット 　

鋼製及び鋼製軽量

※改修標準仕様書表5.13.1による ・シーリング材 

　　 ガラス溝の大きさ(mm)

・シーリング材 

ガラスの留め材及び溝の大きさ

  ・グレイジングチャンネル形 

・図示 

・ 

  ・ 　

ステンレス製

  ・ 　

・シーリング材 

  ・ 　

・図示  ・ 

・図示  ・ 

ガラスブロック

ｸﾘｱ

・

 平積み

※8～15 

・ 

　[5.13.5]

乳白

  色調  表面

  形状
  呼び寸法  厚さ

      目地幅(mm)

  曲面積み

  伸縮調整 

  目地(mm) 
防火性能

※無し

・有り 

外側 ※15以下 

　　 ・  

内側 ※6以上 

　　 ・  

・15～25

※6m以下ごとに

  10～25 

・図示  

・ 

・正方形

・長方形

80

・95 

・125 

95

80

95

・95 

・125 

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　　） 　　　　　　　　　　

　                    ・設けない 

力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS304)　・ 　　　

      寸法　※径5.5mm　・ 　　　

      形状　※はしご形状複筋及び単筋　・ 

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　） 

金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　・アルミニウム製 

　　　　　　　　　寸法　・図示　・ 　

　　　　　　　　  形状　・図示　・ 

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 　

18

・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

ガラス用フィルム19

性能値名称

・ガラス飛散防止フィルム　　 ※ 内張り　・外張り

張り面

飛散防止率Ｄ１

・日射調整フィルム

　工事建築材料等品質性能表による

※改修標準仕様

・

書表5.8.2による

　[5.3.2～5]

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　・行わない

網戸等

ガラス　※複層ガラス　

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

                  ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 　

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・ 

※改修標準仕様書表5.13.1による 

※改修標準仕様書表5.13.1による 

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対

                応した工法） 

    ・適用しない 　　※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示　

・

品質　JIS A 5759による

ＧＳ

種類

鍵11

マスターキー　・製作する　・製作しない 　・既存のマスターキーに合わせる 

その他の鍵　　※各室３本１組　・ 

鍵箱　　　　　※無　・有 

[5.7.4] 

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

ビニル床シート等の除去　　　※ 仕上げ材のみ（接着剤とも）

合成樹脂塗床材の除去工法　

改修後の床の清掃範囲　　　

・ 下地モルタルとも（・ 図示の範囲　・除去範囲全て）

※ 既存のまま　・ 図示

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

既存床の撤去及び

下地補修

2

改修範囲1

 [6.2.2]

 [6.1.3]

                            ・ 機械的除去工法　・ 目荒し工法

コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂

モルタルは、4章外壁改修工事による。

　　　　　　　　　　　※ 改修箇所の室内　

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

3 [6.3.2]既存壁の撤去及び

下地補修

  ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

 （塗り厚25mmを超える場合の補修　・行う　・行わない） 

4 [6.5.1]木下地等の表面仕上げ

  ・図示 

表面仕上げの種別 適用箇所

 ・Ｄ種

 ・Ａ種

 ・Ｃ種

 ※Ｂ種

5 製材

  施工箇所       等級 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

   樹種 　  含水率

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

  施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

   樹種

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

  施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

   樹種

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

  施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

   樹種 含水率

（　　　　） 

(mm)
 寸法

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　）

 防虫処理

※ 2 級

　　　形状

　　　形状

※ 2 級

※ 2 級

(mm)

(mm)
 寸法

(mm)
 寸法

      等級

      等級

※ 1 等

※ 1 等

※ 1 等

 　　材面
    の品質

　　　形状

※ A種・ B種

　  含水率

※ A種・ B種

　  含水率

※ A種・ B種

 寸法

 造作材の場合 

（※A種 ・B種） 

 難燃処理

※A種・B種

・

[6.5.2]

※ A種・ B種

※ A種・ B種

※ A種・ B種

※ A種・ B種

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

    施工箇所 　　　　　　見付け材面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

  樹種

※１等　　

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

※１等　　

※１等　　

    施工箇所  見付け材面の品質
の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　※１等　　

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

の厚さ(mm)
化粧薄板

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

    施工箇所 　見付け材面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

  樹種
　(mm)
　寸法

　　　含水率

施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

      含水率

※Ａ種 ・Ｂ種 

施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

造作用集成材

の厚さ(mm)
化粧薄板 見付け材

面の品質

      含水率
の厚さ(mm)
化粧薄板見付け材

面の品質　(mm)
　寸法

             施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

の厚さ(mm)
化粧薄板

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

[6.5.2]

※１等　　

※１等　　

6

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

※Ａ種 ・Ｂ種 

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

Ａ－０２

東御市

改修特記仕様書（その２） R4・3

東御市民病院空調設備等更新工事



図面名称

工事名 図面番号

年月日

検　印　欄

施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

(mm)
厚さ

 防虫処理

※1類

  表板
の程度
 接着

※2等以上 ・1等

※C-D以上

※5.5

・ ・2類

・

の樹種名 　 板面の品質

広葉樹

針葉樹

難燃処理 防炎処理

・普通合板

施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

(mm)
厚さ

・構造用合板

防虫処理

※１類

の樹種名
  表板

の程度
 接着

※C-D以上

  　　 施工箇所 (mm)
厚さ

・パーティクルボード

※P又はM

※12

・

強度等級

※13タイプ

　　難燃性　 接着剤　曲げ強さ

       施工箇所
　　　(mm)

　　厚さ

・構造用パネル

　　                    等級

床張り用合板等

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

[6.5.3] [6.8.2] [6.9.3] [6.11.4,5]接着剤

[6.5.5]防腐・防蟻処理

・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材 　　

　　　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・特類 ・

※2級以上

・1級

  等級 板面の品質

※15

・ ・ ・

[6.5.2]
ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

 係数比
有効断面

 による区分  による区分  による区分
     表裏面の状態
     による区分

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外  ・    

　　保存処理性能区分

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

                適用部位

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

                          処理の方法

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる　

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる　

     適用部位

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる　

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐、防蟻処理 　　

　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

8

9

10

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

[6.5.2]

    施工箇所 　　　　　　　表面の化粧加工 の適用
間伐材等

・　　　・有り（加工　・天然木加工・塗装加工）

　(mm)
　厚さ

 防虫処理

・無し（等級：　　　　　　）

「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

    施工箇所 　　　　　表面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

　(mm)
　厚さ

・無し（　　　　　　　　　　）

・有り

 防虫処理  含水率

※14%以下

造作用単板積層材

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

(加工・天然木加工・塗装加工)

7

軽量鉄骨天井下地

      周辺部の端からの間隔　・図示　・ 

野縁等の種類

[6.6.2～4]

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

      野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・ 

　屋外（※ 25 形　・ 19 形）　屋内（※ 19 形　・ 25 形）

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 　

      野縁の間隔　・図示　・  

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合 

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合 

・天井のふところが3.0mを超える場合 

・天井下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強箇所　※図示　・ 　

  補強方法　※図示　・  

  補強方法　※改修標準仕様書6.6.4(h)(1)(2)による　

　補強方法　※図示　・ 

　補強方法　※図示　・ 

ビニル床シート

   発泡層の

   発泡層の

工法　　※ 熱溶接工法　・ 突付け（施工箇所：　　　　　　　　　）

・無地

JIS 記号

※FS

種類 色柄 厚さ(mm)

・無地・

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄 

・柄物

・

特殊機能

・帯電防止 

・防滑性 

・耐動荷重性 

・耐薬品性 

　 ないもの

   あるもの

備考

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

施工箇所

・

[6.8.2,3]

・ＦＴ

施工箇所JIS記号 色柄 厚さ(mm)

※ 2.0・ 無地

・ 無地

ビニル床タイル

・ ＦＯＡ

・ ＫＴ

・ 柄物

・ 柄物

寸法

　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

備考

・ 2.5

・ 3.0

・ 2.0

・ 3.0

・ 

特殊機能

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・ 無地

・ 柄物

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

  防滑性　　・ 

[6.8.2]

材質　　　・軟質　　・硬質 

厚さ(mm)　※1.5以上　・ 

ゴム床タイル　
色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

ビニル幅木 [6.8.2]

[6.8.2]

・タイルカーペット

・ カット・ループ併用

・ カットパイル

※ ループパイル

パイル形状 総厚さ（mm）

※ 6.5

・・・ 第二種

※ 第一種

種別 寸法 備　考

カーペット敷き

・ 織じゅうたん

 種別   パイル形状        帯電性

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

・適用する 

（性能： ※人体帯電圧 

     織り方  色柄等   備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ・ｳｨﾙﾄﾝ ｶｰﾍﾟｯﾄ 

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ 

・無地 

・柄物 

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰ ｶ-ﾍﾟｯﾄ ・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 (標準品) 3kv以下 ・ 　　 ）

・適用しない 

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

下敷き材　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm　

[6.9.3～4] [表6.9.1]

・ タフテッドカーペット

  　　パイル形状         帯電性

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

・適用する 

（性能： ※人体帯電圧 

ﾊﾟｲﾙ長さ（mm） 　　 工法   備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ・5～7　・ 

・4～6　・ 

※全面接着工法 

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 工法  

・4　　 ・  

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 

3kv以下 ・ 　　 ）

・適用しない ・ 

・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

下敷き材(グリッパー工法の場合)　

 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm 　・ 

・ニードルパンチカーペット 

  厚さ（mm）（　　） 

　          ・適用しない 

  備考（　　　　　　） 

タイルカーペットの敷き方　　平　　場　※市松敷き　・模様流し　・　　  　　

　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・ 

見切り、押え金物　・適用する（材質、形状等　※図示　・　　　　　）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

合成樹脂塗床 [6.10.2～3]

・厚膜型塗床材

18

11

13

14

15

16

17

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（・1　・1.15　・1.3）倍の

               風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

    ・適用しない 

既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない 

あと施工アンカーの引抜き試験　・行う（屋外の場合の方法：　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　　　　　　　・行わない 

軽量鉄骨壁下地12

スタッド、ランナーの種類　

[6.7.3] [表6.7.1]

　※改修標準仕様書6.7.3によるスタッドの高さによる区分に応じた種類　 

スタッドの高さが5mを超える場合　※図示　・ 

・

・

  帯電性　  ・適用する（性能：※人体帯電圧3kv 以下　・       　） 　　　　

・ 第二種

・ 第一種 ※ 6.5

・・

・ 第二種

・ 第一種 ※ 6.5

・・

       種別 

　弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床 

※平滑仕上げ　 

・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ 

  施工箇所 　　   工法

・厚膜型塗床材 

・薄膜流し展べ 工法 

・厚膜流し展べ工法 　ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 

・平滑仕上げ 

・防滑仕上げ 

・厚膜型塗床材 

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 

・薄膜型塗床材 

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床 

 （JIS K 5970） 

工程 

  塗布量（kg/㎡）  

  ・ 

　表面仕上げ       

　・平滑　 ・防滑 

　溶剤          　 

　・水性色 ・溶剤系 ・無溶剤系 

　仕上げ色         

　・標準色 ・ 

施工箇所

　　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

高さ(mm)  ※60              　　・75

遮音シール材　　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・ 

合板類の張付け　　※B種 ・A種　

せっこうボード等の下地は図示による。

壁紙の種類

その他

壁紙張り

施工箇所

ﾁｯｸ

ﾌﾟﾗｽ紙 繊維

・ 不燃・ 準不燃

防火種別
無機質

備考

[6.14.2～3]

・ 不燃・ 準不燃

・ 不燃・ 準不燃

・ 不燃・ 準不燃

22

畳敷き

フローリング張り

[6.12.2]

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量    ※ 規制対象外 

接着工法の場合の緩衝材　※合成樹脂発泡シート　

現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　　）

　                  ※ウレタン樹脂ワニス塗り 　

  単層フローリング

天然木化粧複合フローリング

[6.11.2～7]

                ・行わない

　                  ・オイルステインの上、ﾜｯｸｽ塗り

　                  ・生地のままﾜｯｸｽ塗り

種別　・A種　・B種　・C種　・D種（畳床：・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N　） 

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン    ） 　　　　　　

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極め

20

のボード張り

せっこうボードその他 [6.13.2～3]

19

21

      種類

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

・釘留め工法

・ 

※ なら

  樹種  厚さ

・ 無塗装品

  仕上塗装

・ 塗装品

間伐材等

の適用

・

　　  工法

・ ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ

    大きさ

・釘留め工法

・接着工法

 (mm)

・接着工法

・モルタル埋込

接着工法

※ なら

・ ・ 無塗装品

・ 塗装品
・

※ なら

・ ・ 無塗装品

・ 塗装品
・

・ 

・ 無塗装品

・ 塗装品・ ・ 

15 板幅75 

板長さ500以上   (根太張り）

  (直張り）

          工法

・ 

※ なら

・ 

※ なら

板幅75 

板長さ300以上 

板幅75 

板長さ300以上 

・12以上

・ 

・12以上

・ 

15

※15

・ ・ 

・

・

     種類

・ 

※なら

 樹種

・無塗装品

塗装仕上げ

・塗装品

間伐材等

の適用

・

　  工法 防湿処理種別

・A種

・B種

※C種

・適用する・複合1種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・複合2種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・複合3種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・釘留め工法

  (根太張り）

・接着工法

・適用しな

  い

※なら

・ 

・釘留め工法

  (直張り）

厚さ/大きさ

  （mm）

板厚 

・8以上 ・ 

板幅 

・75以上 

板長さ 

   900以上

・

            

・ ハードボード（化粧）

・ ハードボード（素地）

・ けい酸カルシウム板

・ ロックウール化粧吸音板

・ せっこうラスボード

・ 強化せっこうボード

・ メラミン樹脂化粧板

・ 単板張り

・ 化粧せっこうボード

・ 不燃積層せっこうボード

・ シージングせっこうボード

・ ミディアムデンシティ

・ せっこうボード

（木目）

・ 普通合板

ファイバーボード

パーティクルボード

種　　類

・ 普通木毛セメント板

・ 硬質木毛セメント板

・ 普通木片セメント板

・ 硬質木片セメント板

12.5 （不燃）幅 440mm 程度

・ 10　 ・ 12　 ・ 15　 ・ 18      

・ 無研磨板     　　・ 研磨板

・ 2.5　・ 3.5　・ 5　・ 7 

・ 3　　・ 7　　・ 9　　・ 12      

JIS K 6903 による　（※ 1.2　　・　　　）

模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り

9.5 (不燃) 

 化粧有（トラバーチン模様）

　　　　　化粧無（下地張り用） 

・ 12.5 （不燃）　・ 15 （不燃）

12.5 （不燃）

9.5

 ・内装用　　　・外装用 

ＶＮ ＶＳ

(不燃)

(不燃)

・ 凹凸タイプ（・ 12   　　・ 15  ・ 19  ・ 　）

・ フラットタイプ（・ 9     　・ 12 ・　　）

タイプ 2（無石綿）

 12.5 (不燃)     ・

厚さ(mm)、規格等

・ 中質木毛セメント板

・ ロックウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号

・ グラスウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ号32K

・ 25　　・ 

・ 25(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　　・ 

表面の材種 

　生地、透明塗料塗り 

（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　 　　） 

  不透明塗料塗り 

（※しな程度 ・　 　　　　） 

板面の品質（　　　） 

厚さ(mm)（　　　） 

接着の程度（　　　） 

・防虫処理 　・難燃処理　　・防炎処理 　

・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

・ 化粧

パーティクルボード ・ 塗装 

・ 単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ 

・ 10（難燃）・ 12（難燃）・  

・　研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・ インシュレーションボード

・ 9　　・ 12　 ・ 15　 ・ 18  

 A級（ ・ 天井仕上　 ・ 内装仕上　 ・ 　　）

JIS

記号

・ 天然木化粧合板 樹種名（　　　　　　　　　） 

厚さ(mm)（　　　） 

・防虫処理 　・難燃処理　・防炎処理  

・ 特殊加工化粧合板 化粧加工の方法 （・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装） 

表面性能（　　　　    　）タイプ 

厚さ(mm)（　　　） 

・防虫処理　 ・難燃処理　・防炎処理 　

・ 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

                （ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

9.5（準不燃）

 HW 

 MW 

 NW 

 HF 

 NF 

0.8FK 

 DR 

RW-B 

GW-B 

GB-NC 

GB-S 

GB-F 

GB-L 

GB-D 

1.0FK 

GB-R 

GB-D 

 MDF

 HB  

 IB 

ＤＶ ＤＯ

　未

ＤＣ

ＲＮ

ＲＳ

ＤＩ ＤＥ

接着の程度（　　　） 

接着の程度（　　　） 

て少ない材料を使用したものとする。

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

(        )

・適用しない

・適用する

・適用しない

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 12　  ・ 15　  ・ 18　  ・ 21　 ・　

・ 30 　・　

 ・ 6　・ 8  

・300×300 

・450×450 

・300×300 

・450×450 

・500×500

※ 500×500

※ 500×500

※ 500×500

303×303

※303×303

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

せっこうボードの目地工法　　・仕上げ表による　・　

モルタル・プラスター面の下地調整　※RB種 　・　

コンクリート・ＡＬＣ面の下地調整　※RB種 　・　

せっこうボード面の下地調整　　　　※RB種 　・　

塗料のホルムルデヒド放散量　※規制対象外　・　

 　　　　　　 又は滞積電気抵抗値（JIS A 1454）1×107～1×1010Ω程度

 　　　　　　 又は滞積電気抵抗値（JIS A 1454）1×107～1×1010Ω程度

・ 9.5 (準不燃)

Ａ－０３

東御市

改修特記仕様書（その３）

※ 2.5
仕上表

R4・3

東御市民病院空調設備等更新工事



Ⅰ 解体工事概要

Ⅱ 解体工事仕様

・建設副産物適正処理推進要綱(以下｢推進要綱｣という。)

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説

平成10年12月1日建設省経建発第333号

1.工事場所

3.除却対象物 ・建築物　　・工作物　　・建築設備　　・家具等　　・樹木　　・その他

2.敷地面積（㎡）

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

延 面 積(㎡)建築面積(㎡)桁行(ｍ)梁間(ｍ)階　数構　造除却対象建築物等

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　（３）特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修1.適用基準等

(1.3.3)

(1.3.5)

※引渡しを要するもの

名称 仕様等 備考

※適用する　　　　・適用しない

・　

(1.3.10)

・現場説明書による

2.電気保安技術者

3.施工条件明示項目

4.引渡しを要するもの

5.解体工事施工技士 本工事を適切に施工管理するため、解体工事施工技士の選任等に配慮すること。

・長野県建築工事の手引き 長野県建設部施設課監修

・建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編

・長野県建設リサイクル推進指針

平成5年1月12日建設省経建発第1号

1.工事現場の環境 工事現場のイメージアップ

   改善について ・仮囲い周辺の美化　　　・　

地域住民への情報提供

・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

住民に対する災害防止関係

・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

産業廃棄物処理状況記録及び写真を次のように整備すること。2.産業廃棄物の

　　　取扱いについて (ⅰ) 搬出された産業廃棄物の処理状況記録

　①　処理の全部又は一部を委託した場合

　　ア　収集運搬車両ごとの産業廃棄物管理票（以下「ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ」という。)A票、B2票、D票及E票(建Ⅱの

　　　　場合はB4票を加える。)の写し、建設廃棄物処理委託契約書の写し並びに搬出解体材の数量集計表

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中

　　　　間処理状況の写真）

　②　請負者が自ら処理した場合

　　ア　ﾏﾆｭﾌｪｽﾄに準じた解体材の種類ごとの数量集計表

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処

　　　　理状況の写真）

　③　特別管理産業廃棄物の場合

　　①又は②に準ずる。ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。

(ⅱ) 産業廃棄物の再資源化実施状況記録

　　 再生資源利用促進実施書に記載する事項

　　　発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等　　

(ⅲ) 写真

　①　工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真

　②　仮設物、安全措置状況及び工程写真（除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影すること。）

　③　使用機械類

　④　産業廃棄物収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真

　⑤　しゅん工時の全景写真（着手時と同一アングルとする。）

　⑥　その他監督職員の指示による

　調査方法については設計図書による。

調査の有無　　　※無　　　・有

調査項目　・土壌調査　　・土壌調査（含有量試験）　　・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出調査　　・廃棄物含有調査

　土壌汚染に係る環境基準に準拠すること。

　調査箇所については設計図書による。

3.騒音、振動調査

4.土壌調査

　　　　　　届出手続等

　(1)工事の着手、施工、完成にあたり、関係機関への必要な手続等を遅延なく行う。

　(2)前項に規定する届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ

とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。

　工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。

その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定

めるところにより、発注者が保有する。

｢周知の埋蔵文化財包蔵地｣の該当　　　　・該当する　　　　　　・該当しない

埋蔵文化財調査の時期　　　　　　　　　・解体工事終了後　　　・解体工事中

掘削作業時の教育委員会等の立会い　　　・有　　　　　　　　　・無

5.官公庁その他への

6.疑義に関する協議等

7.文化財その他の埋蔵物

8.埋蔵文化財調査

・工事写真の撮り方（改訂第三版）建築編

騒音・粉塵等の対策

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

  2 騒音・粉塵等の対策

工事用水

工事用電力

  4

  5

<2.3.1>

<2.2.1>

規模及び仕上げの程度は現場説明書による

  3 監督員事務所

設置範囲及び高さ

※（図示　/　図による）　　

・ 既存建物内の一部を使用する     ・ 構内に設置する ・設けない

足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省  1 足場その他

平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の

組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さ

ん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における

２の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行専用足場方式により行うこと。

樹木の伐採伐根及び移植

・行う　　　・行わない

樹木等

杭の解体  1

  2

<3.8.2>

<3.9.1>

・引抜き工法　　・破砕による解体

杭の解体工法

　・行う（　/　図による）　　

地下埋設物及び埋設配管の解体  3 <3.10.1>

　・行う（　/　図による）　　

設備機器等  4 解体事前処理（油類タンク）

　・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に応じ

　　て残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。

　・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

解体事前処理（冷媒）

　・冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器は下記による。

図面番号 記　号

　・冷媒を回収した後撤去を行う機器は下記による。

図面番号 記　号

電柱の撤去　・行う（　/　図による）　・行わない

外灯の撤去　・行う（　/　図による）　・行わない

解体後の埋戻し及び盛土

　・行う

整地高さ

・現状ＧＬ　　・行う（　/　図による）

埋戻し及び盛土の材料

・山砂の類　　・他現場の建設発生土の中の良質土　　・再生コンクリート砂

埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

　・行わない

<3.11.1>

総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムに

データ入力を行う。また、同システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用

本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。

促進計画書を工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督職員に提出する

ものとする。

<4.4.1>

<4.4.1>

名　称 仕　様 数量 備　考

<4.4.2>

<4.4.4>

名　称 仕　様 数量 備　考

※最終処分施設の名称、所在地は現場説明書による

<4.5.1>

名　称 仕　様 数量 備　考

※最終処分施設の名称、所在地は現場説明書による

※所在地は現場説明書による

種　類　 備　考

・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品）

資材（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

・コンクリート

建設廃棄物の種類 備　考

・木材

・木材（縮減）

・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

・金属類

・小形二次電池

・蛍光ランプ、HIDランプ

・硬質塩化ビニル管、継手

※中間処理施設又は再資源化施設等の名称、所在地は現場説明書による

PCB 含有シーリング分析調査 <5.4.4>

<5.1.3>

分別調査を行う特別

・図示

・　　箇所

採取する数量 備　考

管理産業廃棄物等の種類

採取する部位

又は箇所等

・図示

・　　箇所

・図示

・　　箇所

・図示

・　　箇所

・第一次判定

　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

・第二次判定

　専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

・絶縁油のPCB含有量の分析は、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の

　検討方法（平成4年7月3日厚生省告示第192号）」又は「絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの

　分析方法規定（電気技術規定JEAC1201-1991）」により行う。

・焼却炉のダイオキシン類汚染物質の調査は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン

　類暴露防止対策要綱（平成13年4月25日付基発第401号）」により行う。

<4.4.1>

特別管理産業廃棄物 仕　様 数量 備　考

※処理施設の名称、所在地は現場説明書による

の種類

<5.4.3>引渡しを要する機器類

　・

撤去方法

　・「標準施工要領書（日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会／日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会）」による。

　・

撤去範囲

　※（図示　/　図による）　　

<5.5.1>

※回収業者又は処分場の名称、保管場所・処分場の名称は現場説明書による

回収及び処分を行う特殊な 対象機器名称 備　考

建設副産物の種類

アスベスト粉じん濃度測定 <6.1.4>

・行う（測定名称及び測定点は下表による）

アスベスト粉じん濃度測定方法

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径

計数機器 位相差顕微鏡

測定1,2､4､6,7,8,9,10

アセトン－トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法

総アスベスト繊維数200本又は視野数50視野

50 f/l

25mm

試料の透明化

試料の吸引時間

計数アスベスト

測定3

1 l/min

5min

測定5

試料の吸引流量

計数条件

0.5 f/l

5 l/min

120min

0.3 f/l

10 l/min

240min

47mm

測定箇所　※図示

　アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第１部：光学

　顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。

　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

<6.1.3>

・ 測定 2

・ 測定 1 処理作業室内

測定名称 測定点（各施工

各　　点

負圧・除じん装置

の排出口

処理作業室内

処理作業前

処理作業中

処理作業後

施工区画周辺又は

・ 測定 4

・ 測定 3

・ 測定 5

・ 測定 10

・ 測定 9

(ｼｰﾄ養生中)

処理作業後ｼｰﾄ

撤去後1週間以降

測定時期 測定場所

敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部

の付近

箇所ごと）

備　考

計　　点

各　　点

各　　点

各　　点

各　　点

各　　点

計　　点

－

－

空気の流れを確認

－

－

－

除じん装置の

－

・ 測定 7

・ 測定 6 計　　点 －

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

(処理作業室外の場合)

施工区画周辺又は

敷地境界

・ 測定 8 計　　点 －施工区画周辺又は

敷地境界

性能確認

材　料　名

・ 行う（下表による）

調査方法（１材料あたりの試料数：3サンプル）

※ 定性分析　　・定量分析

分析方法

※ JIS A 1481 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による

分析結果については、監督職員に提出すること。

　　※ アスベスト ６ 種類（アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、

　　　　　　　　　　　　アンソフィライト、トレモライト）

分析対象

分析によるアスベスト含有建材の調査

採取箇所　　※　図示　　

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

報告書の作成（記録する項目）

ウ、測定位置（測定高さとともに図面上に記載する。）

エ、サンプリング条件（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量）

オ、マウンティング方法

カ、顕微鏡視野面積、計数視野数

キ、測定時（各測定場所ごと）天候、温度、湿度、外気の風速及び風向

アスベスト含有吹付け材の除去 <6.3.2>

・行う　除去方法は6.3.2による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様

とする。

除去物及び汚染物質等

処理方法

※密封処理（二重袋梱包）

隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機

フィルタについても密封処理を行う。

・セメント固化

ア、測定結果

イ、測定時間

アスベスト含有保温材の除去ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等  4 <6.4.2>

の除去（レベル2） ・行う

作業上の隔離

・行う

・行わない

アスベスト含有成形板の除去ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板  5 <6.5.2>

の除去（レベル3） ・行う

直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比3:1以上

　図面名称　　解体工事特記仕様書
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屋外設備等  5

解体後の整地  6

一般事項  1

再資源化等  2

現場利用する再資源化  3

された建設廃棄物

産業廃棄物広域認定  4

制度の活用

最終処分する  5

建設廃棄物

処理に注意を要する  6

建設廃棄物

施工調査  1

特別管理産業廃棄物  2

の処理

PCBを含む機器類  3

PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材  4

特殊な建設副産物の  5

改修及び処分

  1

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度  2

測定

アスベスト含有分析

調査

地下埋設物・埋設配管

　・廃石膏ボード ※管理型　　・　　

　・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 ※安定型　　・　　

　(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有のものを含む)

　・特定廃石膏ボード
※防音パネル　　　　　・防炎シート

図面番号年月日 図面総枚数
ＣＨＥＣＫＥＤ ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

東御市

　　　交通省大臣官房官庁営繕部監修 ｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編 )(最新版)｣(以下「標仕」という。

　　　)及び｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)｣(以下、｢改修標仕｣という。)による。

　　　共通仕様書(最新版)｣(以下、｢解体共仕｣という。)により、解体共仕に記載されていない事項は、国土

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

Ａ－０４R4・3

東御市鞍掛198番地 他

東御市民病院空調設備等更新工事　解体工事仕様書
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一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

東御市民病院空調設備等更新工事
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株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所
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水治療室 診察室(3) ・・・天井解体、復旧範囲を示す

※空調更新を行う室は床養生を行う(搬入通路、ブルーシート敷き)
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※防音が必要な室は遮音仮設間仕切壁を設置とする（工事期間中：約500㎡、位置は協議とする）
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R4・3

遮音仮設間仕切壁仕様　Ｓ＝１／１０

1階平面図

LGS下地 P.B t=9.5　EP塗装

LGS下地 化粧P.B t=9.5
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遮音仮設間仕切壁仕様　Ｓ＝１／１０

・・・天井解体、復旧範囲を示す

※空調更新を行う室は床養生を行う(搬入通路、ブルーシート敷き)

※防音が必要な室は遮音仮設間仕切壁を設置とする（工事期間中：約500㎡、位置は協議とする）

LGS下地 P.B t=9.5　EP塗装

LGS下地 化粧P.B t=9.5
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工程計画図 2階平面図
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Ｅ－０１

電気設備特記仕様書

・

建　物　名　称

工 事 仕 様 

共 通 仕 様1

　　

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準

　　する。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

番  号

4 図 面 目 録

番 号 図面名称 図面名称

20

19

18

17

16

14

15

26

25

24

23

22

21

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

（○印のついたものを適用する。）

電灯設備

動力設備

電熱設備

建物別及び屋外

受変電設備

3

項目

幹線、分岐

幹線、分岐

工 事 種 目

雷保護設備

工事種目

・

2

1

Ι 工 事 概 要

工 事 場 所

建 物 概 要

構  　造 階 　数 延 面  積  (㎡ ) 備　　　　　考
別表第一の区分

消防法施行令

構内交換設備

誘導支援設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

静止形電源設備

構内情報通信網設備

直流電源装置

ＬＡＮ用配管

電話設備

発電設備

時計設備

インターホン・トイレ呼出し設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

自動火災報知設備

自動閉鎖設備

非常警報設備

ガス漏れ警報設備

非常放送装置

予備配管

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

昇降機設備

電力貯蔵設備

特 記 仕 様2

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

機材等

項目 特記事項

ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。

機材の品質・性能証明

1

2

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。

・

・

・

材料・機材名

・

・

材料・機材名

すべて請負者の負担とする。

発生材の処理 (1)引渡しを要するもの

(2)引渡しを要するもの以外

監督員事務所

実施工程表及び

使用材料発注先調書 使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。

・無　　　・有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。

・設けない　　・設ける（規模：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事用仮設物

　構内に作ることが　　・できる　　　・できない

(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。

(2)工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は施工計画書

  監督職員の承諾を受けること。

・備品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。電気工事士

電気保安技術者

なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデ

ヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外の

ものを使用するものとする。

ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

ものとし、次の（１）から（５）を満たすものとする。

  化学物質を発散する

  建   築   材   料   等

(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　極めて少ないものとする。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する3

(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

　ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを

　少ないものとする。

(3)接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難

　揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

　放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて

　放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が

　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

該　当　す　る　建　築　材　料

① JIS及びJASの  F☆☆☆☆規格品

③下記表示のあるJAS規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用規　制　対　象　外

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

ｃ  非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

① JIS及びJASの  F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品第　三　種

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

させない材料使用

ｄ  ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

させない塗料使用

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

ホルムアルデヒドの放散量

させない塗料等使用

③旧JISのＥ○規格品

④旧 JASのＦ○○規格品

4 施工条件明示項目

5

6

7

8

9

10

11

・公共建築工事積算基準の解説 (設備工事編)の「執務並行改修」

工事現場の電気工作物（電路、自動扉、自動シャッター、電動機等も含む）の保安業務

を行うものとする。

(3)特別管理産業廃棄物

(4)再利用又は再資源化を図るもの

・無　　・有（・廃蛍光管　　・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類　）

・無　・有（PCB使用機器：関連法令により適切に処理し建物管理者に引き渡す。）

12

・内部仮設足場等（・架台足場　・移動式足場　・移動式室内足場　・　　　　　　）

・本工事で設置する。

・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。足場・さん橋類

・外部足場
　・B種［施工箇所面に単管本足場を設ける。］　（　・A種［施工箇所面に枠組足場を設ける。］

　　　・C種［仮設ゴンドラを使用する。］ 　・D種［移動式足場を使用する。］　　　　　　）

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に工事用電力・水・その他13

1)　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

2)　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

3)　安定的な供給が可能であること。

下表に示す材料・機材等（○印のもの）の製造者等は次の1)から6)のすべての事項を満たす

を示す書面を提出し監督員の承諾を受ける。

ものとし、この証明となる資料または外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたこと

4)　法冷等が定める場合は、その許可・認可・認定または免許を取得していること。

5)　製造または施工の実績があり、その信頼性があること。

6)　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

(社)公共建築協会による「建築材料・機材等品質性能評価事業」における評価対象となる電気設備機材

LED照明器具

その他、監督員の指示によるもの・

・

項目 特記事項

2.0

1.5

1.5

防振支持の機器

機　　　　　器

水槽類（※１）

上層階､

屋上及び塔屋

重要機器 一般機器
機器種別設置場所

2.0

2.0

2.0

特定の施設 一般の施設

2.0

1.5

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

防振支持の機器

機　　　　　器

水槽類（※１）

1.5 1.0 1.0 0.6

防振支持の機器

機　　　　　器

水槽類（※１）

1.0

1.0

0.6

1.0

0.6

1.0

0.4

0.6

中間階

重要機器 一般機器

（※１）水槽類にはオイルタンク等を含む。

設計用標準水平地震度

◎重要機器の定義は次による。

　・受変電設備　　・発電設備　　・直流電源設備　　・交流無停電電源装置

　・交換機　　・自動火災報知受信機　　・中央監視装置　　・　

◎上層階の定義は次による。

　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

(2)設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。　

あと施工アンカー

防火区画等の

　　貫　通　処　理

(2)上記以外の機器類は建築工事改修仕様書6章による。

　　　（引抜き試験を　・　実施する　・　実施しない　）

貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。

電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、

(1)重要機器類は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）8章の2節8.2.4及び10節による。

電線・ケーブル （1）EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾀｲｼｶﾞｲｾﾝ EM-EEF」と

　表記されたものを使用する。

呼び線 長さ１m以上の入線しない電線管には、１.２mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

埋め戻し土

　　・屋　外　　　・屋　内（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金属製電線管の塗装 下記の露出配管は塗装を行う。

予備配管 埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本

５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。

（2）EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースに

　　 JIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。

地下･１階

　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

18

19

20

21

22

23

24

　　・屋　外　　　・屋　内（　機械室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

　機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。

(1)設計用水平地震力

強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）」による。なお、施工に際し、耐震

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５版（国土交通省国土技術耐震施工

再使用機器 取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。

工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。

しゅん工時提出物

ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。

工事写真14

15

16

17

・B種［根切り土の中の良質土：機器による締固め］

・C種［他現場の建設発生土の中の良質土：機器による締固め］

・A種［山砂の類：水締め、機器による締固め］

・D種［再生コンクリート砂：水締め、機器による締固め］

プルボックス (1)　露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、メラミン焼付塗装とする。

(2)　露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。

フラッシュプレート 図面に特記あるもの及び特殊なものを除き　　　　　・金属製　　　・樹脂製

プレートの用途表示 プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示

した略標をつける。

ケーブル埋設票

建設発生土の処理 ・場外搬出処理　　　・構内の指定場所に敷き均し　　　

・鉄製　　　・コンクリート製(1)　地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。

(2)　低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。

(3)　配管埋設幅が750㎜を超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。

配線器具 タンブラスイッチは連用形とする。

壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、２口の場合は複式を

使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。

25

26

27

28

29

30

照度測定

機器への接続 本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。31

32 ・　測定場所：　・　各室（測定箇所数　　箇所）　・　廊下　　・　階段

・管の下部は 50㎜以上砂を敷きならし、管の上部 100㎜以上砂を用いて締め固める

盤類 (1)　分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を

(2)　端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。

　　収納する。

グリーン購入の推進 長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目

＜資材＞　・照明制御システム　　・変圧器　　・（　　　　　　　　　　　　　　）

＜建設機器＞　・排出ガス対策型建設機器　・低騒音型建設機器

他工事又は他工種

　　との取り合い

工事区分表（平成　年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。

33

34

35

　　用　　途：　・　非常用照明　　・　一般照明

・　学校施設における室内照度測定（測定教室：　　個所、　測定黒板面：　　個所）

　※教室の照度は、１教室当たり机上面 9か所、黒板垂直面9か所で測定する

監督員の指示による。

  ②  保険の目的物　　工事目的物及び工事材料とする。

　③ 保険期間　　　　工事着工の日から工事目的物の引渡し日までとする。

　① 保険の種別　　　建設工事保険（請負業者損害賠償責任担保特約付き）又は組立

　 　　　　　　　　　保険（請負業者損害賠償責任担保特約付き）もしくは火災保険

　　　 　　　　　　　及び請負業者賠償責任保険とする。

(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。

　④ 保険金額　　　　請負代金に相当する金額以上とする。

火災保険等36

施工図等の取扱い

工事検査

について

工事実績情報の登録

39

38

37

　を実施することがあるので、検査に協力すること。

(1)施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は発注者に移譲する。

　③工事完成時　　　　　　　工事完成後 10日以内

　②工事内容の変更時　　　　変更契約締結後10日以内

　①工事受注時　　　　　　　契約締結後 10日以内

　監督員に提出する。

　センター（JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を

　受注時・訂正時のみ登録するものとする。）

　すること。（ただし、工事請負代金額900万円以上2,500万円未満の工事については、

(1)工事請負額が900万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録を

(1)施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査

(2)登録する場合は予め監督員の確認を受け、次に示す期間内に（財）日本建設情報総合

下表による。（梯子は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを１組納入する。）

ブロックハンドホール （寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

3 ハンドホール

・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

・ハンドホールにノックアウト部分を設けてはならない。
・配管貫通部は、原則として根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ（F=18N/mm以上）とし、差し筋D10タテヨコ@200で補強する。

・補強方法については、あらかじめ監督員にﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ製作図を提出して承諾を受けて施工する。

Ａ種接地

Ｂ種接地

Ｃ種接地

・

・

・

銅板１．５ｔ×９００×９００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 

銅板１．５ｔ×６００×６００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 

銅板１．５ｔ×３００×３００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 

リード端子付　堀削埋戻中心深さ１．５m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

リード端子付　堀削埋戻中心深さ 　 ２ m　  埋設標（黄銅製又はステンレス製）

リード端子付　堀削埋戻中心深さ 　 ２ m　  埋設標（黄銅製又はステンレス製）

Ｄ種接地
接地棒（１０φ×１、５００） 　リード端子付　打ち込み式

　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
・

4 接 地 極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

名　　　　称 測　点 取付高(mm)

取引用計器 地上～上端

引込開閉器 床上～上端

分電盤 床上～中心

タンブラスイッチ

    〃   　 (和室)

コンセント(一般)

  〃   (身障者用)

ブラケット(一般)

　　〃　　 (踊場 )

　　〃　　 (鏡上 )

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

〃

〃

〃

〃

〃

鏡端～中心

床上～下端

床上～上端

壁掛形制御盤 床上～中心

手元開閉器

操作スイッチ ・

押ボタン

〃

〃

2,000

1,800

1,500

1,300

  300

2,100

2,500

  150

　　 1,500以上

　　 1,000以下

1,500

(上端1,900以下)

1,500

1,300

電

灯

動

1,100

  150

(上端1,900以下)

名　　　　称 測　点 取付高 (mm)

壁掛形親時計

子時計

壁掛形スピーカー

床上～中心

〃

〃

〃

1,500

1,300

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

(上端1,900以下)

5 機 器 取 付 高

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

力

室内端子盤 床上～下端   300

1,500床上～中心

(廊下・室内)

中間端子盤

(EPS・電気室)

集合保安器箱

壁付アウトレット

　ボックス(一般)

   　  〃　(和室) 〃

〃

〃 (天井高)× 0.9

  300

  150

時

計

・

拡

声

表示盤

壁付発信器

ベル

ブザー

身障者用表示灯

壁付インターホン

　〃　(身障者用 )

    〃   　 (一般 )

    〃   　 (和室 )

機器収容箱

    〃   　 (一般 )

    〃   　 (和室 )

床上～中心

床上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1,300

1,300

  900

1,500

  300

  150

  300

  150

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

表

示

イ

ン

ン

タ

｜

ホ

押ボタン

1,100

 〃  (身障者用押釦)

壁付位置ボックス

　(壁付インターホンを除く)

復帰ボタン 1,800

2,000

テ
レ
ビ
共
同
受
信

受信機

副受信機

機器収容箱

ベル

消火栓表示灯

床上～中心

〃

〃

〃

〃

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.8

800～ 1,500

800～ 1,500

800～ 1,500

800～ 1,500

火

知

報

災

発信器

床上～操作部

電

話

警報盤 床上～中心 1,500

    〃   (便所等)

    〃   　 (台上)

〃

台上～中心   150

  500

共
通

床上～中心

アッテネーター

アウトレット

・

・

・

ハンドホール

ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ .－   

Ｎｏ .－    

Ｎｏ .－    

蓋  ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        　（既製足場付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        　（既製足場付）

  　６００×  　６００×　　６８０Ｄ　　　

  　９００×   　９００×１、１００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、２６０以上

Ｎｏ .－   

ハンドホール
・

  　４５０×  　４５０×　　６８０Ｄ　　　※植栽帯等車両の通行の恐れがない場所、

蓋 ＷＰＭ－４５Ｂ　　（Ｅマーク入）　　　　　　収容ケーブルが少ない場所に限る

・

・

・
ハンドホール

・
ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ .－   

Ｎｏ .－    蓋  ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）     　　　      （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　　         （アルミ梯子付）

１、０００×１、０００×１、４００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、６００以上

１、０００×１、０００×   　９００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、０６０以上

・

・

ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ .－   

Ｎｏ .－    蓋  ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　　         （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　           （アルミ梯子付）

１、５００×１、５００×１、５００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、７４０以上

１、２００×１、２００×１、５００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、７００以上

・

・

・

・

・

・

・

・・

・・

・・

・・

・・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・・太陽光発電設備

・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

　　仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準

　　仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工

　　事標準図(電気設備工事編)(平成25年版)」(以下、「標準図」という。)による。

１、０００×１、０００×１、２００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、１００以上

(1)次の保険等に付さなければならない。

・
  　８００×   　８００×　　９００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、０６０以上

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・

・・

・・

Ｎｏ .－ １

・・・・・・・

中学校

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

東御市鞍掛198番地　他　市民病院

2RC(一部SRC)改修市民病院 同一棟

敷地全体

10,517.33

12,076.20

R4・3



１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｅ－０２

ＳＬ－Ｎ３００

ヒューズ溶断接点付

３Ａ（Ｋ）

中央監視項目

発停及び状態表示

故障（異常）表示

計測（４～２０ｍＡ）

■

▲

◇

－
２

２

３Ａ（Ｋ）

７．２ｋＶ２００Ａ

ＶＣＢ

７．２ｋＶ　４００Ａ

８ＫＡ

固定形手動操作

ＶＦ－８ＮＨ－Ｃ

Ｐ２

Ｆ １Ａ

Ｆ １Ａ

ＶＴ

６６００／１１０Ｖ　５０ＶＡ

ＰＦ２Ａ（Ｔ）

ＰＤ－５０ＨＦ

ＶＴ

６６００／１１０Ｖ　５０ＶＡ

ＰＦ２Ａ（Ｔ）

ＰＤ－５０ＨＦ

ＣＴＴ
Ｃ１２

Ｐ１ Ｐ１１

Ｐ３ Ｐ３１

３Φ３Ｗ ６６００Ｖ６０Ｈｚ

ＶＣＴ

Ｃ２１

Ｃ１１Ｃ１

Ｃ３１Ｃ３

ＣＴＴＣＴＴ

ＯＣＲ

静止形３～６Ａ

ＭＯＣ－Ａ１Ｔ－Ｒ

ＶＴＴＶＴＴＶＴＴ

Ｃ３２

ＴＣ１１

ＴＣ３２

ＳＯＧ

７．２ｋＶ３００Ａ

ＺＰＤ内蔵

ＥＤ ＩＶ２．０°

Ｅ
Ａ

 
Ｉ
Ｖ

５
．

５
°

ＫＩＰ３８°

６．６ｋＶＣＶＴ１００°

ＤＧＲ

ＣＴ

６．９ｋＶ４０ＶＡ

２００／５Ａ

Ｃ２

ＣＴ

６．９ｋＶ４０ＶＡ

２００／５Ａ

ＴＣ１２

ＴＣ３１

ＬＡ

Ｗｈ

ＤＳ

７．２ＫＶ２００Ａ

ＤＶ－１

ＤＳ

７．２ＫＶ２００Ａ

ＤＶ－１

ＤＳ

７．２ＫＶ２００Ａ

ＤＶ－１

ＡＣ１００Ｖ

ＭＭＲ
ＡＣ１００Ｖ

ＭＥ１１０ＳＲ－４ＡＰＨ

４～２０ｍ出力

中央監視盤

ＤＣ４～２０ｍＡ

Ｗｈ

Ｆ１Ｗｈ－

Ｆ１Ｗｈ＋

Ｆ１Ｗ－

Ｆ１Ｗ＋

Ｗ

Ｆ１Ｃ－

Ｆ１Ｃ＋

ＣＯＳΦ

パルス出力

ＶＡ

Ｆ１Ｖ－

Ｆ１Ｖ＋

Ｆ１Ａ－

Ｆ１Ａ＋

ＶＣＳ－Ｓ１

６．６ｋＶ２００Ａ

ＬＢＳ－Ｓ１

７．２ｋＶ２００Ａ

ＰＦ２０Ａ（Ｇ）４０ｋＡ

ヒューズ溶断接点付

ＳＲ－Ｓ１

２４３Ｖ

９．５７ｋｖａｒ　Ｌ＝６％

警報接点付

ＳＣ－Ｓ１

７０２０Ｖ

１６０ｋｖａｒ

警報接点付

ＭＬＦＣ３２５゜Ｗ

ＩＶ６０°

ＬＢＳ－１

７．２ｋＶ２００Ａ

ＰＦ６０Ａ（Ｇ）４０ｋＡ

ヒューズ溶断接点付

ＺＣＴ

Ｃ２

Ｃ１

Ｐ１ Ｐ１１

Ｐ２

Ｐ３ Ｐ３１

Ｃ３

ＣＴ

１２００／５Ａ

４０ＶＡ

ＣＴ

１２００／５Ａ

４０ＶＡ

Ｚ１

Ｚ２

Ｔ－１

１Φ３Ｗ２００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ

油入り　ダイヤル温度計付

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

ＬＧＲ－１

１００－２００Ｖ

１００－２００－４００

－８００－１０００ｍＡ

ＬＧＡ－６Ｂ

Ｒ０１

Ｎ０１

ＭＤＡ Ａ

中央監視盤

ＤＣ４～２０ｍＡ

２ＲＡ－

２ＲＡ＋

２ＣＯＭ

２Ａ

ＭＭ１
ＡＣ１００Ｖ

ＭＥ１１０ＳＲ－４ＡＰＨ

４～２０ｍＡ出力

パルス

ＭＬＦＣ３２５゜Ｗ

ＩＶ６０°

ＬＢＳ－２

７．２ｋＶ２００Ａ

ＰＦ６０Ａ（Ｇ）４０ｋＡ

ヒューズ溶断接点付

ＺＣＴ

Ｃ１

Ｐ１ Ｐ１１

Ｐ３ Ｐ３１

Ｃ３

ＣＴ

１２００／５Ａ

４０ＶＡ

ＣＷ－４０ＬＭ

ＣＴ

１２００／５Ａ

４０ＶＡ

ＣＷ－４０ＬＭ

Ｚ１

Ｚ２

Ｔ－２

１Φ３Ｗ２００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ

油入り　ダイヤル温度計付

ＳＯＵ－ＣＲ

Ｔ

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

Ｆ

ＬＧＲ－２

１００－２００Ｖ

１００－２００－４００

－８００－１０００ｍＡ

ＬＧＡ－６Ｂ

Ｒ０１

Ｎ０１

ＭＤＡ Ａ

中央監視盤

ＤＣ４～２０ｍＡ

２ＲＡ－

２ＲＡ＋

２ＣＯＭ

２Ａ

ＭＭ２
ＡＣ１００Ｖ

ＭＥ１１０ＳＲ－４ＡＰＨ

４～２０ｍＡ出力

Ｃ２

Ｐ２

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

１
３
Ｐ

４
０

０
Ａ

Ｆ
３
５

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
４

０
０
－
Ｃ
Ｐ

－
Ｆ
Ｐ

１
Ｌ
－

１

負
荷
名

称
遮

断
器
容

量
負

荷

容
量

電
線

ｻ
ｲ
ｽ
ﾞ

Ｎｏ

－
１

２
３
Ｐ

４
０

０
Ａ

Ｆ
２
５

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
４

０
０
－
Ｃ
Ｐ

－
Ｆ
Ｐ

１
Ｌ
－

２

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

３
３
Ｐ

１
０

０
Ａ

Ｆ
１
０

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
１

０
０
－
Ｈ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

１
Ｌ
－

３

ＣＶＴ

３８°

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

４
３
Ｐ

４
０

０
Ａ

Ｆ
３
５

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
４

０
０
－
Ｃ
Ｐ

－
Ｆ
Ｐ

１
Ｌ
－

６

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

５
３
Ｐ

２
２

５
Ａ

Ｆ
２
２

５
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
２

２
５
－
Ｈ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

１
Ｌ
－

７

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

６
３

Ｐ
１
０

０
Ａ

Ｆ
７

５
Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ
１

０
０
－
Ｈ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

１
Ｌ

Ｐ
－

１

ＣＶＴ

２２°

ＣＶＴ

１５０°

ＣＶＴ

１５０°

６４．６３

ｋＶＡ

ＣＶＴ

２００°

ＣＶＴ

１５０°

４８．８６

ｋＶＡ

１６．０５

ｋＶＡ

６１．５０

ｋＶＡ

４０．９３

ｋＶＡ

９．５７

ｋＶＡ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

１
３
Ｐ

４
０

０
Ａ

Ｆ
４
０

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
４

０
０
－
Ｃ
Ｐ

－
Ｆ
Ｐ

２
Ｌ
－

１

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

４
０

０
Ａ

Ｆ
２
５

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
４

０
０
－
Ｃ
Ｐ

－
Ｆ
Ｐ

２
Ｌ
－

２

ＣＶＴ

１００°

８０．２２

ｋＶＡ

ＣＶＴ

２００°

４８．３０

ｋＶＡ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

３
３
Ｐ

４
０

０
Ａ

Ｆ
３
０

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
４

０
０
－
Ｃ
Ｐ

－
Ｆ
Ｐ

２
Ｌ

Ｐ
－

１

ＣＶＴ

１００°

５０．２９

ｋＶＡ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

４
３
Ｐ

２
２

５
Ａ

Ｆ
２
２

５
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ
２

２
５
－
Ｈ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

２
Ｌ

Ｐ
－

２

ＣＶＴ

１００°

４５．８７

ｋＶＡ

ＥＢ ＥＢ

ＶＣＳ－Ｓ２

６．６ｋＶ２００Ａ

ＳＲ－Ｓ２

２４３Ｖ

９．５７ｋｖａｒ　Ｌ＝６％

警報接点付

ＳＣ－Ｓ２

７０２０Ｖ

１６０ｋｖａｒ

警報接点付

ＬＢＳ－Ｓ２

７．２ｋＶ２００Ａ

ＰＦ２０Ａ（Ｇ）４０ｋＡ

ヒューズ溶断接点付

ＶＣＳ－Ｓ３

６．６ｋＶ２００Ａ

ＳＲ－Ｓ３

２４３Ｖ

９．５７ｋｖａｒ　Ｌ＝６％

警報接点付

ＳＣ－Ｓ３

７０２０Ｖ

１６０ｋｖａｒ

警報接点付

ＬＢＳ－Ｓ３

ＰＦ２０Ａ（Ｇ）４０ｋＡ

ＥＡ（ＬＡ）

▲▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲

◇ ◇

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

７
２

Ｐ
５
０

Ａ
Ｆ

２
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ
５

０
－
Ｈ
Ｒ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

Ｓ
Ｏ

Ｇ
電

源

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

８
２

Ｐ
５
０

Ａ
Ｆ

２
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ
５

０
－
Ｈ
Ｒ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

Ｖ
Ｃ

Ｓ
操
作

用

電
源

Ｎ
０
３

Ｔ
０
３

Ｃ１３

Ｃ３３

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

７
３

Ｐ
２

２
５
Ａ

Ｆ
可

調
整

Ｎ
Ｆ
２

２
５
－
Ｈ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

予
備

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
１

８
予
備

ス
ペ
ー

ス

低圧電灯盤（１）

ＲＣ≧５０ｋＡ

低圧電灯盤（２）

ＲＣ≧５０ｋＡ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

５
３

Ｐ
２

２
５
Ａ

Ｆ
可

調
整

Ｎ
Ｆ
２

２
５
－
Ｈ
Ｗ

－
Ｆ
Ｐ

予
備

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
２

６
３

Ｐ
２
２

５
Ａ

Ｆ
ス

ペ
ー
ス

予
備

ス
ペ
ー

ス

（支） （支） （支）

（支） （支） （支）

（支） （支）

５５Ｒ ３バンク用

ＰＦＱ－３

ＭＬＦＣ３２５゜Ｗ

ＩＶ６０°

ＬＢＳ－３

７．２ｋＶ２００Ａ

ＰＦ６０Ａ（Ｇ）４０ｋＡ

ヒューズ溶断接点付

ＺＣＴ

Ｃ１１

Ｐ１ Ｐ１１

Ｐ３ Ｐ３１

Ｃ３

ＣＴ

１２００／５Ａ

４０ＶＡ

ＣＴ

１２００／５Ａ

４０ＶＡ

Ｚ１

Ｚ２

Ｔ－３

１Φ３Ｗ２００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ

油入り　ダイヤル温度計付

ＳＯＵ－ＣＲ

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

Ｆ

ＬＧＲ－３

１００－２００Ｖ

１００－２００－４００

－８００－１０００ｍＡ

ＬＧＡ－６Ｂ

Ｒ０１

Ｎ０１

ＭＤＡ Ａ

中央監視盤

２ＲＡ－

２ＲＡ＋

２ＣＯＭ

２Ａ

ＭＭ３
ＡＣ１００Ｖ

ＭＥ１１０ＳＲ－４ＡＰＨ

Ｃ２

Ｐ２

ＬＢＳ－４

７．２ｋＶ２００Ａ
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油入り　ダイヤル温度計付
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油入り　ダイヤル温度計付

ＳＯＵ－ＴＣ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７

Ｍ
３

Ｐ
８

０
０

Ａ
Ｆ

８
０
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

８
０

０
－

Ｓ
Ｅ

Ｐ
－

Ｆ
Ｐ

ス
コ
ッ

ト
ト
ラ

ン
ス

ＣＴ

７５０／５Ａ

１５ＶＡ

ＣＷ－１５ＬＭ

ＣＴ

７５０／５Ａ

１５ＶＡ

ＣＷ－１５ＬＭ
ＭＭ

７１ ＡＣ１００Ｖ

ＭＥ１１０ＳＲ－４ＡＰＨ

４～２０ｍＡ出力６Ｐ２

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

６Ｐ１１６Ｐ１

６Ｐ３１６Ｐ３

６Ｃ３

６Ｃ２

６Ｃ１

Ａ

中央監視盤
ＤＣ４～２０ｍＡ

６ＲＡ－

６ＲＡ＋

６ＣＯＭ

６Ａ

ＭＤＡ

ＣＴ

７５０／５Ａ

１５ＶＡ

ＣＷ－１５ＬＭ

ＣＴ

７５０／５Ａ

１５ＶＡ

ＣＷ－１５ＬＭ
ＭＭ

７２ ＡＣ１００Ｖ

ＭＥ１１０ＳＲ－４ＡＰＨ

４～２０ｍＡ出力６Ｐ２

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

Ｆ ３Ａ（Ｋ）

６Ｐ１１６Ｐ１

６Ｐ３１６Ｐ３

６Ｃ３

６Ｃ２

６Ｃ１

Ａ

中央監視盤
ＤＣ４～２０ｍＡ

６ＲＡ－

６ＲＡ＋

６ＣＯＭ

６Ａ

ＭＤＡ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

１
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

１
５
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

１
Ｌ

－
１

・
１
Ｌ

－
２

１
Ｌ

Ｐ
－
１

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

２
３

Ｐ
１

０
０

Ａ
Ｆ

１
０
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

１
０

０
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

１
Ｌ

－
３

ＣＶＴ

３８°

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

３
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

１
２
５

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

１
Ｌ

－
６

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

４
３

Ｐ
１

０
０

Ａ
Ｆ

１
０
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

１
０

０
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

１
Ｌ

－
７

ＣＶＴ

６０°

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

５
３

Ｐ
１

０
０

Ａ
Ｆ

１
０
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

１
０

０
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

１
Ｌ

Ｐ
－
２

１
Ｌ

Ｐ
－
３

ＣＶＴ

°

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
２

１
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

１
７
５

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

２
Ｌ

－
１

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
２

２
３

Ｐ
１

０
０

Ａ
Ｆ

１
０
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

１
０

０
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

２
Ｌ

－
２

ＣＶＴ

６０°

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
２

３
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

１
２
５

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

２
Ｌ

Ｐ
－
１

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
２

４
３

Ｐ
１

０
０

Ａ
Ｆ

１
０
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

１
０

０
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

２
Ｌ

Ｐ
－
２

ＣＶＴ

３８°

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
２

５
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

１
５
０

Ａ
Ｔ

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｓ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

Ｏ
Ｐ

－
１

，
２

２６．３８

ｋＶＡ

ＣＶＴ

°

ＣＶＴ

６０°

ＣＶＴ

６０°

３３．２６

ｋＶＡ

ＣＶＴ

３８°

ＣＶＴ

°

１６．８５

ｋＶＡ

２３．６４

ｋＶＡ

１６．２４

ｋＶＡ

１５．８０

ｋＶＡ

１９．２０

ｋＶＡ

２０．９５

ｋＶＡ

１５．３０

ｋＶＡ

２８．３０

ｋＶＡ

ＥＡ ＥＤ ＥＢ

ＥＡ ＩＶ５．５°

ＥＢ

ＥＤ ＩＶ２．０°

ＩＶ６０° ＺＣＴ

ＥＢ

ＥＡ

◇

◇ ◇

▲

▲

▲

▲▲ ＬＧＲ－７

１００－２００Ｖ

１００－２００－４００

－８００－１０００ｍＡ

ＬＧＡ－６Ｂ

Ｒ０１

Ｎ０１

Ｚ２

Ｚ１

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

７
２

Ｐ
５

０
Ａ

Ｆ
２

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ

５
０

－
Ｈ

Ｒ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

Ｇ
Ｒ

・
Ｅ
Ｌ

Ｒ
用

電
源

Ｎ
０

１

Ｒ
０

１

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

８
２

Ｐ
５

０
Ａ

Ｆ
２

０
Ａ

Ｔ

Ｎ
Ｆ

５
０

－
Ｈ

Ｒ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

照
明

・
コ

ン
セ
ン

ト
用

電
源

Ｎ
０

２

Ｔ
０

２

ＥＡ ＥＴ ＥＴ

予備

防災保安動力盤

ＲＣ≧８５ｋＡ
防災保安電灯盤

ＲＣ≧５０ｋＡ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
１

６
３
Ｐ

２
２
５

Ａ
Ｆ

可
調

整

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｈ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

予
備

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
７
２

６
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

ス
ペ

ー
ス

予
備

ス
ペ

ー
ス

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
６

９
３
Ｐ

２
２
５

Ａ
Ｆ

可
調

整

Ｎ
Ｆ

２
２

５
－

Ｈ
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ

予
備

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ

－
６

Ａ
３

Ｐ
２

２
５

Ａ
Ｆ

ス
ペ

ー
ス

予
備

ス
ペ

ー
ス

（支） （支）

※１ ※２

５２－６３

ＡＣ２００Ｖ３００Ａ

ラッチ式

※１

Ｕ６３ Ｖ６３ Ｗ６３

停電中の火災時ＯＦＦ

Ｓ Ｆ０ １

Ｒ Ｆ０ １

５２－６４

ＡＣ２００Ｖ３００Ａ

ラッチ式

ＳＬ－Ｎ３００

※２

Ｕ６４ Ｖ６４ Ｗ６４

ＲＧ Ｓ Ｇ ＴＧ

発電機

ＭＣＣＢ

Ｇ Ｅ

３φ３Ｗ２１０Ｖ６０Ｈｚ３００ｋＶＡ

Ｓ Ｇ０ １

Ｒ Ｇ０ １

※１

※１

LG1-1 LG1-2 LG1-3 LG1-4 LG1-5 LG2-1 LG2-2 LG2-3 LG2-4 LG2-5MG-8MG-8MG-7MG-6MG-5MG-4MG-3MG-2MG-1MG-9

M-11M-10M-9M-8M-7M-6M-5M-4M-3M-2M-1XM-1 XM-2 XM-3L1-1 L1-2 L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L3-5L3-4L3-3L3-2L3-1

３
Ｐ

２
２

５
Ａ

Ｆ
１

７
５
Ａ

Ｔ

ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ ＥＭーＣＥＴ

１００°

ＥＭーＣＥＴ

ｋＶＡ

２１．７

Ｒ
Ｍ

－
３
－

３

M-13

Ｒ
Ｍ

－
３
－

２

M-12

幹線接続変更

既存改修受変電設備図結線図

今回増設 既存動力配電盤変更なし既存電灯配電盤改修

R4・3



１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ
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株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

盤名称 幹線名称 機器記号 機器名称
機器容量
(kW)

機器電圧
(V)

設置階
結線記号

主回路 制御回路

監視盤

操作 表示

現場盤

操作 表示

発電
レベル

防災連動
停止

手元開閉器
MCCB3P(AF)

連動
インターロック

ﾌﾞﾚｰｶサイズ 配線ｻｲｽﾞ
備　　考

負　荷　内　容
盤名称 幹線名称 機器記号 機器名称

機器容量
(kW)

機器電圧
(V)

設置階
結線記号

主回路 制御回路

監視盤

操作 表示

現場盤

操作 表示

発電
レベル

防災連動
停止

手元開閉器
MCCB3P(AF)

連動
インターロック

ﾌﾞﾚｰｶサイズ 配線ｻｲｽﾞ
備　　考

負　荷　内　容

動力盤結線図１

WL
ELR

MCCB 3P

200

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

200

200

RM-1

400AF/300AT

CVT100□

PAC2-3A

PAC1-7

PAC1-13

16.0

34.5

9.43 MCCB3P100/100AT

屋上

屋上

屋上

MCCB3P225/125AT

MCCB3P225/225AT

200V

A

A

A

CVT22□　E8

CVT60□　E14

CVT14□　E5.5

AC3φ3W
WL

MCCB 3P

200

200

RM-1

400AF/300AT

CVT100□

PAC2-3A

PAC1-7

屋上

屋上

200V

A

AAC3φ3W

12.7

21.3

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

200PAC1-13 屋上 A5.9■新設空調屋外機

ELCB3P100/60AT

ELCB3P100/60AT

ELCB3P 50/40AT

ELCB3P 50/40AT

新設EM-CET22□ E5.5□

新設EM-CET22□ E5.5□

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CE8□-4C

WL
ELR

MCCB 3P

200

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

200
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25.6

16.5

PAC2-3

PAC2-5
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屋上

屋上

屋上

MCCB3P225/125AT

MCCB3P225/125AT

MCCB3P225/225AT200V
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A
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屋上

屋上200V

A

A
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■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

200PAC2-4 屋上 A■新設空調屋外機
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12.7

19.6

ELCB3P100/60AT 新設EM-CET22□ E5.5□
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FE-209
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PAC-UPS

FT-1

200
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200
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1φ200

9.8

0.8

0.61

9.8

0.8 1φ200

0.61

9.8

0.8 1φ200

0.61

4.9

0.75

外気処理空調屋外機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋外機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（既消毒他）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（中材排気）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（未消毒）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（内視鏡洗浄）

UPS用空調屋外機

計装電源

消火水槽ﾋｰﾀｰ

制御電源

0.32

0.2

0.2

5.4

１

１

1φ200

MCCB3P100/100AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P100/100AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P100/100AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P　50/50AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P　30/15AT

MCCB3P　50/50AT

MCCB2P　30/10AT

MCCB2P　30/10AT

ELCB3P　30/15AT

200V 外気処理空調屋内機

外気処理空調屋内機

外気処理空調屋内機

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV5.5□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV5.5□-4C

CV2□-4C

L

L

L

L

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

WL

MCCB 3P

225AF/225AT

CVT60□

PAC02-3

PAC02-3

OF2-3

PAC02-4

PAC02-4

OF2-4

PAC01-2

PAC01-2

OF1-2

PAC01-5

FE-213

FE-214

FE-209

FE-120

PAC-UPS

FT-1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0.61

0.61

0.61

0.75

0.32

0.2

0.2

5.4
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1φ200

200V

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

L

L

L

L

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W
■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

■新設外気処理空調屋外機

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（既消毒他）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（中材排気）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（未消毒）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ（内視鏡洗浄）

□既存UPS用空調屋外機

□既存計装電源

□既存消火水槽ﾋｰﾀｰ

8.1

0.3 200

200

200

8.1

0.3

0.3

3.13

ELCB2P　50/15AT

ELCB2P　50/15AT

ELCB2P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P　50/50AT

MCCB2P　50/10AT

ELCB3P　50/15AT

MCCB2P　50/10AT

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV5.5□-4C

既存CV2□-4C

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CET14□ E5.5□

ELCB3P　50/30AT

制御電源

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

ブレーカーは全て警報接点付

一括警報表示ブザー付き

11 動力盤結線図

既存撤去

8.15

ELCB3P  50/40AT

ELCB3P  50/40AT

ELCB3P  50/40AT

計 39.08 KW

合計 45.0 KW

合計 39.9 KW

Ｅ－０３

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE5.5□-4C

M-5

M-6

M-7

盤内部更新（既存箱体利用）
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株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所
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東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

盤名称 幹線名称 機器記号 機器名称
機器容量
(kW)

機器電圧
(V)

設置階
結線記号

主回路 制御回路

監視盤

操作 表示

現場盤

操作 表示

発電
レベル

防災連動
停止

手元開閉器
MCCB3P(AF)

連動
インターロック

ﾌﾞﾚｰｶサイズ 配線ｻｲｽﾞ
備　　考

負　荷　内　容
盤名称 幹線名称 機器記号 機器名称

機器容量
(kW)

機器電圧
(V)

設置階
結線記号

主回路 制御回路

監視盤

操作 表示

現場盤

操作 表示

発電
レベル

防災連動
停止

手元開閉器
MCCB3P(AF)

連動
インターロック

ﾌﾞﾚｰｶサイズ 配線ｻｲｽﾞ
備　　考

負　荷　内　容

動力盤結線図２

WL
ELR

MCCB 3P

200

200

RM-2

400AF/400AT

CVT200□

PAC1-2

PAC1-11

PAC2-7

PAC1-3

PAC2-1

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

17.8

11.8

26.2

9.43

22.6

200

200

200

MCCB3P225/125AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P225/175AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P225/150AT

200V

A

A

A

A

A

CVT22□　E8

CVT14□　E5.5

CVT38□　E14

CVT14□　E5.5

CVT38□　E14屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W
WL

ELR

MCCB 3P

200

RM-2

400AF/400AT

CVT200□

PAC1-2

PAC1-11

PAC2-7

200

200
200V

A

A

A屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

15.3

 8.1

200PAC1-3

200

A

A

屋上■新設空調屋外機  5.9

新設EM-CET38□ E5.5□

新設EM-CET14□ E5.5□

ELCB3P100/75AT

ELCB3P 50/40AT

ELCB3P 50/40AT

WL
ELR

MCCB 3P

FE-213

FE-214

200

200

200

200

200

CVT100□

400AF/300AT

200V

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

PAC1-6

PAC1-5

PAC1-12

PAC1-A

FE-141

FE-124

FE-101

FE-125

FE-126

FE-142

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(検体検査）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(理学療法）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(1F便所）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(厨房）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(厨房）

消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(検体検査）

計装電源

制御電源

1φ200

1φ200

200

200

200

200

16.5

16.5

9.43

5.4

0.75

0.4

0.61

0.75

2.2

0.4

１

MCCB3P225/125AT

MCCB3P225/125AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P  50/40AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  50/30AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB2P  30/10AT

MCCB2P  30/10AT

A

A

A

A

CVT22□　E8

CVT22□　E8

CVT14□　E5.5

CV5.5□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV3.5□-4C

CV2□-4C

L

L

L

L

L

L屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

ELCB3P  30/15AT

WL
ELR

MCCB 3P

FE-213

FE-214

200

200

200

200

200

CVT100□

400AF/300AT

200V

PAC1-6

PAC1-5

PAC1-12

PAC1-A

FE-141

FE-124

FE-101

FE-125

FE-126

FE-142

1φ200

1φ200

200

200

200

200

0.75

0.4

0.61

0.75

2.2

0.4

１ MCCB2P  30/10AT

MCCB2P  30/10AT

A

A

A

A

L

L

L

L

L

L屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(検体検査）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(理学療法）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(1F便所）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(厨房）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(厨房）

□既存消音型ﾗｲﾝﾌｧﾝ(検体検査）

□既存計装電源

□既存制御電源

12.7

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV3.5□-4C

既存CV2□-4C

12.7

5.9

ELCB3P100/60AT

ELCB3P100/60AT

新設EM-CET22□ E5.5□

新設EM-CET22□ E5.5□

新設EM-CE8□-4C

ELCB3P  30/15AT

ELCB3P  30/15AT

ELCB3P  30/15AT

ELCB3P  50/30AT

ELCB3P  30/15AT

WL
ELR

MCCB 3P

200

200

200

200

CVT100□

400AF/300AT

MCCB3P  30/15AT

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

PAC01-4

PAC01-4

OF1-4

PAC02-5

PAC02-5

OF2-5

PAC02-1

PAC02-1-2

OF2-1-2

PAC01-7

PAC01-7

OF1-7

PAC01-6-1

9.8

0.8

0.61

9.8

0.8

0.61

7.9

0.59

0.38

4.9

0.42

2000.32

8.04

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋内機

PAC01-6-2

PAC01-6-2

OF1-6

PAC01-6-1

MCCB3P  30/15AT

8.04

0.64

0.64 200

200

200

200

200

200

1φ200

1φ200

200

200

1φ200

1φ200

MCCB3P100/100AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P100/100AT

MCCB3P100/100AT

MCCB2P  50/50AT

MCCB2P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB2P  30/20AT

200V

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A1.61

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CV8□-4C

CV2□-4C

CV2□-3C

CV2□-3C

CV5.5□-4C

CV2□-4C

CV8□-4C

CV2□-4C

CV8□-4C

CV2□-4C

CV3.5□-4C屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

WL
ELR

MCCB 3P

200

200

200

200

CVT100□

400AF/300AT

PAC01-4

PAC01-4

OF1-4

PAC02-5

PAC02-5

OF2-5

PAC02-1

PAC02-1-2

OF2-1-2

PAC01-7

PAC01-7

OF1-7

PAC01-6-1

0.61

0.61

0.59

0.38

2000.32

PAC01-6-2

PAC01-6-2

OF1-6

PAC01-6-1 200

200

200

200

200

200

200

200

200V

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A1.61 屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W
■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋外機

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

0.3

8.15

8.1

0.3

5.9

3.13

0.15

8.15

1.5

8.15

1.5

200

200

200

200

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV3.5□-4C

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P50/40AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P50/40AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P  50/30AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P  50/30AT

ELCB3P  50/30AT

ELCB3P  50/20AT

新設EM-CE8□-4C

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE5.5□-4C

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CE2□-4C

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

動力盤結線図

既存撤去

２

ELCB3P50/40AT

ELCB3P 50/40AT

ELCB3P 50/40AT

合計 42.81 KW

合計 49.45 KW

Ｅ－０４

■新設空調屋外機 4.84

新設EM-CE8□- 4C

ELCB3P 50/40AT

ELCB3P  50/30AT 新設EM-CE5.5□-4C

M-8

M-9

M-10

盤内部更新（既存箱体利用）

 8.1 新設EM-CET14□ E5.5□ELCB3P 50/40AT

41.3 新設EM-CET100□
合計 78.7　KW 2M-1 2F動力盤 2F MCB3P225/200AT

R4・3
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東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

機器名称盤名称 機器記号幹線名称
(V)(kW)

機器容量 機器電圧

主回路 制御回路

結線記号
設置階

停止
防災連動

レベル
表示表示操作 操作

監視盤 現場盤
発電

インターロック
連動

備考
ﾌﾞﾚｰｶサイズ

負　荷　内　容

配線ｻｲｽﾞ

200V

RM-3

WL

MCCB 3P

200

400AF/350AT

CVT150□

PAC1-1 A屋上

AC3φ3W

機器名称盤名称 機器記号幹線名称
(V)(kW)

機器容量 機器電圧

主回路 制御回路

結線記号
設置階

停止
防災連動

レベル
表示表示操作 操作

監視盤 現場盤
発電

インターロックMCCB3P(AF)
手元開閉器 連動

備考
ﾌﾞﾚｰｶサイズ

負　荷　内　容

配線ｻｲｽﾞ

200V

RM-3

WL
ELR

MCCB 3P

200

200

200

200

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

200

200

200

200

0.4

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P  50/30AT

消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(調剤室)

消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(調剤室)

消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(特殊浴室)

制御電源

400AF/350AT

CVT150□

MCCB3P225/175AT

MCCB3P225/125AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P225/125AT

PAC1-1

PAC1-8

PAC2-8

PAC2-2

FE-135

FE-112

FE-137

FE-202

消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ)

25.6

14.2

11.8

17.8

0.2

0.32

0.2

A

A

A

A

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

L

L

L

L

AC3φ3W

CVT38□　E14

CVT14□　E5.5

CVT14□　E5.5

CVT22□　E8

CV2□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

CV2□-4C

■新設空調屋外機 21.3

200

200

200

200

200

200

200

0.4

PAC1-8

PAC2-8

PAC2-2

FE-135

FE-112

FE-137

FE-202

0.2

0.32

0.2

A

A

A

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

L

L

L

L

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

□既存消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ)

□既存消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(調剤室)

□既存消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(調剤室)

□既存消音ﾗｲﾝﾌｧﾝ(特殊浴室)

御電源

12.7

 8.1

200 A屋上

ELCB3P100/60AT

ELCB3P50/40AT

ELCB3P100/60AT

基準電流
　(A)

ELCB3P 50/40AT

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

ELCB3P 50/15AT

ELCB3P 50/15AT

ELCB3P 50/15AT

ELCB3P 50/15AT

MCCB3P 50/30AT

動力盤結線図

既存撤去

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

動力盤結線図３

３

Ｅ－０５

M-11

盤内部更新（既存箱体利用）

 3.77 ELCB3P50/30AT

新設EM-CE8□-4C

新設EM-CET22□　E5.5□

新設EM-CET14□　E5.5□

新設EM-CET22□　E5.5□

新設EM-CE5.5□-4C

WL
ELR

MCCB 3P

200

200

200

400AF/300AT

MCCB3P  30/15AT

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

200

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調屋外機

外気処理空調屋内機

外気処理空調ﾌｧﾝ

外気処理空調屋内機

8.04

200

200

200

200

200

200

1φ200

1φ200

200

200

1φ200

MCCB3P100/100AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB2P　30/15AT

MCCB3P100/100AT

MCCB2P  30/15AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P 100/75AT

200V

CVT150□

8.04

5.64

1.61

7.9

0.59

0.38

4.9

0.42

0.32

7.9

0.59

0.38

8.04

3.64

3.64

200

1.61

5.5

200

200

PAC01-1

PAC01-1

OF1-1

PAC02-2

PAC02-2

OF2-2

PAC02-6

PAC02-6

OF2-6

PAC02-1-1

PAC02-1-1

OF2-1-1

PAC01-3-2

PAC01-3-2

PAC01-3-1

PAC01-3-1

OF1-3

CPM-1

外気処理空調屋外機

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

MCCB3P　50/50AT

MCCB3P　50/50AT

MCCB3P  30/15AT

MCCB3P100/100AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P　50/30AT

MCCB3P　50/30AT

MCCB3P　50/20AT

MCCB3P　50/50AT

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

CVT14□　E5.5

CV5.5□-4C

CV2□-4C

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CV5.5□-4C

CV2□-3C

CV2□-4C

CVT14□　E5.5

CV2□-3C

CV2□-4C

CV8□-4C

CV3.5□-4C

CV8□-4C

CV3.5□-4C

CV3.5□-4C

CV5.5□-4C

WL
ELR

MCCB 3P

200

200

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

空調屋外機

200

200

MCCB3P225/175AT
200V

PAC1-9

PAC1-10

PAC1-4

PAC2-6

400AF/350AT

CVT150□

9.43

16.5

28.7

16.5

MCCB3P225/125AT

MCCB3P 100/75AT

MCCB3P225/125AT

A

A

A

A

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

CVT14□　E5.5

CVT22□　E8

CVT38□　E14

CVT22□　E8

WL

MCCB 3P

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200V

CVT150□

1.61

0.38

0.32

200

1.61

5.5

200

200

PAC01-1

PAC01-1

OF1-1

PAC02-2

PAC02-2

OF2-2

PAC02-6

PAC02-6

OF2-6

PAC02-1-1

PAC02-1-1

OF2-1-1

PAC01-3-2

PAC01-3-2

PAC01-3-1

PAC01-3-1

OF1-3

CPM-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存外気処理空調ﾌｧﾝ

□既存ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋外機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

■新設外気処理空調屋内機

8.45

6.5

5.9

0.3

3.13

0.15

5.9

8.45

0.38

0.3

8.45

200

200

200

6.5

6.5

ELCB3P　50/50AT

ELCB3P　50/40AT

ELCB3P　50/15AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P　50/30AT

ELCB5P　50/15AT

ELCB3P　50/40AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P　50/50AT

ELCB3P　50/50AT

ELCB3P　50/20AT

ELCB3P　50/50AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P  50/15AT

ELCB3P  50/15AT

WL

MCCB 3P

200

200

200

200
200V

PAC1-9

PAC1-10

PAC1-4

400AF/350AT

CVT150□

A

A

A

A

屋上

屋上

屋上

屋上

AC3φ3W

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

■新設空調屋外機

 5.9

12.7

25.1

200PAC2-6 A屋上■新設空調屋外機 12.7

ELCB3P 50/40AT

ELCB3P100/60AT

ELCB3P100/75AT

ELCB3P100/60AT

ELCB3P 50/50AT

SPD

クラスⅡ

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

MCCB3P 50/20AT

ブレーカーは全て警報接点付

一括警報表示ブザー付き

ELCB3P　50/50AT

ELCB3P　50/50AT

ELCB3P　50/50AT

合計 70.33 KW

合計 56.4 KW

400AF/350AT

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CET14□ E5.5□

新設EM-CE8□-4C

新設EM-CE8□-4C

新設EM-CE8□-4C

新設EM-CE8□-4C

新設EM-CE8□-4C

既存CV3.5□-4C

既存CV5.5□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

既存CV2□-4C

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE5.5□-4C

新設EM-CE2□-4C

新設EM-CE2□-4C

M-13

M-12
新設EM-CE8□-4C

新設EM-CET22□　E5.5□

新設EM-CET38□　E5.5□

新設EM-CET14□　E5.5□

新設EM-CET22□　E5.5□

200 A2M-2 ２Ｆ動力盤 23.6 ２Ｆ MCCB3P225/125AT 新設EM-CET38□

合計 70.59 KW
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103

106

105

104

102

101

WL

200/100V
AC 1φ3W

MCCB 3P

50/20AT

1 -

幹線記号

容量(KVA)容量(KVA)(形状)

幹線記号盤名称
備考

分岐遮断器

番号

回路

及び回路構成

主遮断器(P AF/AT)

(P AF/AT)記号

付加
負荷名称

(VA)

設備容量

及び回路構成

主遮断器(P AF/AT)

容量(KVA)

幹線記号

(形状)

盤名称

(P AF/AT)

分岐遮断器

記号番号

付加回路

(VA)

設備容量

番号

回路

(形状)

盤名称
負荷名称 備考

及び回路構成

主遮断器(P AF/AT)

容量(KVA)

幹線記号
負荷名称

設備容量

記号 (P AF/AT)

付加 分岐遮断器

(VA)
備考

(形状)

盤名称

(P AF/AT)

分岐遮断器

及び回路構成

主遮断器(P AF/AT)

記号番号

付加回路

(VA)

設備容量
負荷名称 備考

107

108

109

110

ELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

1病室213  エアコン

1病室215  エアコン

1病室216  エアコン

1病室217  エアコン

1病室218  エアコン

1病室220  エアコン

1病室221  エアコン

1病室222  エアコン

1病室223  エアコン

特1床室   エアコン

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

200V 3,700

21,700 VA

103

106

105

104

102

101

WL

200/100V
AC 1φ3W

MCCB 3P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

50/20ATELCB2P

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1病室201  エアコン

1病室202  エアコン

1病室203  エアコン

1病室205  エアコン

1病室206  エアコン

1病室207  エアコン

12,000 VA

2L-4

2L-5

100AF/60AT

12,000 2L-5MCCB3P 100/60AT

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

225AF/125AT

33,700 VA

EM-CET22□

EM-CET100□

100V

100V

１
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３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博
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株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

ブレーカーは全て警報接点付

一括警報表示ブザー付き

ブレーカーは全て警報接点付

一括警報表示ブザー付き

電灯盤結線図

Ｅ－０６

103

106

105

104

102

101

WL

MCCB 3P

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

AC 3φ3W
200V

200V ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

107

108 ヨ　　ビ

225AF/175AT

一括警報表示ブザー付き

ブレーカーは全て警報接点付

EM-CET100□

2M-1

4床室D-1  エアコン

4床室D-2  エアコン

4床室D-3  エアコン

4床室D-4  エアコン

4床室D-5  エアコン

4床室D-6  エアコン

4床室D-7  エアコン

103

105

104

102

101

WL

MCCB 3P

SPD

クラスⅡ

MCCB3P 50/20AT

AC 3φ3W
200V

200V ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

ELCB3P 50/30AT

一括警報表示ブザー付き

ブレーカーは全て警報接点付

2M-2

4床室C-1  エアコン

4床室C-2  エアコン

4床室C-3  エアコン

4床室C-4  エアコン

ヨ　ビ

EM-CET38□

1 -動力盤結線図

電灯動力盤結線図

5.9 21.7

5.9 21.7

5.9 21.7

5.9 21.7

5.9 21.7

5.9 21.7

5.9 21.7

21.75.9

21.75.9

21.75.9

21.75.9

23.6 KW

225AF/125AT

41.3 KW
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行先盤　1L-7

行先盤　1L-6

1L-4

1M-2

1LP-3

1LP-2

1L-2

ｲﾍ ﾝ゙ﾄ盤

1LP-1

XLP-4

XLP-6

1L-3

XLP-5

XLP-3

1L-6

1L-5

1M-3

XLP-2

1L-7

CVT14□

CVT14□

CVT22□

CVT14□

CVT22□
W:300

CVT38□

W:1000
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CVT150□
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E(75)

x2
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x2

x2

E22□ E(75)

x2

x2

E22□ E(75)

x2

x2

E22□ E(75)

x2

x2

E22□ E(75)

x2

x2

E22□ E(75)

x2

E22□ E(75)

E(75)CVT150□L3-3 E22□x2

E(75)

x2

x2

x2

E22□

x2

E(75)

x2

E(75)

x2

E22□

x2

E(75)

x2

E22□

E60□

E60□

E22□x2

x2

E60□ W:600
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2
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6
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-
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3
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-
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1

L1-
2
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3

x
2

E
6
0
□

L3-4-4 CVT22□ E(75)E22□x2

L3-4-2

XM-1

CVT22□

CVT150□ x2

E22□ E(75)

x2

行先盤　XLP-2

行先盤　XLP-4

行先盤　XLP-5

行先盤　XLP-6

行先盤　1LP-2

行先盤　1LP-3

CVT150□

行先盤　XLP-1

行先盤　1L-2

行先盤　1L-3

行先盤　1M-2

行先盤　1M-3

行先盤　1LP-1

L3-5

行先盤　XLP-3

E(75)E22□x2

LG1-3

L1-4

LG1-4

L1-5

M-2

XLP-1
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株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所
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東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号
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1階幹線設備平面図

※　既存　改修なし
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1L-1

XLP-3

FP-1

XLP-6

XLP-5

1L-3

1L-2

1M-2

XLP-2

XLP-1

1L-7

1L-4

1M-1

1LP-1

ｲﾍﾞﾝﾄ盤

XLP-4

1L-6

1M-3

1L-5

1LP-3

1LP-2

CVT22□ E(75)L3-4-4

E(75)

x2

XM-3

L3-4-5 CVT22□

E22□x2

CVT150□

E22□

E(75)

x2

E22□

CVT150□ x2

CVT150□ x2

CVT22□L3-4-2

XM-1

CVT14□

CVT22□

CVT150□

x2

CVT22□LG1-1-2

x2L1-6

M-3

MG-1-2E(75)

x2

CVT38□

E(75)

x2

E22□

x2

E22□

L1-3

CVT38□LG1-2

CVT22□

M-2

L3-3

L1-5

L1-4

LG1-4

LG1-2

CVT14□

L1-3

L1-2

LG1-1-1

LG1-3

FPT60□

CVT14□

MG-9

CVT200□L1-1

LG1-5-1

MG-1-1

x2

MG-2-1

E60□

E22□

CVT150□

x2 x2

E(75)

LG1-1-2

L1-2

L3-3 E22□x2 E(75)

MG-1-1

x2

E(75)

MG-1-2 CVT14□

LG1-5-2

CVT22□

LG1-5-2 CVT14□

x2

E22□

W:1000

CVT150□

M-1-2はM-1-1より分岐

E22□

LG1-1-2はLG1-1-1より分岐

CVT150□

CVT38□

CVT150□

CVT38□

CVT150□

MG-9

x2

E22□

CVT200□

LG1-1-2

L1-1

CVT38□

FPT60□

CVT14□MG-2-1

M-1-2

XM-3

L3-4-1

CVT38□

CVT60□

CVT22□

M-1-1

M-3

L3-5

XM-2

XM-1

CVT150□

CVT38□

CVT60□

CVT38□

CVT150□

CVT22□

CVT150□

CVT60□

CVT60□

CVT150□

CVT150□

E22□

E(75)

x2

E22□

XM-2 x2

E22□x2

CVT150□

E(75)L3-5 CVT150□

L3-4-3

M-1-1 CVT38□

E(75)E22□

x2

CVT22□

CVT150□

L1-6

E22□ E(75)

CVT60□ E(75)

L1-4 CVT150□

LG1-3 CVT22□

x2x2 x2

E22□

E22□x2

x2

E22□

L1-5

CVT60□LG1-4

CVT60□ E(75)M-2

E(75)

x2

１

２

３

４
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株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５ A1：S=1/150

A3：S=1/300

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｅ－０８

ｶ
ﾞ
ﾗ
ｽ
ｽｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ

電動式ﾍﾞｯﾄﾞ
GT

PR.L=8800

ﾊﾟｿｺﾝ

冷凍冷蔵庫

顕微鏡

ﾃ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾀ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
ﾘﾝ
ﾄ
壁
紙

救急隊用ﾃ ｽ゙ｸ

可動間仕切

CH 3000～3650CH 3000 ±0

ひまわりプラザ

±0

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ風除室(1)

±0

上
ル

±0 直天-25

ＥＰＳ

廊　下(5)
±0 CH 2800

女子便所(2)

±0 CH 2400

±0 CH 2600
薬品庫

調剤コーナー

健診サロン

健診廊下
±0 CH 2800

放
射

線
待

合
ス

ペ
ー
ス

ﾌ
ﾛ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
張

(
防
滑
)

ﾋ
ﾆ゙
ﾙ
床
ｼ
ｰ
ﾄ

ＥＰＳ

検　収
±0 CH 2600

±0 CH 2400

受
付
ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ

配線ﾋ ｯ゚ﾄw250

受付・操作廊下

±0 CH 2600

EVホール(3)

±0 CH 2600

ステーション

スタッフ

1
,
7
5
0

配
線
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
w2
5
0

人工透析ﾗｲﾆﾝｸﾞ
ＰＳ

リネン庫

±0 CH 2600

車
椅
子

置
場

(
2
)

救急外来待合

±0 CH 2400

自
動

再
来

受
付
機

床見切縁;SUS.FB-6×12,HL

売店倉庫

±0

売　店

±0 CH 2600

総合待合
±0

女子便所(1)
±0 CH 2400

夜間職員専用駐車場

±0

屋外階段(西)

±0 CH 2600

受付ｶｳﾝﾀｰ

受付ｶｳﾝﾀｰ

払　出

男子更衣室

±0 CH 2600

総合案内

CH 3000±0
理学療法室

総
合

受
付

カ
ウ

ン
タ
ー

検収室
±0

±0 CH 2600

ギブス室
±0 CH 2600

上ル

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌ ﾘ゚ﾝﾄ壁紙

廊　下(7)

±0

一般撮影室

±0

FL+180

FL+180

EV(1)

EV(3)

EV(2)

消火ポンプ室

±0 直天-25

CH 2400

SH

ＰＳ

廊　下(3)

±0 CH 2800

ＤＷ

ＰＳ

中　庭
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

上
部

ト
ッ

プ
ラ

イ
ト

SUS.ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW200
排水溝W150

SUS.ｸﾞﾚ ﾁーﾝｸﾞW350
排水溝W250

床仕上色分け

(簡易防水型)
MH.600φ

人工透析ﾗｲﾆﾝｸﾞ

女子更衣室

CH 2600±0

CH 3300

ＰＳ

ＰＳ

GT

洗浄エリア

食品庫
±0 CH 2600

±0 CH 2600

栄養指導室

ＤＳ

階段(東)
±0 直　天 ±0 直　天

倉　庫

※内装仕上は保留

散水栓

CH 3000

GT

※

CH 直天-200

CH 2400

排水溝

排
水

溝

5
0

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ﾌﾟﾗｽﾞﾏTV(壁下地補強)

投薬カウンター

±0 CH 2600

診察室(2)

±0 直　天

配
線
ﾋ
ﾟ
ｯﾄ
w
3
0
0

±0 CH 2600

±0 CH 2600

CH 2600±0
受　付

下り天井:FL+2600

5
0

内科･心療内科入口 整形入口

外来待合

±0 CH 3000

外来待合

±0 CH 3000

±0 CH 2600

中待合(3)

救急治療室

±0 CH 2600

リハビリ用便所
±0 CH 2400

水治療室
±0

SH

中央治療室

±0 CH 2600

CH 2580

上
ル

CH 2600±0

中待合(2)

健診待合室

±0 CH 3000

廊　下(2)

±0 CH 3000

更衣ブース

更衣ブース

ＰＳ

上ル

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾀｲﾙｶｰﾍ゚ ｯﾄ張

電気ﾌﾞｰｽﾀｰ

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌ゚

ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ(三槽式)食器消毒ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ

両面式食器消毒保管庫

検食用冷凍庫

ﾎｯﾄｼｮｰｹｰｽ

電子ﾚﾝｼﾞ

ﾐｷｻｰ

電気炊飯ｼﾞｬｰ

電気炊飯ｼﾞｬｰ

電気炊飯ｼﾞｬｰ

炊飯ｶｰﾄ

床見切縁

ｼｪﾙﾌ5段

ｼｪﾙﾌ5段

冷温蔵配膳車冷温蔵配膳車

ｼｪﾙﾌ5段

ｺﾝﾋﾞｵ ﾌーﾞﾝ専用架台

ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ

炊飯ｶｰﾄ

炊飯ｶｰﾄ

貯蔵式湯沸器

ｽﾋﾟー ﾄﾞｶｯﾀｰ

ﾗｯｸｼｪﾙﾌ ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ洗浄機

ﾗｯｸｼｪﾙﾌ

冷凍庫 冷凍庫

器具消毒保管庫

二槽ｼﾝｸ

殺菌庫 ｼﾝｸ付台下戸棚

冷温蔵配膳車

ﾓ ﾋーﾞﾙｼﾝｸ

誘発電位･筋電図
検査装置

試薬保冷庫

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾘｰｻ゙ ｰ

耐振動石台

ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ
遠心器

ﾎﾞﾄﾙｷｬﾋ゙ ﾈｯﾄ

掃除具ﾛｯｶー

尿自動分析装置
血液ｶﾞｽ分析装置

排気ﾀﾞｸﾄ付ｻｲﾄﾞ実験台

尿検査

排気ﾀﾞｸﾄ立下り
(ｶｳﾝﾀｰ式)

便検査

ｼｪﾙﾌ5段

下置用書庫

靴箱

ﾏｽﾀｰ台

採血台

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ端末

血圧測定器

ﾄﾚｯﾄ゙ ﾐﾙ

ﾍ゙ ｯﾄﾞ 事務机
救急ｶｰﾄ

ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ運動器

ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀｰ

自動採血管
準備ｼｽﾃﾑ

ﾐﾆﾃﾞﾌｨﾌﾞﾘﾚｰﾀ

CPUFAX

Ｆ

近接操作器
TVﾓﾆﾀ

補助具棚

補助具棚
CT撮影

医療ｶﾞｽ

保管棚
CT用薬品等

ﾌｨﾙﾑ整理
作業机

CT操作卓
遠隔操作卓

操作卓
MR
Iﾕ
ﾆｯ
ﾄ

中央操作卓

骨密度測定装置

片袖机

ﾓﾆﾀー ｽﾀﾝﾄﾞ

内視鏡診察台

ﾜｰｸﾄﾛﾘｰ

(医療機器対応)

内視鏡保管庫

処置ｶｰﾄ

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ
PC

患者説明用
ﾓﾆﾀｰ

片袖机

PC ﾓﾆﾀｰ
患者説明用ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ

EVISﾋﾞﾃﾞｵ
ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ

EVIS内視鏡
ｼｽﾃﾑ一式

内視鏡

ｸﾞﾙﾀｰｱﾙﾃ゙ ﾋﾄﾞ
換気ﾌｰﾄﾞ

ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ
格納庫

内視鏡診察台

耐薬引違い
保管庫

医療ｶﾞｽ

自動洗浄器

ｱﾙｺﾞﾝ
ﾚｰｻﾞｰ

視力表

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ
ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ

眼底ｶﾒﾗ

ﾓﾆﾀｰ
ABﾓｰﾄﾞ

ｵｰﾄﾚﾌﾌ

ﾉﾝｺﾝﾀｸﾄ

ｽﾍﾟｷｭﾗｰ
ﾏｲｸﾛｽｺ ﾌーﾟ

ﾄﾉﾒｰﾀｰ

ｸﾗﾄﾒｰﾀｰ

手術顕微

自動視野

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ
ﾃｰﾌﾞﾙ

ｽﾘｯﾄﾗﾝ

YAGﾚｰｻﾞー

車椅子体重計

上部DS

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
PC台

ﾃ ﾌーﾞﾙ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ｼﾞｬﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ

管理用
ﾊﾟｿｺﾝ

ﾚｰｻﾞ ﾌーﾟﾘﾝﾀｰ

ﾃ ﾌーﾞﾙ
(ﾚｾﾌﾟﾄ作業)

ｻｰﾊﾞｰPC

(ﾚｾﾌﾟﾄ作業)

薬局用FAX

PC台
(2台)

冷蔵庫

PC台

ｺﾋﾟｰ機
(FAX兼用)

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ｶﾙﾃ照合用

作業台

全自動錠剤
散薬分包機

制御卓

PC

(記録装置付)
保冷庫薬用保冷庫

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ台

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

製剤台

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ

整理台水剤台

錠剤台 錠剤台

外用台

薬品庫
(施錠)

薬局内ﾃﾞｰﾀ管理用 TDM解析用
ﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝ

ﾊﾟｿｺﾝ
JOIS用

ﾊﾟｿｺﾝ
発注業務用

薬用保冷庫
(ﾌﾘｰｻﾞｰ付)

血中濃度
測定器

ﾋﾞﾃﾞｵ台

全自動分割分包機

監査台

保冷庫ﾊ゚ ｽﾎﾞｯｸｽ

三段ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ
ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ

安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ｴｱｰｼｬﾜｰ
ﾕﾆｯﾄ

洗浄ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ

保管戸棚

机

(W400)
棚

訓練用特殊ﾏｯﾄ

ﾏｯﾄﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾃｰﾌﾞﾙ

ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ
(電動昇降式)

ｶﾞｽﾘｰｽﾐｽ 訓練用鏡

平行棒

訓練用階段

受付ﾛｰｶｳﾝﾀｰ

ﾊｲﾛｰﾃｰﾌ ﾙ゙

歩行ﾗｲﾝ
(10M)

歩行訓練ｽﾍ゚ ｰｽ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

(弾性)

ｻｰﾊﾞｰ用ﾗｯｸ

ﾎｯﾄﾊ゚ ｯｸﾜｺﾞﾝ
ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ

ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

ｺﾝﾋﾞｴｱﾛﾊﾞｲｸ

訓練用腰掛

(
ｷ
ｬｽ
ﾀ
ｰ
付
)

ｽﾁｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ

ｴｼﾞｪｸﾀｰﾊﾞｽ

ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾊﾞｽ

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ
加湿器

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ
加湿器ﾜｺﾞﾝ

肩関節輪転
運動器(棒)

懸垂桿

ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ

身長体重計聴力ﾎﾞｯｸｽ

長椅子

ｼ
ｬ
ｳ
ｶ
ｽ
ﾃ
ﾝ

低周波治療器

ﾏｲｸﾛ波治療器

ｽｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰ

ｼｽﾃﾑ
ｱｲｼﾝｸﾞ

SSP治療器

ﾌ ﾘ゚ﾝﾀ
(床:OAﾌﾛｱ)

ｶﾙﾃ

ｺﾋﾟｰ･FAX

上
部

:
掲

示
板

ｷｬﾋ ﾈ゙ｯﾄ

ﾊﾟ ﾃーｨｼｮﾝ

円形ｿﾌｧ
(備品)

冷蔵庫

ｴｺｰ

ﾛｰﾙﾌ゙ ﾗｲﾝﾄﾞ(別途)
(案)ﾆﾁﾍﾞｲ,N-3259

[別途工事]流し台(深型ｼﾝｸ)

卓上恒温水槽

ﾌﾟﾘﾝﾀ

ﾌｨﾙﾑ

ｵｼﾎﾞﾘｽﾄｯｶｰ台

ｺｰﾄﾊﾝｶﾞー

乳房撮影装置

2000

1500

1200

X線TV装置

近接操作器

臥位撮影ﾃｰﾌﾞﾙ

CR撮影装置 ﾌｨﾙﾑ整理
作業机

ﾚｰｻ゙ ｰｲﾒｰｼﾞｬ
(給排水･排液･排気)

医療ｶﾞｽ

MRI用薬品等
保管棚

立位撮影ﾌﾞｯｷｰ
ﾏｳﾝﾄﾘｰﾀﾞｰ

医療ｶﾞｽ

(ﾊｯﾁﾝｸﾞ範囲)
ﾌﾘｰｱｸｾｽ床(H=200)

排液ﾀﾝｸ
2本

ﾌｨﾙﾑ薬品棚

収集処理
ｺﾝｿｰﾙ

遠隔操作卓
演算処理装置

X線TV装置

補助具棚

医療ｶ゙ ｽ

IP整理棚

冷蔵庫

倉庫棚

SH

ｵｰﾄﾚﾝｽ ﾒ゙ｰﾀｰ

±0 CH 2400
治療室便所

小児科・外科入口

ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ
ﾌ ﾘ゚ﾝﾀｰ

(患者が使用)

ｺﾋﾟｰ･FAX

ＰＳ

ｷｬﾋ ﾈ゙ｯﾄ

X線発生器

ＰＳ

±0 CH 2600

EVホール(2)

ＰＳ

更衣ｽﾍﾟｰｽ

CPUﾌﾟﾛｾｯｻｰ

ｼｮｰｹー ｽ型冷蔵庫

ｼｪﾙﾌ

CH 2750

CH 2400

±0 CH 2600

休憩コーナー

人工透析ｶｳﾝﾀｰ

PC端末

PC端末

更衣スペース

±0 CH 2600

診察室(3)

実験台
卓上小型遠心器

多項目自動
血球分析装置

血液凝固測定装置
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1

2

3
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5

6

7

・要（・本工事　・別途工事）　 ・不要

ＪＩＳ又はＪＶ　・水道直結部分 （・１０Ｋ　・　　　）　・その他の部分（・ ５Ｋ　・　　　）

項

共

一

般

通

事

●

Ⅰ．工　事　概　要

　　　　 　　対　象　部　分：

方　法　及　び 　種　別 設　　　　　　備　　 　　　　概　　　　　　要

空　　　調　　　方　　　式

冷　　暖　　房　　方　　式

暖　　　房　　　方　　　式

換　　　気　　　方　　　式

給　　　水　　　方　　　式

排　　　水　　　方　　　式

消　火　設　備　の　種　別

ガ　　ス　　の　　種　　別

・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・温風暖房 ・温水暖房 ・ＦＦ暖房

・

・

・局所換気 ・ ・ ・

・水道直結式　　　・加 圧式　　　　　・高置タンク式（・上水　・ 井水）

・建物内汚水、雑排水（・分流　・合流 ）

・建物外汚水、雑排水（ ・分流　・合流）

・屋内消火栓設備 ・消火器 ・

３．工　 事　種　目（●印を付けたものを適用する）

２．建　 物　概　要

１．工　 事　場　所

４．設　 備　概　要（○印を付けたものを適用する）

５．指　 定　部　分　　・無　　　　　　・有　（指 定部分しゅん工期限　平成　 　年　　 月　　  日）

・液化石油ガス（発熱量  100,000 KJ/Nm ）

・都市ガス（発熱量　　 　　　 　 KJ/Nm、供給事業者名：　　　　　 　　　）
3

3

放流先　　　　・公共下 水　　　・　

浄化槽　（・合併 　・単独　）

建　物　名　称 工事種別 　構　造 　 階　　数 延床面積(㎡ ) 消防法施行令
別表第一

耐震分類 備　　　考

消設

火備

給設

湯備

○　
器
設
備

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１ ０Ｋ　（図示部分））

・ＨＢ－１Ａ　　・ＨＢ－１Ｂ　 　・　

・標準図　施工４、５（・(a)　・ (b)　・ (c)）による。

１ 屋  内  消  火  栓  箱

２  建物導入部配管

１ 機  器  の  寸  法

２  燃　  焼  　機  　器

概略寸法とする

使用ガス（・都市ガス　・液化石 油ガス）

　
厨
房
機

10 ピストンダンパー

11 弁  　 　　　　　類

12 温　　  度  　　計

13 圧　　  力  　　計

復帰方式（・遠隔　・　　　　　 ）

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１ ０Ｋ（図示部分））

取付部は図示による。

取付部は図示による。

14 瞬　間　流　量　計 コック付とし、形式及び取付部は 図示による。

15 油  面  制  御  装  置 制御盤には（・給油ポンプ制御　 ・満油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御　・返 油ポンプ制御

・減油警報　・　　　　　）の端 子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御 盤間の配管配線

は製造者の標準仕様とする。

１ ダ　　 ク  　　ト ・低圧ダクト　・高圧１ダクト　 ・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・ス パイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フ ランジ工法　・スライドオンフランジ工法）

・厨房・浴室系統の排気用ダクト の水抜き（・要　　・不要）

・厨房系統の長方形排気用ダクト の板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

設

気

換

●

備

取付位置は図示による。２ 風  量  測  定  口

・浴室（シャワー室、脱衣室を含 む）系統　・　

自家発用換気ダクトが自家発室外 を通過する場合の耐火措置は図示による。

空気調和設備の該当項目による。５ チ  ャ  ン  バ  ー

６  耐　  火  　措  　置

４ 排気ダクトのシール

３ ダ  　 ン  　パ  　ー 空気調和設備の該当項目による。

１ ダ　　 ク  　　ト

２ 排  煙  口  の  形  式

３  排煙口手動開放装置

（開放及 び復帰方式）

・亜鉛鉄板　・　

図示による

・ワイヤー式　　・電気式（遠隔 操作　　・不要　・要）　

４ 排  煙  風  量  測  定

○
排
煙
設
備

衛

生

器

具

設

備

・有り　　・無し

図示による

１ 中央監視制御装置

２ 中央監視制御装置

３ 電気計装工事の配線

　 の  構  成  ・  機  能

天井内隠蔽の配線は図面に特記の ない限りケーブル配線とする。

屋外・屋内露出の電線は図面に特 記のない限り金属管配線とする。
制備

動設

自御

●

１ 大  便  器  洗  浄  弁

２  大便器ロータンク

３ 温水洗浄式便座

４ 小  便  器  洗  浄  弁

５  小  便  器  洗  浄  管

６  水　　　　　　 栓

７  化　　 粧  　　棚

９ 洗　  　面  　　器

10 標　　  記  　　板

・バキュームブレーカー　・不凍 結装置付　・低圧フラッシュバルブ（　　　　 　　　　　　）

・水抜き装置付

加熱方式（・貯湯式　・瞬間式） 　給水方式（・給水管直結給水方式　・ポンプ 加圧給水方式）

温風乾燥機能（・有　・無）　　 脱臭（・有　・無）

・不凍結装置付・感知小便器一体 型フラッシュ方式・個別感知フラッシュ方式（ ・埋込　・露出）

・露出　　・隠ぺい　　・水抜き 装置付

・節水コマ　・固定コマ（・寒冷 地対応形　・　　　　　　）

・陶器製（・露出形　・　　　　 ）

・陶器製（・露出　・埋込）

・止水栓付　

・取付箇所（・大便器　・小便器 　・　　　　）材質（・陶器製　・　　　　）

・設ける（ピット内は除く）　　 ・設けない11 大便器耐火カバー

●

給

水

設

備

●

排設

水備

１ 量　　 水  　　器

２ 量　  水  　器  　桝

３ 弁  　 　　　　　類

・親メーター（・貸与品　・　　 　　）　・子メーター（・買取り　・　　　　 ）

・水道事業者指定品（・貸与品　 ・買取り）　・標準図ＭＣ形

洗面器及び手洗器に直結する排水 管は、器具トラップより１サイズアップとする 。

屋内　・65Ａ以下は1/50、 75Ａ以 上は1/100以上　　屋外 　・1/100以上　・　

図示の箇所に取付ける。

桝のコンクリート部は工場製品と してもよい。４ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝、ため桝

３ 満  水  試  験  継  手

１  洗面器等の排水管

４ 引  込  納  付  金  等

５  給　  水  　勾  　配

６ 建物導入部配管

・不凍栓の二次側は水抜きが確実 にできること。

・標準図　施工４、５（・(a)　・ (b)　・ (c)）による。

８ 石   　けん   　受

１  弁　　　　　　 類

「建築設備定期検査業務基準書平 成20年度版」（(財 )日本建築設備昇降機センタ ー）の排煙風量

の検査方法に準ずる。

使用する電線類はＥＭ電線とし、 規格は標準仕様書第４編表１．５．１　表４． １．１１の使用

電線類の規格による。（機器、盤 類は除く）

○

章 項　　　　　目 特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　 　　　　　　　項

２．特　 記　仕　様

　(1)章は●印の付いたもの、 項目は番号に○印の付いたものを適用する。

１ 機  　　材　　　等

　(2)特記事項のうち選択する 事項は・印の付いたものを適用し、・印の付い たものは適用しない。

参考図書

　 版）」（以下、「標準図」 という。）による。

(2)電気設備工事及び建築工事 を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工 事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の

　 工事仕様は適用しない。

Ⅲ．工　事　仕　様
１．共　 通　仕　様

(1)図面及び特記仕様に記載さ れていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営 繕部の「公共建築工事標準仕様書（機械設備

　 平成 28年版）」（以下、「 改修標準仕様書」という。）及び「公共建 築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成 28年

　  工事編）（平成28年版）」 （以下、「標準仕様書」という。）、「公 共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編 ）（

    督職員の承 諾を受ける。

 　  る。ただし 、製造業者等が記載されている場合は同等以上 のものとする場合は、あらかじめ監

(1) 本工事に使 用する材料・機材等は、設計図書に定める品質 及び性能と同等以上のものを使用す

 　  証明となる 資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が 評価されたことを示す書面を提出し

    監督職員の 承諾を受ける。

   1)品質及び性能に関する試験データ が整備されていること。

 　 2)生産施設及び品質の管理が適切に 行われていること。

 　 3)安定的な供給が可能であること。

 　 4)法令等で定めがある場合は、その 許可、認可、認定又は免許を取得していること 。

 　 5)製造又は施工の実績があり、その 信頼性があること。

(2) 別表 -1に示 す材料・機材等の製造業者等は次の1)から 6)す べての事項を満たすものとし、この

 　 6)販売、保守等の営業体制が整えら れていること。なお、システムとして機能する ものにあって

 本工事の建物内部に使用する建築材料等は 、設計図書に規定する所要の品質及び性能を 有するも

 のとし、次の1)から 5)を満たすものとする 。

なお、ホル ムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が 規制対象外のものを、ホルムアルデヒ

ドの発散量 が極めて少ないものとは、発散量が第３種のも のをいい、原則として規制対象外のも

のを使用す るものとするが、該当する材料等が無い場合は 第３種のものを使用するものとする。

ド、その他 の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁 紙は、ホルムアルデヒドを発散しない

か、発散が 極めて少ないものとする。

2)保温材、緩衝材、断熱材はホルム アルデヒド及びスチレンを発散しないか、発 散が極めて少ない

ものとする 。

3)接着剤はフタル酸ジーｎーブチル 及びフタル酸ー２ーエチルヘキシルを含有し ない難揮発性の可

塑剤を使用 し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼンを発散しないか、発散

が極めて少 ないものとする。

4)塗料はホルムアルデヒド、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼンを発散しない か、発散が極めて

少ないもの とする。

5)上記 1)、 3)、 4)の建築材料等を使 用して作られた家具、書架、実験台、その他 什器等は、ホルム

アルデヒド を発散しないか、発散が極めて少ないものとす る。

1)合板、木質系フローリング、構造 用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ，パ ーティクルボー

　 建　築　材　料　等

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

③下記表示のあるJAS規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

③旧JISのＥo規格品

④旧JASのＦco規格品

下記の物質を材料及び製造 工程に使用されていないこと。

飲料水管系に使用されてい るペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性 化合物に指定されている

　ホルムアルデヒド、アセ トアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベ ンゼン、スチレン

　パラジクロロベンゼン、 テトラデカン、クロルピリオス、フェノブカル ブ、ダイアジノン

　フタル酸ジーｎーブチル 、フタル酸ジー2ーエチ ルヘキシル

・監督員が指示する構内の 場所に敷ならし　　・構内指定場所にたい積　 　・構外搬出適切処理

・根切中の良質土（ただし 管の周囲は山砂、川砂又は再生砂）　・山砂の 類

根切中の山留め　・有（　 　　　　　　）　・無

工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を

(1)引渡しを要するもの　　・無　　・有（　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作成し提出する。

(2)引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令 により適切に処理すること。

(3)特別管理産業廃棄物　・無　　・有（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(4)再利用又は再生資源化を図るもの　（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ､木くず ､金属 くず､塩ビ管､　　　 ）

・設けない　・設ける

この工事に必要な工事用電 力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担 とする。

・別契約の関係請負者が定 置したものは無償で使用できる。　・本工事で 負担する。

・改修機械設備標準仕様書 第１編2.2.1によるほか 下記による。

電気保安技術者を設置する 。

・配管(１．２)　・冷凍空 気調和機器(１．２)　・熱絶縁(１．２)　　・ 建築板金(１．２)

資材の保管は必ず屋根をか け地上30cm以上の架台に乗せる。

標準仕様書第１編１．７． ４によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成 樹脂製名札をステンレ

込み程度）を設ける。大き さは、約　　　　㎡とする。

機器等の取り扱い方法及び 重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板（ア クリル樹脂製、文字彫

ス線等で取付ける。

・風量調整　・水量調整　 ・室内外空気の温湿度測定　・騒音測定

　飲料水の水質の測定は厚 生労働大臣登録水質検査機関とする。

・飲料水の水質の測定（・ 水質基準検査10項目 (一 般細菌､大腸菌､硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素､

塩化物ｲｵﾝ､有機物等(TOC)､pH､味 ､臭気 ､色度 ､濁度）　・トルエン）

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則と して表示された数値以下とする。

(1)機器類の能力、容量等は、表示された数値以上 とする。

機器、配管、風道等は耐震 を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う 。

２００５年版」（国土交通 省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築 研究所監修）による。

耐震措置の計算及び施工方 法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備 耐震設計・施工指針

　・給水装置・排水装置・ 換気機器・空調機器・防災設備・監視制御設備 ・危険物貯蔵装置

　　　　　重要機器とは下記に示すも のをいう。

　・火を使用する設備・避 難経路上に設置する機器・　　　　　　・　　

　　　　　　２～６階建以 下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２ 階

　　　３．上層階の定義は 次による。

　　　２．〈　　〉内の数 値は水槽類に適用する。

(1)設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を 有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)

(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時 に働くものとする。

　 確　認　試　験

機械改修工事標準仕様書第 ２編５章による。

かって下り勾配とする。

給水、給湯、消火、冷温水 、冷却水管は、図示による水抜きが確実にでき るよう水抜き位置に向

吊金物は亜鉛メッキ又はス テンレス鋼製とする

・ 内部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）　 ・外部仮設足場等（・　　　種　・　　　　種）

する。また、コンクリート 土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をす る。

コンクリート内の鋼管、鉛 管及び塩ビ管については、プラスチックテープ を1/2重ね１回巻きと

規　制　対　象　外

ホルムアルデヒドの発散量

第　三　種

該　当　す　る　建　築　材　料

使用材料名、製造者名、発 注先、品質性能証明資料提出の省略について記 載した調書を作成し、

監督職員の承諾を受ける。

（注）１．（　　）内の数 値は防振支持の機器の場合に適用する。

設　置　場　所

上層階、屋上及び塔屋

中　間　階

地下 階、一階

　に、次に示す地域係数及 び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地 域係数は1.0とする。

耐　震　安　全　性　 の　分　類

・特 定の施設（・甲類　・乙類） ・一般の施設 （乙類）

２．０

（２．０ ）

〈２．０ 〉

（２．０）

１．５

（１．５ ）

〈１．５ 〉

１．０

（１．０ ）

１ ．５

〈１．５〉

（２．０）

１．５

〈１．５〉

１ ．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

０ ．６

（１．０）

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

〈０．６〉

０．４

（０．６）

一般機器 重要機器 一般機器重要機器

〈１．５ 〉 〈１．０〉 〈１．０〉 〈０．６〉

Ⅱ．図　面　目　録

図　　　　面　　　　 名　　　　称 No. 図　　　　面　　　　名　　　　称 No.

２  使用材料発注先調書

３ 施工条件明示項目

４ 化学物質を発散する

５ ペーストシール剤

８ 監  督  員  事  務  所

９  工事用電力･用水等

10 足場・さん橋類

11 資  材  の  保  管

12 建　設　発　生　土

13 埋め戻し土・盛土

14 山  　留  　養  　生

15 発   生   材   処   理

16 文  字  入  名  札  等

17 取  扱  説  明  板

18 総　  合  　調  　整

19 容  量  等  の  表  示

20 耐　  震  　措  　置

21 あと施工アンカー

22 吊　　  金  　　物

23 配　  管  　勾  　配

24 管　  の　  保　  護

●長野 県建築工事の手引き（以下、「手引き」とい う。）（最新版）長野県建設部施設課監修

１ 設  計  温  湿  度

２  居  室  騒  音  限  界 下表によるほか、耳ざわり音が ないよう機種選定およびダクト消音対策を行 う。

外　　　気
屋　　　 　　　　　　内

夏　季

冬　季

温度(DB) 湿度 (RH)

℃

温 度 (DB) 湿度 (RH) 温度 (DB) 温度 (DB) 湿度 (RH)

％℃

湿度(RH)

％ ℃

℃

％ ℃

℃

％ ℃

％℃

％

室 　　　　　　　　名 Ａ　特　性　(ｄＢ ) Ｎ　　Ｃ　　値

３ 煤  煙  濃  度  計

４  ばいじん量測定口

５ 煙　　　　　　 道

６  ダ　　 ク  　　ト

・設ける　　・　

・設ける（測定口は80φとする ）　・　

・低圧ダクト　・高圧１ダクト 　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・ スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板 フランジ工法　・スライドオンフランジ工法 ）

取付部は図示による。７ 風  量  測  定  口

８  チ  ャ  ン  バ  ー

備

○

冷

暖

房

設

備

●

暖

房

設

備

○

空

気

調

和

設

復帰方式（・遠隔　・　　　　 　　　　）

定格入力は、ＤＣ24Ｖ、 0.7Ａ以下とする。

９ 防煙ダ ン  パ  ー

(1)内貼 りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す 。

(2)空気 調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチ ャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消

　 音内 貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検 口の大きさは図示による。

 　工す る。

(3)外壁 に面するガラリに直接取り付けるチャンバー 及びホッパーは、雨水の滞留のないように施

伸縮継手、掃除口及びばい煙量 測定口の位置は図示による。　

７ 技  能  士  の  適  用

公共建築工事積算基準の解 説(設備工事編)の「執務並行改修」

土中埋設管（排水含む）は 、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

給水管、消火管の埋設深さ は　　　　　mmとする。又、ガス管の埋設深さ は　　　　　mmとする。

25 管　  の  　埋  　設

排水管を除く管には、埋設表示 用テープを設置する。

は埋設標示ピンとする。また、 施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても 同様とする。

26 管  の  埋  設  表  示 図示された屋外埋設管の分岐及 び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を 埋め込む。舗装部分

   非  破  壊  検  査

27 溶　  接  　部  　の

抜取率　　　・標準仕様書によ る　　・　

区　　　　分

倉庫・ 書庫

居室・ 廊下など

屋外露出、多湿箇所

（　　　　　　　）

・カラー亜鉛鉄板　　　　　　・　

・ステンレス鋼板　　　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

区　　　　分 保　　　　温　　 　　外　　　　装

倉庫・ 書庫

屋外露出、多湿箇所

・アルミガラスクロス　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

居室・ 廊下など

機械室

機械室

保　　　　 温　　　　外　　　　装

（　　　　　　　）

   消  音  内  貼  り

既存のコンクリート床及び壁の 配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモン ドカッターによる。

標準共通仕様書第２編によるほ か下記による。

給水管、給湯管、冷温水管等の 管、バルブ（グランド部を含む）、フランジ 、可とう継手及び空

調ダクトのフランジは、建物内 外共保温する。なお、保温端部はシーリング 処理を行う。

各配管の保温厚で標準仕様書中 厚30mm未満の箇所はすべて厚30mm以上とする 。ただし、排水管は

除く。

・換気ダクトの保温要（保温厚 25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・外気取入れダクトの保温要（ 保温厚25mm）　　・範囲は図示による　・　

・排気ダクトの保温要（保温厚 25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・還りダクトの保温要（保温厚 25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・膨張タンクよりボイラーへの 補給水管の保温は膨張管の項による。

・建物内の空気抜き管の保温は 膨張管の項による。

・空気調和機、ファンコイルユ ニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温 は排水管の項による。

・全熱交換器用ダクトの保温要 （保温厚25mm）　・範囲は図示による　・　

保温種別は下記による

　ダクト　　　　　　　　　　 　・イ（・１号　・２号）　　・ロ

　冷温水、冷水、温水、蒸気管 　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

　機器　　　　　　　　　　　 　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

　排水管　　　　　　　　　　 　・ロ　　　　　　　　　　　・　

・排水管でピット内、共同溝内 及び最下階の床下の下記の部分は保温する。

　なお仕様はｄ(ハ )とする。

　（・排水トラップ　・鉛管　 ・鋼管類　・ビニール管　・ドレーン管　・ 　　　　　　　　）

・消火管で下記の部分は保温す る。なお仕様は給水管の項による。

　（・屋内消火管　・水抜きで きない管　・スプリンクラー配管　・　　　 　　　　　　　　）

・圧力タンク、膨脹水槽、各種 呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は 各機器の項に準ずる。

・大便器は保温する。

・共同溝の保温種別　（・ピッ ト内に準ずる　・　　　　　　　　　　）

　給水管　　　　　　　　　　 　・ハ　　　　　　　　　　　・ロ　

　給湯管　　　　　　　　　　 　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

・ダクトの保温外装は下表によ る。

　 振  動  絶  縁  効  率

検 査の種類　・ＲＴ　　・ＰＴ又はＭＴ

下記の金属電線管は塗装を行う 。

・屋外露出　　　　　・（　　 　　　）の屋内露出

下記の保温を行わない亜鉛メッ キを施したダクト及び配管は塗装を行わない 。

電線及びケーブルの規格は標準 仕様書第４編２．４．１、表４．２．１２に よる。

振 動  絶  縁  効  率基　　　　　　礎機　　　　　器

空 調  用  ポ  ン  プ  及び

ボイラー給水用ポン プ

遠 　心  　送  　風  　機 ・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 80％以上　・　

・ 80％以上　・　

・ 　％以上　・　

小形給 水ポンプユニット

揚 水  用  ポ  ン  プ  及び

・別図による。

・倉庫　　　　・　

・配管の保温外装は下表による 。（配管には、冷媒管は除く。）

28 塗  　　　　　　装

29 機器の基礎 及び

30 電　　　線　　　類

31  は 　　  つ  　　り

32 保　  温  　及  　び

・ステンレス鋼板　　　　　　・保温 化粧ケース

・綿布　　　　　　　　　　　・保温 化粧ケ－ス

保　　　　温　　 　　外　　　　装区　　　　分

屋　内　露　出

屋　外　露　出

(2)新設 配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

・各種機器について図示電気ヒ ーター等の防凍対策を行う。（　　　　　　 　　　　　　　　）

業務の支障とならないよう留意 すること。

弁類）は防凍保温を行い、厚さ は管径25mm以下のものは50mm、管径 32mm以上 のものは40mmとする。

・（給水管、冷温水管、膨脹管 、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排 水管、

配管、ダクト、器具据え付けに ともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他 は工事区分表による。

弁類）は電気ヒーター等の防凍 対策を行う。なお、保温厚は３２に準じる。

保険等の各種措置については、 別添「特記仕様書(共 通事項)」による。

(1)各種 配管の試験は、新設配管に適用する。

・冷媒管の保温の外装は下表に よる。なお保温化粧ケースの材質は図示によ る。

33  防 　  凍  　保 　温

34  試   　　　  　験

35　他 工事との取合い

36　そ 　　の　　他

検査対象　　・配管　　　・煙 道　　　・耐震架台　　　　　　・　

屋　　外

建　物　別

工 事  種  目

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

工　　　　　　事　　　　　　 内　　　　　　　容

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式 ○一式 ○一式 ○一式

○　　　　　　　　　　　　

○  浄　化   槽　  設   　  備

○　実 験  実  習  器  具  設備

○　厨　房　機　器　設　備

○　冷　 暖  　房  　設  　備

○　排　　 煙　　設 　　備

●　給　 　 水　　設 　　備

●　排　 　 水　　設　　 備

○　ガ　　 ス　　設　 　備

中央式（定風量単一ダクト方式）

長野都市ガス㈱46,050

給気・排気全て施工

ステンレス鋼板

ＥＨＰ方式

機械室

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

・合成樹脂製カバー　　　　　・　

便所・流し廻り

ガ
ス
設
備

○一式

引抜き

20.0

50

-6.1

・耐震支持工事

1500H以上

・性能確認試験 (　　　　 　　　）・施工後確認試験 (　　　　　　　　 　　）確認強度　   N
・施工19による

アスベスト

○一式

○一式

スプリンクラ－設備

2RC

●一式

●一式

●一式

●一式

遠赤外線暖房

外壁より1000まで

成行

○一式

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）、機械設備工事監理指針に示されている梁貫通要領と併せて検討すること。

Ａ）梁スリーブについては、建築本体工事施工者と設備工事施工業者間で十分な協議をする事。

Ｂ）下記の（１）図に示した「梁貫通を設置してはならない部分」にスリーブは絶対に設置しないこと。

Ｃ）以下の（１）図に示した「設置の望ましい部分」にスリーブは施工すること。

　　但し検討時にに「望ましい位置」に納まらない場合（排水勾配を確保するため等）は、建築工事監理担当者及び設備

　　工事監理担当者と位置を協議し、承認された場合に限り、「望ましい位置」を外れたい位置に施工する事とすることを

　　許可する。

Ｄ) 多目的室のPRC（プレストレストコンクリート製）梁には梁スリーブは設けないこと。

梁端部（スパン　/10以内 かつ 2D以内）は避ける。

2D

l/10 l/10

2D

貫通孔の間隔(φ1+φ1)x3/2以上

D
/
3

D/
3

D
/3

φ1 φ1

設置の望ましい部分

l/2

l

l/4 l/4

D

φ１ φ２

(φ1＋φ2)x3/2以上

　　　 ：貫通孔を設置してはならない部分

※スリーブ位置は左記位置を検討の上、施工図を作成し、

決定する事。

※貫通孔が連続して間隔等が取れない場合は設計者又は

　工事監理者と打合せのこと。

 部分にスリーブが納まらない場合は設計者または監理者と打合せの上
　監理者の承認を必ず受ける事。

（１）　設置可能範囲

○一式

１ しゅん工時提出物
●
そ
の
他

・別紙図参照

１

２

３

４

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５

Ｍ－０１

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

○一式

○一式

○一式

○一式

○

東御市
機械設備工事特記仕様書

改修

機械設備工事特記仕様書

〇　自　動　制　御　設　備

〇　衛　生　器　具　設　備 〇一式

〇　給　　 湯　　設 　　備 〇一式

〇　消 　　 火　　設　　 備 〇一式

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

●　空　気　調　和　設　備

〇　暖　　 房　　設 　　備

●　換　　 気　　設 　　備

〇

〇

〇

●一式

東御市大字鞍掛字下河原198番地　他

東御市民病院

〇　給　　 油　　設　　 備

６  電気保安技術者

・ステンレス鋼板　　 ・合成樹 脂製カバー　　　　

東御市民病院空調設備等更新工事

R4・3

東御市民病院空調設備等更新工事（機械設備）

空調機器表-1

空調機器表-2

空調機器表-3

空調機器表-4

換気機器表

１階平面図

２階平面図

ＲＦ階平面図

空調系統図-1

空調系統図-2

8

9

10

11

敷地全体

同一棟
12,076.20

10,517.33



１

機器番号

機器リスト

機器名称 備　　考 機器番号 機器名称 備　　考

ＰＡＣ－１－１

（外来系統）

空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＰＡＣ－１－１－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

７３．０ｋｗ

８２．５ｋｗ

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＰＡＣ－１－１－１－１ 空冷ヒートポンプエアコン 冷房能力

暖房能力

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ天埋中静圧型

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

ＰＡＣ－１－１－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様 機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ １ ＲＦ

台　数　

ＦＡＮ（内） １φ２００ ５

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ ギブス室

ＦＡＮ（内） １φ２００

内科診察室３

１５ 眼科診察室，眼科検査暗室

中待合１，２，３×２

内科診察室１，２，４

外科診察室１，２，整形外科診察室

小児科診察室

救急外来待合，救急廊下

スタッフ室，プレイルーム

内科待合，外来

　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　

ＰＡＣ－１－１－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ２ 眼科検査室スペース

ＰＡＣ－１－１－４ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

３．６ｋｗ

４．０ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ スタッフ廊下（２）

ＰＡＣ－１－１－５ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 眼科治療室

ＰＡＣ－１－１－１４－１ １ 霊安室

ＰＡＣ－１－１－１６－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力 ５．０ｋｗ

化粧パネル、ワイドパネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ スタッフルーム

ＰＡＣ－１－２

（廊下系統） 室外機（リニューアル型）

空冷ヒートポンプエアコン（冷暖切替タイプ） 冷房能力

暖房能力

５０．０ｋｗ

５６．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ

３φ２００ １ ＲＦ

ＰＡＣ－１－２－１ 空冷ヒートポンプエアコン

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

冷房能力

暖房能力

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ４ 廊下１×２，廊下５×２

ＰＡＣ－１－２－２ 空冷ヒートポンプエアコン

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ４ 廊下２×２，廊下３

受付操作廊下

ＰＡＣ－１－３ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

２２．４ｋｗ

２５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ １ ＲＦ４．０７

０．２８

ＰＡＣ－１－３－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００３．６ｋｗ

４．０ｋｗ

１ 内視鏡受付

ＰＡＣ－１－３－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力 ２．８ｋｗ

暖房能力 ３．２ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ３ 内視鏡室１，２，洗浄室

ＰＡＣ－１－４ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖切替タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

８５．０ｋｗ

９５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ １ ＲＦ

ＰＡＣ－１－４－１

天埋高静圧型

天埋高静圧型

空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

フィルターボックス、ロングライフフィルタ 共

冷房能力 ７．１ｋｗ

暖房能力 ８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ 外来待合×２２

ＰＡＣ－１－４－１－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００

１０．０ｋｗ

  ９．０ｋｗ ５ エントランス，総合案内×２

外来待合，廊下７

ＰＡＣ－１－４－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

フィルターボックス、ロングライフフィルタ 共

ＦＡＮ（内） １φ２００５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

３ ひまわりプラザ

ＰＡＣ－１－４－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ２．２ｋｗ

暖房能力 ２．５ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ ＡＴＭコーナー

ＰＡＣ－１－４－４ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力 ２．８ｋｗ

暖房能力 ３．２ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 総合受付・会計

ＰＡＣ－１－４－５ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 休憩室

ＰＡＣ－１－５ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

４５．０ｋｗ

５０．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００

３．９７×２＋５．２６

４．９４×２

０．６２×２

４．９４×２＋６．７８

０．６２×２＋０．２６×２

０．４７×２＋０．２６×２

３．９７×２

０．４７×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－５－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ２．２ｋｗ

暖房能力 ２．５ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ３ 検査相談室，計測ルーム

更衣室

ＰＡＣ－１－５－１－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ３．６ｋｗ

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

４．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ２ 検査待合×２

ＰＡＣ－１－５－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力 ２．８ｋｗ

暖房能力 ３．２ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ２ 受付・採血室

筋電図・サーモグラフィー室

ＰＡＣ－１－５－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

２ 検体検査室×２

ＰＡＣ－１－５－４ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

１ 技師室

ＰＡＣ－１－５－５ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ３．６ｋｗ

暖房能力 ４．０ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 健診事務室

ＰＡＣ－１－６ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力 ４５．０ｋｗ

暖房能力 ５０．０ｋｗ

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ３．９７×２

０．４７×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－６－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ２．２ｋｗ

暖房能力 ２．５ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ３ 超音波検査室

健康相談室１，健康相談室２

ＰＡＣ－１－６－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力 ２．８ｋｗ

暖房能力 ３．２ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ２ 運動負荷心電図室，談話室

ＰＡＣ－１－６－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力 ５．０ｋｗ

化粧パネル、ワイドパネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 心電図検査室

ＰＡＣ－１－６－４ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ３．６ｋｗ

暖房能力 ４．０ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 心電図検査室個室

ＰＡＣ－１－６－５ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力 ５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

フィルターボックス、高性能フィルタ、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

２ 健診待合室×２

ＰＡＣ－１－６－５－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力

化粧パネル、ワイドパネル、多機能リモコン 共

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 健康相談室３

０．０５７

０．１５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．１９０

０．１５７

０．０５７

０．０５７

０．１９０

０．１９０

０．１５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．１５７

０．０５７

防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＲＡＳ－ＡＰ７３０ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ５００ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ８５０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ４５０ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ４５０ＳＧＲＸ

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ４５Ｋ３

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、ワイドパネル、多機能リモコン 共

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ３６Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２８Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ３６Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ３６Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ３６Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＰＩ－ＧＰ２８ＫＣ３

ＲＰＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ９０Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ３６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
空調機器表-1

A1：No Scale

A3：No Scale

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－０２
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機器番号

機器リスト

機器名称 備　　考 機器番号 機器名称 備　　考機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様 機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　

ＰＡＣ－１－７ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力 ７３．０ｋｗ

暖房能力 ８２．５ｋｗ

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ３．９７×２＋５．２６

０．４７×２＋０．２６×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－７－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

３ 心カテ操作室．操作廊下×２

ＰＡＣ－１－７－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力 ２．８ｋｗ

暖房能力 ３．２ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 技師室

ＰＡＣ－１－７－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力 ５．０ｋｗ

フィルターボックス、高性能フィルタ、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ ＭＲＩ室

ＰＡＣ－１－７－３－１ 空冷ヒートポンプエアコン 冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力 ５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

天吊露出型

２ Ｘ線ＴＶ室（１）

Ｘ線ＴＶ室（２）

ＰＡＣ－１－７－５ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ２．２ｋｗ

暖房能力 ２．５ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ ２ ＭＲＩ前室，暗室

ＰＡＣ－１－７－７ 空冷ヒートポンプエアコン

天吊露出型

冷房能力

暖房能力

ＦＡＮ（内） １φ２００３．６ｋｗ

４．０ｋｗ

２ ＣＴ室，Ｘ線撮影室

ＰＡＣ－１－７－８ 空冷ヒートポンプエアコン

天吊露出型

冷房能力

暖房能力

ＦＡＮ（内） １φ２００５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

１ ＣＰＵ室

ＰＡＣ－１－８ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００４０．０ｋｗ

４５．０ｋｗ

８．０９

０．３４×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－８－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ２．２ｋｗ

暖房能力 ２．５ｋｗ

化粧パネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 洗浄室

ＰＡＣ－１－８－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

ＦＡＮ（内） １φ２００５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

４ 中央治療室

ＰＡＣ－１－８－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

化粧パネル、ワイドパネル、フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、多機能リモコン 共

化粧パネル、フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、多機能リモコン 共

１ 救急治療室

ＰＡＣ－１－８－１５－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力 ４．５ｋｗ

暖房能力 ５．０ｋｗ

化粧パネル、ワイドパネル、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 救急・夜間受付

ＰＡＣ－１－９

ＰＡＣ－１－９－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ３ 医事事務室×３

ＰＡＣ－１－９－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 支援事務室

ＰＡＣ－１－１０ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

４５．０ｋｗ

５０．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ３．９７×２

０．４７×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－１０－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ４ くすり相談室，薬局

クリーンルーム，薬剤検収室

ＰＡＣ－１－１０－１－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

化粧パネル、フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、多機能リモコン 共

１ クリーンルーム前室

ＰＡＣ－１－１０－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ４ 医薬品情報管理室×２

調剤室・薬剤室×２

ＰＡＣ－１－１０－３ 空冷ヒートポンプエアコン 冷房能力

暖房能力

ＦＡＮ（内） １φ２００

天井カセット型テンプクリーン

８．０ｋｗ

９．０ｋｗ

化粧パネル、ＨＥＰＡフィルタ（９９．９７％）、多機能リモコン 共

１ クリーンルーム

ＰＡＣ－１－１１ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００２８．０ｋｗ

３１．５ｋｗ

５．２６

０．２６×２

１ ＲＦ

２

ＰＡＣ－１－１１－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ４ リハビリテーション室

ＰＡＣ－１－１１－２ 空冷ヒートポンプエアコン 冷房能力

暖房能力

８．０ｋｗ

９．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

厨房用天吊型

１ 水治療室

ＰＡＣ－１－１１－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

化粧パネル、多機能リモコン 共

１ リハビリ技師室

ＰＡＣ－１－１２ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

２２．４ｋｗ

２５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ４．０７

０．２８

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－１２－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ５ 栄養相談室，栄養科事務室

更衣・休憩室，ＥＶホール

１ （検収室）

ＰＡＣ－１－１３ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

２２．４ｋｗ

２５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ４．０７

０．２８

１ ＲＦ

ＰＡＣ－１－１３－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

２ 透析室

ＰＡＣ－１－１３－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ スタッフ室

ＰＡＣ－１－１３－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 休憩コーナー

ＰＡＣ－１－１３－４ 空冷ヒートポンプエアコン

天吊露出型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ １ 透析機械室

ＰＡＣ－１－１８

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ（１．５～５．０ｋｗ）

５．０ｋｗ（１．３～６．３ｋｗ）、低温 ５．６ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

ＦＡＮ（内）

１φ２００

０．０５

０．０５７

１ 売店

防振架台、化粧パネル、多機能リモコン 共

空冷ヒートポンプエアコン（シングル）

冷房能力

暖房能力

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

ＦＡＮ（内）

ＰＡＣ－１－１Ａ 空冷ヒートポンプエアコン（同時運転ツイン）

厨房用天吊型

１４．０ｋｗ（３．２～１６．０ｋｗ）

１６．０ｋｗ（４．０～２０．２ｋｗ）、低温 １５．０ｋｗ

３φ２００ ３．４５

０．０７×２

０．０５０×２

１ 厨房

空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

２２．４ｋｗ

２５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ４．０７

０．２８

１ ＲＦ

０．０５７

０．０５７

０．１５７

０．０５０

０．０５７

０．０５０

０．０５０

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．０５７

０．１５

０．０５７

０．０５０

０．０５７

０．０５７

０．１５７

０．０５７

０．０５７

０．０５０

冷暖切替ユニット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＲＡＳ－ＡＰ７３０ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ４００ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＳＧ４５０ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲＸ

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ５６Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＰＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＰＣ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＰＣ－ＧＰ３６Ｋ２

ＲＰＣ－ＧＰ５６Ｋ２

ＲＰＣ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＥＰＩ－ＧＰ８０Ｋ

ＲＰＣＫ－ＧＰ８０Ｋ１

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＰＣＫ－ＧＰ１６０ＲＧＨＰ３

ＲＣＩ－ＧＰ５０ＲＧＨＪ３０．７５

ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、分岐管、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
空調機器表-2

A1：No Scale

A3：No Scale

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－０３

R4・3



５．６ｋｗ（０．５～６．０ｋｗ）

６．７ｋｗ（０．４～１２．２ｋｗ）、８．０ｋｗ（－１０℃ＷＢ）

２５０ｍＬ／ｈ（－１０℃ＷＢ）

機器番号

機器リスト

機器名称 備　　考 機器番号 機器名称 備　　考機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様 機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　

３

ＰＡＣ－２－５ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００

０．２６×４

１ ＲＦ６７．０ｋｗ

７７．５ｋｗ

６．７８×２

ＰＡＣ－２－５－１

ＰＡＣ－２－５－２

ＰＡＣ－２－５－３

ＰＡＣ－２－５－４

ＰＡＣ－２－５－５

ＰＡＣ－２－５－６

４ 医局

２ 医師当直室，家族控室

１ 清掃員控室

１ 職員厚生室

１ 休憩室

１ 看護部室

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．２ｋｗ

２．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．１５７

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

ＰＡＣ－２－９－１ ４ 研修室空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

ＰＡＣ－２－６ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

４０．０ｋｗ

４５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ８．０９

０．３４×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－２－６－１

ＰＡＣ－２－６－２

ＰＡＣ－２－６－３

３ 医療情報提供室，ボランティア室

病棟薬局

４ 食堂・デイルーム

１ 食堂喫煙室

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．１９０

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

ＰＡＣ－２－７ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖切替タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ １ ＲＦ

ＰＡＣ－２－１－３ ４ 病棟廊下（２）×４空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．１９０

防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＲＡＳ－ＡＰ６７０ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ４００ＳＧＲＸ

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩＤ－ＧＰ２２Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２８Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２８Ｋ２

ＲＣＩＤ－ＧＰ２８Ｋ２

ＲＰＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＰＡＣ－２－４－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７ １ スタッフ通路

ＰＡＣ－２－４－５

ＰＡＣ－２－４－６

ＰＡＣ－２－４－７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、化粧パネル、多機能リモコン 共

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

３．６ｋｗ

４．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、化粧パネル、多機能リモコン 共

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

１ 未消毒室

１ 既消毒室

３ スタッフルーム

男子更衣室，女子更衣室

ＲＣＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ３６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩＤ－ＧＰ２８Ｋ２

空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

４０．０ｋｗ

４５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ８．０９

０．３４×２

１ ＲＦＰＡＣ－２－３

ＰＡＣ－２－３－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

ＦＡＮ（内） １φ２００１４．０ｋｗ

１６．０ｋｗ

０．２５９ １ 倉庫書庫

ＰＡＣ－２－３－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．１５７

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

１ 院長室

ＰＡＣ－２－３－２－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天吊露出型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５０ １ サーバー室

ＰＡＣ－２－３－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７ ２ 事務室×２

ＰＡＣ－２－３ａ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖切替タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ １ ＲＦ４５．０ｋｗ

５０．０ｋｗ

３．９７×２

０．４７×２

ＰＡＣ－２－３ａ－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

７．１ｋｗ

８．５ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７ １ 職員男子更衣室

ＰＡＣ－２－３ａ－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

５．６ｋｗ

６．３ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７ ２ 職員女子更衣室

ＰＡＣ－２－３ａ－３ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．１５７

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

４ 廊下（８）×３，廊下（１０）×１

ＰＡＣ－２－４ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

冷暖切替ユニット、マルチキット、防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

４０．０ｋｗ

４５．０ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ８．０９

０．３４×２

１ ＲＦ

ＰＡＣ－２－４－１ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

３．６ｋｗ

４．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、化粧パネル、多機能リモコン 共

１ 手術ホール

ＰＡＣ－２－４－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

フィルターボックス、高性能フィルタ（９０％）、化粧パネル、多機能リモコン 共

４ 面談室，払出・返却廊下

乗換ホール，回収廊下

防振架台 共

ＲＡＳ－ＡＰ４００ＳＧＲＸ

ＲＡＳ－ＡＰ４５０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ４００ＳＧＲＸ

ＲＣＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ７１Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ５６Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

ＲＣＩＤ－ＧＰ３６Ｋ２

ＲＰＩ－ＧＰ１４０Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＰＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＰＣ－ＧＰ４５Ｋ２

１ 特別室２３０冷房能力

暖房能力

１φ２００ルームエアコン（無給水加湿）

壁掛型

ＣＯＭＰ １．７ Ｓ５６ＸＴＲＸＰ－Ｗ

冷房能力

暖房能力

１床室（２１１～２１７）６ルームエアコン（無給水加湿）

壁掛型

３．６ｋｗ（０．７～４．１ｋｗ） ＣＯＭＰ １φ１００ Ｓ３６ＸＴＲＸＳ－Ｗ

冷房能力

暖房能力

１床室（２３１～２４２）９ルームエアコン（無給水加湿）

壁掛型

３．６ｋｗ（０．７～４．１ｋｗ） ＣＯＭＰ １φ１００ Ｓ３６ＸＴＲＸＳ－Ｗ

鉄骨架台（防振ゴム）、加湿ホース、ワイヤレスリモコン 共

鉄骨架台（防振ゴム）、加湿ホース、ワイヤレスリモコン 共

鉄骨架台（防振ゴム）、加湿ホース、ワイヤレスリモコン 共

４．２ｋｗ（０．６～７．５ｋｗ）、５．３ｋｗ（－１０℃ＷＢ）

４．２ｋｗ（０．６～７．５ｋｗ）、５．３ｋｗ（－１０℃ＷＢ）

加 湿 量 １７１ｍＬ／ｈ（－１０℃ＷＢ）

加 湿 量 １７１ｍＬ／ｈ（－１０℃ＷＢ）

加 湿 量

ＦＡＮ（外）

ＦＡＮ（内）

０．９５

０．０５０

０．０２６

０．９５

ＦＡＮ（外）

ＦＡＮ（内）

０．０５０

０．０２６

ＦＡＮ（外）

ＦＡＮ（内）

０．０９０

０．０６２

ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
空調機器表-3

A1：No Scale

A3：No Scale

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－０４

ＲＡＣ-1

ＲＡＣ-1

空冷ヒートポンプエアコン（冷暖切替タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

ＣＯＭＰ ３φ２００ １ ＲＦ

ＰＡＣ－２－２－２ 空冷ヒートポンプエアコン

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００

フィルターボックス、ロングライフフィルタ、多機能リモコン 共

３ 病棟廊下１０．１５７

ＦＡＮ（外）

防振架台、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＲＰＩ－ＧＰ４５Ｋ３

冷房能力

暖房能力

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

ＦＡＮ（内）１７１ｍＬ／ｈ（－１０℃ＷＢ）

ＲＡＣ-2

4床室（208～212）

4床室（221～228）

  ２８．０ｋｗ

　３１．５ｋｗ

５．４７

０．２６×２

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧ２

ＰＡＣ－２－９ 空冷ヒートポンプエアコン

天井ビルトイン型

７．１ｋｗ（２．４～８．０ｋｗ）

８．０ｋｗ（２．０～１２．６ｋｗ）、４．５ｋｗ（－１０℃ＷＢ）

コンクリートベース（防振ゴム）転倒防止金具共

３φ２００ １．９１

０．１７

０．１９

１１ ＲＰＩ－ＧＰ８０ＲＨＮ

（寒冷地用）

ＰＡＣ－２－２ １６．０ｋｗ

１８．０ｋｗ

２．５２

０．２８

ＲＡＳ－ＡＰ１６０ＳＧＲ

R4・3



ＲＣＩ－ＧＰ３６Ｋ３

機器番号

機器リスト

機器名称 備　　考 機器番号 機器名称 備　　考機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様 機　　　　　　　　　　　器　　　　　　　　　　　仕　　　　　　　　　　　様
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　
　　　付属電動機

電　源 容　量　ｋＷ

据付位置台　数　

４

ＰＡＣＯ－２－４ １ 事務室系統ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ５．２６

０．２６×２

外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量

２８．０ｋｗ

２６．６ｋｗ（１５．３ｋｗ）

３５ｍ３／ｍｉｎ × ２２０Ｐａ

１６．３ｋｇ／ｈ

ＦＡＮ（内） ３φ２００ ０．３０

ＰＡＣＯ－２－５ １ ＳＥ病棟

４床室Ｄ系統

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ５．２６

０．２６×２

外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量

２８．０ｋｗ

２６．６ｋｗ（１５．３ｋｗ）

３５ｍ３／ｍｉｎ × ２２０Ｐａ

１６．３ｋｇ／ｈ

ＦＡＮ（内） ３φ２００ ０．３０

ＰＡＣＯ－２－６ １ ＳＷ病棟

４床室Ｃ系統

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量 ＦＡＮ（内） ３φ２００

２．１４

０．２０

１４．０ｋｗ

１３．７ｋｗ（７．９ｋｗ）

１８ｍ３／ｍｉｎ × ２４０Ｐａ

８．４ｋｇ／ｈ

０．１５

ＰＡＣＯ－２－３ １ 手術系統ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ５．２６

０．２６×２

外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量

２８．０ｋｗ

２６．６ｋｗ（１５．３ｋｗ）

３５ｍ３／ｍｉｎ × ２２０Ｐａ

１６．３ｋｇ／ｈ

ＦＡＮ（内） ３φ２００ ０．３０

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ１４０ＳＧＲ

ＲＰＩ－ＡＰ２１００ＫＦＧ

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲ

ＲＰＩ－ＡＰ２１００ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ２１００ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ１０８０ＫＦＧ

ＰＡＣＯ－２－１ １ ＳＥ病室

１床室Ａ系統

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量 ＦＡＮ（内） ３φ２００

４．０７

０．２８

０．３０

２２．４ｋｗ

２１．４ｋｗ（１２．３ｋｗ）

２８ｍ３／ｍｉｎ × ２６０Ｐａ

１３．１ｋｇ／ｈ

ＰＡＣＯ－２－１－１ １ ＳＥ病室

１床室Ａ系統

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量 ＦＡＮ（内） ３φ２００

４．０７

０．２８

０．３０

２２．４ｋｗ

２１．４ｋｗ（１２．３ｋｗ）

２８ｍ３／ｍｉｎ × ２６０Ｐａ

１３．１ｋｇ／ｈ

ＰＡＣＯ－２－２ １ ＳＷ病室

１床室Ｂ系統

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量 ＦＡＮ（内） ３φ２００

４．０７

０．２８

０．３０

２２．４ｋｗ

２１．４ｋｗ（１２．３ｋｗ）

２８ｍ３／ｍｉｎ × ２６０Ｐａ

１３．１ｋｇ／ｈ

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ２２４ＳＧＲ

ＲＰＩ－ＡＰ１６８０ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ１６８０ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ１６８０ＫＦＧ

ＰＡＣ－２－２－３ ２ ＨＣＵ（４床）空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット２方向吹出型

冷房能力

暖房能力

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

フィルターボクス、高性能フィルタ（９０％）、化粧パネル、ワイドパネル、多機能リモコン 共

ＰＡＣＯ－１－１ １ 外来系統

床置高静圧型

冷房能力

暖房能力

２８．０ｋｗ（３３．５ｋｗ）

２６．５ｋｗ（２８．０ｋｗ）

処理風量 ５２ｍ３／ｍｉｎ × ２１０Ｐａ

防振架台、木台、転倒防止金具、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ６．４３

０．２８

ＦＡＮ（内） １．５

設備用エアコン（オールフレッシュ型）

ＰＡＣＯ－１－２ １ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ５．２６

０．２６×２

外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量

２８．０ｋｗ

２６．６ｋｗ（１５．３ｋｗ）

３５ｍ３／ｍｉｎ × ２２０Ｐａ

１６．３ｋｇ／ｈ

ＦＡＮ（内） ３φ２００

廊下系統

ＰＡＣＯ－１－３－１ １ 待合系統

床置高静圧型

冷房能力

暖房能力

２８．０ｋｗ（３３．５ｋｗ）

２６．５ｋｗ（２８．０ｋｗ）

処理風量 ５２ｍ３／ｍｉｎ × ２１０Ｐａ

防振架台、木台、転倒防止金具、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ６．４３

０．２８

ＦＡＮ（内） １．５

設備用エアコン（オールフレッシュ型）

０．３０

加湿能力（気化式）

パン型加湿器 加湿能力（電熱式） ６．５ｋｇ／ｈ 電気ヒータ ３φ２００ ５．０

ＰＡＣＯ－１－３－２ １ 待合系統

床置高静圧型

冷房能力

暖房能力

２８．０ｋｗ（３３．５ｋｗ）

２６．５ｋｗ（２８．０ｋｗ）

処理風量 ５２ｍ３／ｍｉｎ × ２１０Ｐａ

防振架台、木台、転倒防止金具、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ６．４３

０．２８

ＦＡＮ（内） １．５

設備用エアコン（オールフレッシュ型）

ＰＡＣＯ－１－４ １ 輸血検査系統ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ５．２６

０．２６×２

外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量

２８．０ｋｗ

２６．６ｋｗ（１５．３ｋｗ）

３５ｍ３／ｍｉｎ × ２２０Ｐａ

１６．３ｋｇ／ｈ

ＦＡＮ（内） ３φ２００

ＰＡＣＯ－１－５ １ 放射線系統ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量 ＦＡＮ（内） ３φ２００

２．１４

０．２０

１４．０ｋｗ

１３．７ｋｗ（７．９ｋｗ）

１８ｍ３／ｍｉｎ × ２４０Ｐａ

８．４ｋｇ／ｈ

ＰＡＣＯ－１－６－１ １ 厨房系統

床置高静圧型

冷房能力

暖房能力

２８．０ｋｗ（３３．５ｋｗ）

２６．５ｋｗ（２８．０ｋｗ）

処理風量 ５２ｍ３／ｍｉｎ × ２１０Ｐａ

防振架台、木台、転倒防止金具、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ６．４３

０．２８

ＦＡＮ（内） １．５

設備用エアコン（オールフレッシュ型）

ＰＡＣＯ－１－６－２ １ 厨房系統

床置高静圧型

冷房能力

暖房能力

２８．０ｋｗ（３３．５ｋｗ）

２６．５ｋｗ（２８．０ｋｗ）

処理風量 ５２ｍ３／ｍｉｎ × ２１０Ｐａ

防振架台、木台、転倒防止金具、アクティブフィルター、室外機架台 共

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ ６．４３

０．２８

ＦＡＮ（内） １．５

設備用エアコン（オールフレッシュ型）

ＰＡＣＯ－１－７ １ 厨房附室系統

外来系統

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００外気処理エアコン（大容量加湿タイプ）

天埋高静圧型

冷房能力

暖房能力

処理風量 ＦＡＮ（内） ３φ２００

２．１４

０．２０

１４．０ｋｗ

１３．７ｋｗ（７．９ｋｗ）

１８ｍ３／ｍｉｎ × ２４０Ｐａ

８．４ｋｇ／ｈ

０．３０

０．１５

０．１５

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

加湿能力（気化式）

パン型加湿器 加湿能力（電熱式） ６．５ｋｇ／ｈ 電気ヒータ ３φ２００ ５．０

パン型加湿器 加湿能力（電熱式） ６．５ｋｇ／ｈ 電気ヒータ ３φ２００ ５．０

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

防振架台、フィルターボックス、抗菌加工高性能フィルタ（６５％）、ロングライフフィルタ、ドレンアップメカ、多機能リモコン 共

ＲＰ－ＡＰ３３５ＣＨＶＦＰ１

１ （室内機ドレンパン） ＫＰ－７０５  ＣＢ付

ＲＰ－ＡＰ３３５ＣＨＶＦＰ１

１ （室内機ドレンパン） ＫＰ－７０５  ＣＢ付

ＲＰ－ＡＰ３３５ＣＨＶＦＰ１

１ （室内機ドレンパン） ＫＰ－７０５  ＣＢ付

ＲＰ－ＡＰ３３５ＣＨＶＦＰ１

ＲＰ－ＡＰ３３５ＣＨＶＦＰ１

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ１４０ＳＧＲ

ＲＡＳ－ＡＰ１４０ＳＧＲ

ＲＣＩＤ－ＧＰ４５Ｋ２

ＲＰＩ－ＡＰ２１００ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ２１００ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ１０８０ＫＦＧ

ＲＰＩ－ＡＰ１０８０ＫＦＧ

ＰＡＣ－２－８ 空冷ヒートポンプエアコン（冷暖同時タイプ）

室外機（リニューアル型）

冷房能力

暖房能力

２８．０ｋｗ

３１．５ｋｗ

ＣＯＭＰ

ＦＡＮ（外）

３φ２００ １ ＲＦ

ＰＡＣ－２－１０－１ ３ スタッフステーション

ＰＡＣ－２－１０－２ １ スタッフルーム

ＰＡＣ－２－１０－３ １ 治療室

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

３．６ｋｗ

４．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

４．５ｋｗ

５．０ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

空冷ヒートポンプエアコン

天井カセット４方向吹出型

冷房能力

暖房能力

化粧パネル、多機能リモコン 共

２．８ｋｗ

３．２ｋｗ

ＦＡＮ（内） １φ２００ ０．０５７

ＲＣＩ－ＧＰ４５Ｋ３

ＲＣＩ－ＧＰ２８Ｋ３

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
空調機器表-４

A1：No Scale

A3：No Scale

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－０５

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

アクティブフィルター、室外機架台 共

ＲＡＳ－ＡＰ２８０ＳＧＲＸ

R4・3



機器リスト１

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
換気機器表-1

A1：No Scale

A3：No Scale

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－０６

機器番号

ＨＥＸ－１０１

ＨＥＸ－１０３

ＨＥＸ－１０４

ＨＥＸ－１０５

ＨＥＸ－１０６

ＨＥＸ－１０７

ＨＥＸ－１０８

ＨＥＸ－１０９

ＨＥＸ－１１０

ＨＥＸ－１１１

ＨＥＸ－１１２

ＨＥＸ－１１３

ＨＥＸ－１１４

ＨＥＸ－２０１

ＨＥＸ－２０２

ＨＥＸ－２０３

ＨＥＸ－２０４

ＨＥＸ－２０５

ＨＥＸ－２０６

ＨＥＸ－２０７

ＨＥＸ－２０８

ＨＥＸ－２０９

ＨＥＸ－２１０

ＨＥＸ－２１１

ＨＥＸ－２１２

ＨＥＸ－２１３

ＨＥＸ－２１４

ＨＥＸ－２１５

ＨＥＸ－１１５

ＨＥＸ－２１６

系　統　名 種別 型式 番　手

風量 静圧

Ｐａ

防振

付属電動機

電　源 容量ＫＷ

台　数 据付位置 備　考

　　／ｈ

中央治療室 全熱交換器ＨＥＸ ７３０ ２１０ １－２００ ０．５４ １（天井隠蔽型） 中央治療室

リハビリ技師室

救急・夜間受付

スタッフルーム

リハビリテーション室

医薬品情報管理室

薬局

薬剤検収室

医事事務室

支援事務所

栄養科事務室

技師室

救急治療室

家族控室

スタッフステーション

治療室

スタッフルーム

事務室

看護部室

男子・女子更衣室

院長室

医局

医師当直室

食堂・デイルーム

医療情報提供室

ボランティア室

病棟薬局

職員厚生室

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

全熱交換器

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

ＨＥＸ

７０

６０

１００

８２０

２００

１００

３０

５４０

１２０

３５０

８０

１７０

７０

４１０

２００

１２０

４００

１４０

７８０

２００

４２０

１２０

８２０

１００

７０

５０

４６０

１１０

９０

１１０

１３０

１１０

１１０

９０

１３０

１４０

１１０

１９０

１００

１００

１２０

１１０

１００

１１０

１１０

１２０

８０

１００

１１０

１３０

１００

８０

１３０

１１０

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

１－２００

０．１２６

０．１２６

０．１２６

０．５４

０．１５４

０．１２６

０．１２６

０．３１

０．１２６

０．２２５

０．１２６

０．１５４

０．１２６

０．３１

０．１５４

０．１２６

０．３１

０．１２６

０．５４

０．１５４

０．３１

０．１２６

０．５４

０．１２６

０．１２６

０．１２６

０．３１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

（天井隠蔽型）

ギブス室 全熱交換器ＨＥＸ ２３０ １９０ １－２００ ０．１５４ １（天井隠蔽型）

ＨＣＵ（４床） 全熱交換器ＨＥＸ ２４０ １００ １－２００ ０．１５４ １（天井隠蔽型）

リハビリ技師室

救急・夜間受付

スタッフルーム

医薬品情報管理室

薬局

薬剤検収室

医事事務室

支援事務所

栄養科事務室

技師室

救急治療室

家族控室

治療室

スタッフルーム

事務室

看護部室

男子・女子更衣室

院長室

医局

医師当直室

食堂・デイルーム

医療情報提供室

ボランティア室

病棟薬局

職員厚生室

ギブス室

ＨＣＵ（４床）

リハビリテーション室

スタッフステーション

ＨＥＸ共通事項

１．全熱交換アダプター、リモコンスイッチ付属とし、本体間の配線配管は本工事とする。

KPI-AP802S1

KPI-AP152S1

KPI-AP152S1

KPI-AP152S1

KPI-AP252S1

KPI-AP802S1

KPI-AP252S1

KPI-AP152S1

KPI-AP152S1

KPI-AP502S1

KPI-AP152S1

KPI-AP152S1

KPI-AP352S1

KPI-AP252S1

KPI-AP152S1

KPI-AP502S1

KPI-AP252S1

KPI-AP152S1

KPI-AP502S1

KPI-AP152S1

KPI-AP802S1

KPI-AP252S1

KPI-AP502S1

KPI-AP152S1

KPI-AP802S1

KPI-AP152S1

KPI-AP152S1

KPI-AP152S1

KPI-AP502S1

KPI-AP252S1

ｍ２
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ひまわりプラザ
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ風除室(1)

操作廊下

加熱調理エリア

盛付エリア

栄養科事務室

廊　下(5)

女子便所(2)

薬品庫

調剤・製剤室 調剤コーナー

製剤コーナー
健診廊下

放
射

線
待

合
ス

ペ
ー

ス

空調機械室(1)

倉　庫

検査相談室

ＥＰＳ

クリーンルーム

職員女子便所(1)

男子便所(2)

倉　庫

リネン庫不潔リネン庫

廊　下(1)

売店倉庫

売　店

医療情報管理室

総合待合

男子便所(1)

女子便所(1)

バス待合

医事課事務室

検体検査室

理学療法室

総
合

受
付

カ
ウ

ン
タ

ー

階段(北)

Ｘ線ＴＶ室(2)

洗浄室

一般撮影室

EV(2)

遊水池

ＥＰＳ

看護当直室

ＤＷ

ＰＳ

中　庭

更衣ブース

ＰＳ

前　室

ＰＳ

調理室

栄養指導室

ガーデンライト

ガーデンライト

ガーデンライト

プレイルーム

ＰＳ

中待合(1)

ＰＳ

ＰＳ

投薬カウンター

診察室(2)

階段(中央)

内視鏡室(1)

内視鏡室(2)
洗浄室

スタッフ室

内科･心療内科入口 整形入口

外来待合 外来待合

中待合(3)

中待合(2)

廊　下(2)

更衣ブース

更衣ブース

水飲場

EVホール(2)

職員男子便所(1)

更衣スペース

更衣ｽﾍﾟｰｽ

診察室(1)

補助散水栓

上部検査前処置ｽﾍﾟｰｽ

リハビリ器具庫

受付・採血室

中央倉庫

心療内科中待合

多目的便所(1)

技師室

検査待合

筋電図・ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ室

廊　下(6)

受付・会計

車椅子置場(1)

自販機コーナー

カルテ庫

訪問看護室

技師室

TELコーナー

外来受付

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

1-9-1
PAC

×3

1-4-4
PAC

1-9-2
PAC

PAC PAC

PAC

PAC

PAC
1-4-1-1

PAC
1-4-1-1

1-4-3
PAC

PAC
1-4-2 ×2

PAC
1-4-2

PAC
1-18

PAC
1-4-1-1

1-4-5
PAC

PAC

PAC
1-11-1 ×4

PAC
1-2-1 ×2

PAC
1-11-3

PAC
1-5-1

PAC
1-6-1

PAC
1-6-1

×2
PAC
1-6-5

×2

PAC
1-5-5

PAC
1-6-2

PAC

PAC
1-5-1

PAC
1-2-1

PAC
1-5-2

PAC
1-6-2

PAC
1-6-1

PAC
1-5-2

PAC
1-5-1

PAC
1-5-3

PAC
1-5-4

PAC
1-6-3

PAC
1-6-4

PAC
1-2-2

PAC
1-2-2

PAC
1-3-1

PAC
1-3-2 ×３

PAC
1-1-2

PAC
1-4-1-1 PAC

1-4-1

PAC
1-1-16-1

1-2-2
PAC

1-7-7
PAC

ステーション
スタッフ

救急外来待合

職員便所(2)

透析室

眼科検査暗室

眼科治療室

眼科診察室

夜間職員専用駐車場

屋外階段(西)

守衛室

風除室(2)

内科診察室(2)

男子更衣室 スタッフ室 透析機械室

眼科検査ｽﾍﾟｰｽ

ギブス室

救急廊下

駐輪場 2段式 22台

職員便所(1)

廊　下(3)

車椅子利用者用駐車場(2台)

女子更衣室

汚物洗浄室

ＤＳ

外科診察室(2)

整形外科診察室

外科診察室(1)

プレイルーム

小児科診察室

スタッフ室

内科診察室(1)

中待合(3)

救急治療室

スタッフ廊下(2)

治療室便所

小児科・外科入口

休憩コーナー

内科診察室(3)

心療内科診察室

救急・夜間・職員出入口

霊安室

DP

医療ガス室(1)

PAC
1-1-3 ×2 1-1-2

PAC

1-1-1
PAC

1-1-4
PAC

1-1-1
PAC

1-1-2
PAC

1-1-1
PAC

1-8-1
PAC

PAC
1-1-2

PAC
1-1-2 ×3

PAC
1-8-3

PAC
1-8-15-1

PAC
1-1-2

PAC
1-1-2

PAC
1-1-1-1

PAC
1-13-3

PAC

PAC
1-13-1

1-13-1
PAC

1-2-2
PAC

PAC
1-1-14-1

1-1-2
PAC

1-1-2
PAC

PAC
1-1-2

PAC
1-1-2

PAC
1-13-4

空調機械室/DS

準備スペース

倉　庫

EVホール(3)
更衣・休憩室

検収室

EV(3)

下処理エリア

洗浄エリア

食品庫

階段(東)

倉　庫

更衣ｽﾍﾟｰｽ

PAC
1-7-7

PAC
1-7-5

PACO
1-5

PAC
1-7-2

PAC
1-7-8

PAC
1-7-1

PAC
1-7-1

PAC
1-7-1

PAC
1-7-3-1

PAC
1-7-5

PAC
1-A

1-12-1
PAC

1-12-1
PAC

1-12-1
PAC

1-A
PAC

PAC
1-2-1

PAC
1-7-3

中央治療室
PAC
1-8-2 ×4

PAC
1-4-1

PAC
1-1-1 ×2

小児科・外科入口

ボイラー室

受　付

Ｘ線ＴＶ室(1)

ＣＴ室

スタッフ廊下(2)

EVホール(1)

ＣＰＵ室

心カテ操作室

生理機能検査室

運動負荷心電図室

エコー室

払　出

1-10-1

1-10-1-1

1-10-3

1-10-1

1-10-2

1-10-2 1-10-1

1-10-1

1-4-1-1

廊　下(7)

1-10-2 1-10-2

薬務室兼DI室

ＭＲＩ前室

消火ポンプ室

受付・操作廊下

医療ガス室(2)

廊　下(4)

1-1-5
PAC

1-13-2

PAC
1-5-1

1-6-5-1

暗　室

服薬指導室

投　薬

検　収

技師室

リハビリ用便所 更衣室

計測室

健診事務室

エコー室

健診待合室

健診サロン
水治療室

PAC
1-11-2

診察室(3)

PAC
1-7-3-1

PAC
1-1-21-1-2

PAC

PAC
1-5-3

1-12-1
PAC

1-12-1
PAC

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

補助散水栓

Ｆ

Ｆ

Ｆ
消火器BOX付補助散水栓

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

HEX

111
HEX

112
HEX

HEX
108

HEX
109

HEX
103

HEX
107

HEX
105

ＰＳ

ＰＳ
ＰＳ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＤＳ

Ａ

Ｎ２

Ｎ

Ｏ

HEX
106

HEX
104

HEX
115

HEX
101

N

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＭＲＩ室

HEX
113

110

HEX
114

3
HEX

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
1階平面図　空調機器配置図

A1：S=1/150

A3：S=1/300

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－０７

R4・3



特１床室４床室(D-7) 225

ＤＳ

病棟廊下(2)

収納 収納 収納 収納収納ＰＳ ＥＰＳ ＰＳ ＰＳ洗面洗面

ＰＳ

空調機械室/DS

ＰＳ ＰＳ ＰＳＰＳＰＳＰＳ ＰＳ

ＰＳ

ユニットシャワーユニットシャワー ユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワー ユニットシャワー

ＰＳ

廊　下(9)

EV(3)

中庭上部

洗面洗面洗面洗面

Ｆ

Ｆ

４床室(D-3) 230 ４床室(D-4) 228 ４床室(D-5) 227 ４床室(D-6) 226

ＰＳ

研修室

ＰＳ ＰＳＰＳ

ﾜｰ
ﾄﾞ

ﾛｰ
ﾌﾞ

ﾜｰ
ﾄﾞ

ﾛｰ
ﾌﾞ

Ｆ

ユニットシャワー

ﾜｰ
ﾄﾞ
ﾛｰ

ﾌﾞ

ﾜｰ
ﾄﾞ

ﾛｰ
ﾌﾞ

ﾜｰ
ﾄﾞ
ﾛｰ
ﾌﾞ

便　所 便　所 便　所 便　所 便　所

185

階段(東)

EVホール(3)

１床室(A-4)217

リネン室

多目的便所(3) ゴミ庫

家族控室兼面談室

Ｆ

病棟廊下(2)

職員厚生室

PAC
2-5-2

HEX
201

PAC
2-5-7 ×4

PAC
2-5-4

HEX
215

PAC
2-3a-3

PAC
2-5-5

EVホール(2)
上ル

ＰＳ

ＥＰＳ

職員男子更衣室

高圧蒸気滅菌器

回収廊下

ＰＳ

ＢＣＲ前室
標本説明室/受付

乗換ホール

スタッフ通路

事務室

清掃員控室

用具庫

ＰＳ

医局ラウンジ・資料閲覧コーナー

器材室

階段(北)

払出・返却廊下

未消毒室 既消毒室

手術室(1)

手術室(2)

給湯コーナー

EV(2)

職員男子便所(2)職員女子便所(2)

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜPーS

PSﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ

職員入口ポーチ

男子更衣室

女子更衣室

風除室(3)

バルコニー(3)

サーバー室

Ｆ

Ｆ

ＥＰＳ

医師当直室

職員女子更衣室

Ｆ

廊　下(8)

Ｆ

DP

連 絡 ブ リ ッ ジ

院長室

バルコニー(1)

バルコニー(2)

バルコニー(4)

バルコニー(5)

看護部室

職員休憩室

受付

手術ホール

2-3-1
PAC

2-3-3
PAC

×2

2-3-2-1
PAC

HEX
205

HEX
2082-3-2

PAC

2-3a-3
PAC

2-4-2
PAC

2-3a-2
PAC

×２

2-3a-1
PAC

2-3a-3
PAC

2-3a-3
PAC

HEX
207

206
HEX

209
HEX

2-5-6
PAC

2-5-1
PAC

×4

210
HEX

2-5-3
PAC

2-4-1
PAC

2-4-5
PAC

2-4-2
PAC

2-4-6
PAC

2-4-7
PAC2-4-3

PAC

2-4-7
PAC

2-4-7
PAC

上
ル

車椅子置場

収納

ＰＳ

車椅子置場

収納

４床室(C-1) 208

屋外階段(西)

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＤＳ

ＰＳ

病
棟

廊
下

(1
)

ＤＳ

用具庫

ＰＳ

清浄室(汚物処理室)

EV(1)

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

作業スペース

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置場

ＰＳ

食堂・デイルーム

ボランティア室

医療情報提供室

給湯ｽﾍﾟｰｽ 貸冷蔵庫ｽﾍﾟｰｽ

４床室(C-4) 212

４床室(C-3) 211

ＤＳ・ＰＳ

洗面

病
棟

廊
下

(1
)

ＥＰＳ

４床室(C-2) 210

(4種分別)
ゴミ置場

収納ＰＳ

配膳スペース

洗面洗面

脱衣室

浴　室

特殊浴室・洗濯室

排
水

W1
50

Ｆ

４床室(D-1) 232 ４床室(D-2) 231

Ｆ

ＰＳ

便　所

便　所

便　所

便　所

便　所 便　所

ＰＳ

収納ＰＳ

ＰＳ

洗面

洗面

収納

ＰＳ

洗面

収納

用具庫

ＨＣＵ(４床)

スタッフ休憩室

病棟薬局

多目的便所(2)

治療室

器材倉庫

喫煙室

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

Ｆ

洗濯室

女子便所(3)

男子便所(3)

ＤＷ

Ｆ

ＥＰＳ

食堂・デイルーム

４床室(D-1) 232 ４床室(D-2) 231

HEX
213

PAC
2-6-1

HEX
212

PAC
2-6-1

HEX
214

PAC
2-6-1

PAC
2-6-3

PAC
2-10-1

PAC
2-10-1

PAC
2-7-2

PAC
2-10-3

HEX
203 HEX

216

PAC
2-10-1

HEX
202

PAC
2-10-4

HEX
204

PAC
2-10-2

RAC
1

病
棟

廊
下

(1
)

PAC

１床室(B-1)207

１床室(B-2)206

１床室(B-3)205

１床室(B-4)203

１床室(B-5)202

１床室(B-6)201

車椅子置場 車椅子置場車椅子置場 TELｺｰﾅｰ 車椅子置場

１床室(A-3)216１床室(A-2)215１床室(A-1)213 １床室(A-6)220１床室(A-5)218 １床室(A-7)221 １床室(A-8)222 １床室(A-9)223

当直室1

医　局

ＤＳ

廊　下(10)

倉庫・書庫

2-5-2
PAC

2-4-2
PAC

2-4-2
PAC

2-10-4
PAC

RAC
1

RAC
2

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

RAC
1

N

2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

PAC
2-9

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ
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(112)

(140)

(162)

(207)

( 72)

b

※1 室内機合計容量18.4kwより、冷媒管はdとすべきだが、Cと記載されている。

    d（18.0kw以上 37.0kw未満）、C（11.2kw以上 18.0kw未満）

※2 室内機合計容量37.0kwより、冷媒管はGとすべきだが、dと記載されている。

    G（37.0kw以上 53.0kw未満）、d（18.0kw以上 37.0kw未満）

PAC-1-6
室外機 450型

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

( 28)

( 36)

( 45)

( 22)

( 45)

( 28)

( 90)

( 22)

( 22)

PAC-1-6-2
4方向 28型

運動負荷心電図室

PAC-1-6-3
2方向 45型

PAC-1-6-4
2方向 36型

PAC-1-6-5
天埋 45型

PAC-1-6-5
天埋 45型

健診待合室

健診待合室

PAC-1-6-1
2方向 22型

PAC-1-6-2
4方向 28型

PAC-1-6-1
2方向 22型

PAC-1-6-1
2方向 22型

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ( 44)

( 90)(134)

(162)

(207)

(229)

( 81)

(109)(338)

    d（18.0kw以上 37.0kw未満）、C（11.2kw以上 18.0kw未満）

※1 室内機合計容量18.0kwより、冷媒管はdとすべきだが、Cと記載されている。

PAC-1-12
室外機 224型

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

( 28)

( 28)

( 28)

( 28)

( 28)

PAC-1-12-1
4方向 28型

更衣・休憩室

PAC-1-12-1
4方向 28型

PAC-1-12-1
4方向 28型

PAC-1-12-1
4方向 28型

PAC-1-12-1
4方向 28型

栄養科事務室

検収室

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

( 56)

( 84)

( 56)(140)

※2 室内機合計容量 4.4kwより、冷媒管はAとすべきだが、bと記載されている。

    A（5.6kw未満）、b（5.6kw以上 11.2kw未満）

スタッフルーム

外来

内科診察室(4)

受付操作廊下

内視鏡受付

ひまわりプラザ

総合受付・会計

ＡＴＭコーナー

休憩室

心電図検査室

心電図検査個室

超音波検査室

健康相談室(3)
PAC-1-6-5-1
2方向 45型

談話室

健康相談室(1)

健康相談室(2)

薬局

くすり相談室

医薬品情報管理室

医薬品情報管理室

薬剤検収室

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室

ﾘﾊﾋﾞﾘ技師室

栄養相談室

ＥＶホール

内科待合

総合案内

総合案内

クリーンルーム前室

PAC-1-11
室外機 280型

    b（5.6kw以上 11.2kw未満）、C（11.2kw以上 18.0kw未満）

※1 室内機合計容量10.2kwより、冷媒管はbとすべきだが、Cと記載されている。

厨房

PAC-1-A
室外機 160型

PAC-1-A
厨房用 80型

(160)

厨房
PAC-1-A
厨房用 80型

記号

ｲ φ１２．７ φ６．３５

ガス管 液  管

2.2～4.5kw

室内機 室外機

２管式（冷暖切替）

分岐管以降

BS-2

BS-3

BS-1 BSVP-112K 11.2kw未満

11.2～18.0kw未満

18.0～28.0kw未満

BSVP-180K

BSVP-280K

J φ３８．１ φ２８．６ φ１９．０５

φ３８．１ φ２５．４ φ１５．８８

φ３８．１ φ２５．４ φ１９．０５I

N φ４４．５ φ３１．８ φ２２．２

φ４４．５

φ４４．５ φ２５．４ φ１９．０５

φ４４．５

K

φ１９．０５φ３１．８L

φ２８．６ φ２２．２M

H

69.0kw

45.0kw

50.0～56.0kw

80.0～85.0kw

73.0kw

71.0kw未満

78.4kw未満

78.4kw以上

f φ３１．８ φ２２．２ φ１５．８８

φ３１．８ φ２５．４ φ１５．８８G

35.5kw

53.0kw未満

A φ１２．７ φ９．５２ φ６．３５

記号 液  管吸込ガス管 吐出ガス管

３管式（冷暖同時）

室外機 分岐管以降

5.6kw未満

φ１５．８８ φ１２．７ φ９．５２

φ１９．０５ φ１５．８８ φ９．５２

b

C

11.2kw未満

18.0kw未満

BS-1

BS-2

室外機 分岐管以降

14.0kw

16.0～22.4kw

d φ２５．４ φ１９．０５ φ１２．７ 22.4kw 37.0kw未満BS-3

28.0kw

φ１９．０５ φ１２．７φ２８．６E 28.0kw

o φ１２．７ φ９．５２ φ９．５２

p φ２２．２ φ１９．０５ φ９．５２

q φ２５．４ φ２２．２ φ１２．７ 33.5～40.0kw

r

s

t

φ２８．６

φ２８．６

φ２８．６

φ２２．２

φ２２．２

φ２５．４

φ１２．７

φ１５．８８

φ１５．８８

45.0kw

50.0～56.0kw

61.5～67.0kw

u

v

φ３１．８

φ３１．８

φ２５．４

φ２８．６

φ１９．０５

φ１９．０５

73.0kw

77.5～90.0kw

16.0kw未満

25.0kw未満

33.5kw未満

45.0kw未満

50.0kw未満

61.5kw未満

73.0kw未満

101.0kw未満

ｷ φ２５．４ φ１２．７

φ１２．７φ２８．６

22.4kw

28.0kw

ｳ

ｴ

φ１５．８８ φ９．５２

φ９．５２φ１９．０５

5.6～9.0kw

11.2～16.0kw

φ９．５２φ２２．２

14.0kw

16.0kw

22.4kw

28.0kw

11.2kw未満

18.0kw未満

37.0kw未満

ｵ

ｸ

室内機 室外機 分岐管以降

ﾀ φ１２．７ φ９．５２

ｺ φ３１．８ φ１５．８８ 35.5kw 53.0kw未満

φ３８．１ｻ φ１５．８８ 45.0kw

ｿ φ４４．５ φ２２．２ 73.0～95.0kw

ｽ φ３８．１ φ１９．０５ 50.0～69.0kw 71.0kw未満

71.0kw以上φ４４．５ φ１９．０５ｾ

ｼ φ３１．８ φ１９．０５

ﾁ φ２８．６ φ１５．８８

14.0kw

16.0～22.4kw

28.0kw

33.5～40.0kw

45.0kw

73.0～95.0kw

50.0～67.0kw

2.2～6.3kw

(15m以上)

7.1～16.0kw

22.4kw

28.0kw

45.0kw

56.0kw

100～118kw

16.0kw未満

25.0kw未満

33.5kw未満

45.0kw未満

50.0kw未満

73.0kw未満

101.0kw未満

101.0kw以上

撤去設備（Ｒ４０７Ｃ） 更新設備（Ｒ４１０Ａ）

撤去設備（Ｒ４０７Ｃ） 更新設備（Ｒ４１０Ａ）

CH-1

CH-1

CH-3

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1 CH-AP160SSX

CH-3 CH-AP280SSX

16.0kw以下

16.1～28.0kw以下

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

PAC-1-1
室外機 690型 → 730型

PAC-1-4
室外機 800型 → 850型

PAC-1-7
室外機 850型 → 730型

ｴ

C

d

d

C

b

A

ｴ

ｴ

※1 C

b

b

d

d

※1 C

C

b

※2 b

b

d

d

C

C

A

ｷ

ｷ

ｷ

ｷ

ｴ

ｷ

ｴ

ｺ

ｳ

J

d

d

※1 C

C

b

G

G

G

※2 d

d

C

b

bd

b

b

A

u

ｴ

dH

E

d

NH

H

ｿ

d

ｽJ
ﾁ

ｺ

r

r

u

C

r

p

C

C

ｳ

41.55
0.70+0.85+2.50

A

A

A

A

b

A

A

A

A

A

d

A

A

b

A

C A

A

A

A

A

C A

A

A

A

A

ｳb

ｲ

A

b ｳ

ｺ

ｴ

ｷ

d C

A

A

A

A

b

ｳ

ｳ

A

A

A

b A

A

A

A

A

A

b ｳ

A

A

A

A

A

b A

A

A

b

d ｷ

A

A

A

b

C ｴ

C ｴ

A

AA A

A

C ｴ

ｲ

 5.56

 2.14

 0.87

 4.41

 1.15

 4.11

A → o ｲ → ﾀ

 1.55

 1.95

 1.64

 0.65

 0.50

 6.24

 0.69

 1.38

 4.83 9.00

 2.69

 1.13

 1.86

53.11
1.50

42.92
1.39

20.64
0.70+1.04+2.69

1.50
30.53

40.39
1.44

34.07
0.81+0.60+2.24

PAC-1-9
室外機 224型

BS-1

BS-1

BS-1

BS-3

( 22)

( 56)

( 45)

(224)

BS-1

BS-2

( 28)

(168)

PAC-1-8-2
2方向 56型

中央治療室

PAC-1-8-2
2方向 56型

中央治療室

PAC-1-8-2
2方向 56型

中央治療室

PAC-1-8-2
2方向 56型

中央治療室

PAC-1-8-3
4方向 56型

救急治療室

PAC-1-8-15-1
2方向 45型

PAC-1-8-1
2方向 22型

PAC-1-9-1
4方向 56型

PAC-1-9-1
4方向 56型

PAC-1-9-1
4方向 56型

PAC-1-9-2
4方向 28型

ｲ

ｲ

(112)

(168)

(196)

(101)

(112)

(168)

(224)(325)

(347)
洗浄室

救急夜間受付

支援事務室

医事事務室

医事事務室

医事事務室

CH-3

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-3

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

PAC-1-8
室外機 355型 → 400型

ｴ

b

ｴ

ｴ

d

d

f
q

C

A

d ｷ

b

A

A

C ｴ

ｴ

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-1

BS-2

( 22)

( 45)

( 28)

( 36)

( 56)

( 56)

( 45)

( 45)

( 22)

( 36)

PAC-1-7-1
4方向 56型

PAC-1-7-1
4方向 56型

操作廊下

操作廊下

PAC-1-7-7
天吊 36型

ＣＴ室

PAC-1-7-8
天吊 56型

PAC-1-7-1
4方向 56型

心カテ操作室

PAC-1-7-3-1
天吊 45型

Ｘ線ＴＶ室(2)

PAC-1-7-5
2方向 22型

ＭＲＩ前室

PAC-1-7-3
天埋 45型

PAC-1-7-3-1
天吊 45型

Ｘ線ＴＶ室(1)

PAC-1-7-2
4方向 28型

技師室

PAC-1-7-7
天吊 36型

PAC-1-7-5
2方向 22型

暗室

ｲ

( 67)

(112)

(112)

(148)(260)

(112)(372)

(394)

(430)

(458)

(503)

(112)

Ｘ線撮影室

ＣＰＵ室

ＭＲＩ室

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

b

C

C

d

G

G

G

G

A

A

A

A

C

C A

b

b

A

A

A

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

CH-1

G

G
バルブ止

49.06
1.47

34.03
1.35

13.75
1.47

23.70
1.41

44.53
1.39

26.72
1.12

40.43
1.14

25.43

1.00

1.00

 7.81

 6.57

ｷ
 1.85

 4.12

 0.52

 1.23

 2.82

 4.81

 0.60

 1.01

 2.54

 2.19

 5.11

 3.59

 2.61

 2.21

 0.83

 5.28

 3.13

 0.66

 1.50

 1.50

 0.83

 8.06

 4.76

 3.29

 0.48

 17.78

 10.45

 0.80

 1.39

 2.36

 2.40

 0.55

 2.82

 0.74

 3.64

 0.45

 3.34  3.35

14.35

 5.93 11.91

 3.64

 2.26

 2.13

 1.33  1.86

 1.07  2.31

 1.08  1.67

 1.12  1.55

 0.91  0.91  1.84

 0.70  1.37

23.03  1.88

 0.81  2.88

 7.12  1.99

 2.50  1.89

 2.09  2.03

 7.28  1.73  1.21

 5.76

 2.60  1.50

 1.00  0.87  2.21

 1.82  1.71

 1.28  1.74

 0.97  1.74

 2.13  1.60

 0.66  0.74  2.29

 6.15  1.32

 1.27  2.74

 1.27  2.48

 3.37  1.96

 5.42  0.75  2.01

 6.27

10.74

21.31

ｲ → ﾀ

 3.07  4.23

 8.13

15.23  1.91

 3.39

 5.22

 2.07

 2.39

 1.53  3.20

 2.54

 5.43

 4.97

 1.61

 4.04

 3.97

 9.09  4.49

 4.48

 8.16

 2.80

 2.03

 3.33

13.89

 1.38

 1.61

 8.19

 3.51

11.50

 3.19

 4.22

 7.78

 4.95  1.15  0.48  2.72

 6.37

 9.70  2.04

 1.63  1.79

 2.80  2.01

 0.82  2.09

 0.61  0.46  5.87

 6.06

 1.77  1.39

 0.75  1.92

 3.01  1.39

 3.11

 1.45

 0.85  2.05

 0.82  3.10

 1.40  2.84

 1.20  1.36

 7.14  2.71

 0.90  1.33

 0.78  0.66  2.25

 5.52

 2.28  1.63

 1.77  2.65

15.45

(503)

 3.12  2.42

 1.67  2.37

 6.31  2.50

 5.72  1.90

 1.81  1.27

 2.45  2.13

 1.17

 3.70

 4.08

 1.60

 6.37

 1.70

 1.80

 2.50

 2.68

 3.80

 4.83

 3.27

 4.17

 3.40

 0.85

 1.95

 0.87

 2.37

 2.10

 3.22

 1.82

 1.78

 4.97

 1.52

 3.62

ｲ

ｳ → ｲ

 3.26

 4.25

 5.56

 2.74

 2.33

 0.64

 0.98

 4.10

 3.87

 5.45

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

 2.29  1.34  1.98

 4.30  1.43

 9.87  1.15

 5.94  1.27

 3.22  0.28

 0.62

 9.00

 1.68

 8.76

 1.68  3.55  1.17

 3.93

 1.99  2.45  2.62

 4.47

 4.03  5.95

 5.74  2.09

 0.88  1.41

 1.44  2.10

 2.87

 3.10

 1.26  1.05  3.22

 2.65

 1.86

 5.55

 5.44  2.82

10.79  1.73

 1.38  1.47

 3.48

 1.80

 2.44

 1.75  3.86

 1.83  1.40

 8.82  1.28

ｴ → ｳ

ｴ → ｳ

１

２

３

４

ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮＳ ＆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＳ

一級建築士登録：建設大臣 第256096号  川 上 善 博

登　録 ＣＨＥＣＫＥＤ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ ＪＯＢ ＮＡＭＥ

ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ ＆ ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ．

ＳＣＡＬＥＤＡＴＥ

株式会社 シャトーシーピー一級建築設計事務所

〒３８９－０５０２ 長野県東御市鞍掛３８３－９

ＦＡＸ　０２６８－６２－３２５６

ＴＥＬ　０２６８－６２－３２５５
空調系統図-1

A1：No Scale

A3：No Scale

東御市民病院空調設備等更新工事

一級建築士事務所登録：長野県知事(上田)I第42041号

Ｍ－１０

R4・3



PAC-2-1

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 36)

BS-1

( 45)

PAC-2-2-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-2-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-2-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-2-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-2-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-2-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-1
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 36型

PAC-2-1-2
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 45型

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

( 81)

(117)

(153)

(189)

(225)

(261)

(297)

(333)

(369)

( 72)

(108)

(144)

(180)

(216)(585)
BS-1

BS-2

(112)

BS-2

(112)

BS-1

( 22)

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)

BS-1

( 71)

( 90)

BS-1

( 90)

BS-1

BS-1

( 22)

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)

BS-3

PAC-2-5-1
4方向 56型

PAC-2-5-1
4方向 56型

PAC-2-5-1
4方向 56型

PAC-2-5-1
4方向 56型

PAC-2-9-1
4方向 45型

PAC-2-9-1
4方向 45型

研修室

研修室

PAC-2-9-1
4方向 45型

PAC-2-9-1
4方向 45型

研修室

研修室

PAC-2-5-6
天埋 56型

看護部室

PAC-2-5-2
2方向 22型

医師当直室

PAC-2-5-3
2方向 28型

清掃員控室

PAC-2-5-5
2方向 28型

PAC-2-5-4
4方向 71型

職員厚生室

PAC-2-5-2
2方向 22型

PAC-2-6-1
4方向 28型

PAC-2-6-1
4方向 28型

PAC-2-6-1
4方向 28型

病棟薬局

ボランティア室

医療情報提供室

PAC-2-6-2
天埋 71型

食堂・ディルーム

PAC-2-6-2
天埋 71型

食堂・ディルーム

PAC-2-6-2
天埋 71型

食堂・ディルーム

PAC-2-6-2
天埋 71型

食堂・ディルーム

PAC-2-6-3
2方向 28型

ｳ

ｳ

ｳ

ｳ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｳ

ｲ

ｲ

ｲ

(142)

(213)

(284)

(312)

(396)

( 90)(112)

( 90)(202)

(273)

(301)

(329)

(351)

(112)(463)

(112)(575)

(284)

( 56)

( 84)

( 56)

(631)

PAC-2-1-3
天埋 71型

病棟廊下(2)

PAC-2-1-3
天埋 71型

病棟廊下(2)

PAC-2-1-3
天埋 71型

病棟廊下(2)

PAC-2-1-3
天埋 71型

病棟廊下(2)
ｳ

ｳ

ｳ

ｳ

(142)

(213)

(284)
外来系統

PACO-1-2
室外機 280型

PACO-1-2
天埋型 280型

廊下系統

待合系統

待合系統

PACO-1-4
室外機 280型

PACO-1-4
天埋型 280型

輸血検査系統

PACO-1-5
室外機 140型

PACO-1-5
天埋型 140型

放射線系統

外来系統

厨房系統

PACO-1-7
室外機 140型

PACO-1-7
天埋型 140型

厨房附室系統

PACO-2-1
室外機 224型

PACO-2-1
天埋型 224型

SE病棟・1床室A系統

SE病棟・1床室A系統

PACO-2-1-1
室外機 224型

PACO-2-1-1
天埋型 224型

PACO-2-2
室外機 224型

PACO-2-2
天埋型 224型

SE病棟・1床室B系統

PACO-2-3
室外機 280型

PACO-2-3
天埋型 280型

手術系統

PACO-2-4
室外機 280型

PACO-2-4
天埋型 280型

PACO-2-5
室外機 280型

PACO-2-5
天埋型 280型

SE病棟・4床室D系統

事務室系統

PACO-2-6
室外機 140型

PACO-2-6
天埋型 140型

SW病棟・4床室C系統

屋上 ＵＰＳ室

    d（18.0kw以上 37.0kw未満）、C（11.2kw以上 18.0kw未満）

※1 室内機合計容量18.0kwより、冷媒管はdとすべきだが、Cと記載されている。

医局

医局

医局

医局

休憩室

家族控室

食堂喫煙室

特１床室（２３０）

１床室（２１１）

１床室（２１２）

１床室（２１３）

１床室（２１５）

１床室（２１６）

１床室（２１７）

１床室（２３１）

１床室（２３２）

１床室（２３３）

１床室（２３５）

１床室（２３６）

１床室（２３７）

１床室（２３８）

１床室（２４１）

１床室（２４２）

PAC-2-3a
室外機 450型

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)( 28)

BS-1

( 36)

BS-1

( 28)

BS-1

( 28)

BS-1

BS-1

( 28)

( 28)

BS-1

BS-1

( 36)

( 99)

PAC-2-3a-1
4方向 71型

職員男子更衣室

PAC-2-3a-2
4方向 56型

職員女子更衣室

PAC-2-3a-2
4方向 56型

職員女子更衣室

PAC-2-3a-3
天埋 45型

廊下(10)

PAC-2-3a-3
天埋 45型

廊下(8)

PAC-2-3a-3
天埋 45型

廊下(8)

PAC-2-3a-3
天埋 45型

廊下(9)

PAC-2-4-7
4方向 28型

女子更衣室

PAC-2-4-3
2方向 28型

スタッフ通路

PAC-2-4-7
4方向 28型

男子更衣室

手術ホール

PAC-2-4-2
4方向 28型

乗換ホール

PAC-2-4-2
4方向 28型

PAC-2-4-7
4方向 28型

PAC-2-4-2
4方向 28型

払出・返却廊下

PAC-2-4-5
4方向 71型

未消毒室

PAC-2-4-2
4方向 28型

回収廊下

PAC-2-4-6
4方向 36型

既消毒室

ｲ

ｲ

ｳ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｳ

ｲ

( 99)

( 56)

( 56)

( 92)

(120)

(148)

(176)

( 90)

(135)

(191)

(236)

(292)

(363)

(135)

(191)

(367)

PAC-2-4-1
2方向 36型

面談室

スタッフルーム

BS-1

( 45)

BS-2

(140)

BS-1

( 45)

BS-2

(142)

PAC-2-3-3
4方向 71型

事務室

PAC-2-3-3
4方向 71型

事務室

PAC-2-3-2
天埋 45型

院長室

PAC-2-3-1
天埋 140型

倉庫書庫

PAC-2-3-2-1
天吊 45型

サーバー室

ｲ

ｲ

ｳ

ｳ

(142)

(187)

(327)

(372)

PAC-2-2-2
天埋 45型

病棟廊下(1)

PAC-2-2-2
天埋 45型

病棟廊下(1)

PAC-2-2-2
天埋 45型

病棟廊下(1)

ｲ( 90)

(135)

PAC-2-2
室外機 500型 → 140型

BS-1

( 45)

BS-1

( 90)

BS-1

( 28)

BS-1

(108)

PAC-2-2-3
2方向 45型

PAC-2-2-3
2方向 45型

ＨＣＵ（４床）

ＨＣＵ（４床）

PAC-2-10-1
4方向 36型

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

PAC-2-10-1
4方向 36型

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

PAC-2-10-1
4方向 36型

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

PAC-2-10-3
4方向 28型

治療室

PAC-2-10-2
4方向 45型

スタッフルーム
ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

ｲ

( 90)

( 72)

(108)

(136)

(226)

(271)

PAC-2-8
室外機 280型

PACO-1-1
室外機 280型

PACO-1-1
床置型 280型

PACO-1-3
室外機 280型

PACO-1-3
室外機 280型

PACO-1-3
床置型 280型

PACO-1-3
床置型 280型

PACO-1-6-1
室外機 280型

PACO-1-6-2
室外機 280型

PACO-1-6-1
床置型 280型

PACO-1-6-2
床置型 280型

UPS用
室外機 45型

UPS用
天吊？ 45型

記号

ｲ φ１２．７ φ６．３５

ガス管 液  管

2.2～4.5kw

室内機 室外機

２管式（冷暖切替）

分岐管以降

BS-2

BS-3

BS-1 BSVP-112K 11.2kw未満

11.2～18.0kw未満

18.0～28.0kw未満

BSVP-180K

BSVP-280K

J φ３８．１ φ２８．６ φ１９．０５

φ３８．１ φ２５．４ φ１５．８８

φ３８．１ φ２５．４ φ１９．０５I

N φ４４．５ φ３１．８ φ２２．２

φ４４．５

φ４４．５ φ２５．４ φ１９．０５

φ４４．５

K

φ１９．０５φ３１．８L

φ２８．６ φ２２．２M

H

69.0kw

45.0kw

50.0～56.0kw

80.0～85.0kw

73.0kw

71.0kw未満

78.4kw未満

78.4kw以上

f φ３１．８ φ２２．２ φ１５．８８

φ３１．８ φ２５．４ φ１５．８８G

35.5kw

53.0kw未満

A φ１２．７ φ９．５２ φ６．３５

記号 液  管吸込ガス管 吐出ガス管

３管式（冷暖同時）

室外機 分岐管以降

5.6kw未満

φ１５．８８ φ１２．７ φ９．５２

φ１９．０５ φ１５．８８ φ９．５２

b

C

11.2kw未満

18.0kw未満

BS-1

BS-2

o φ１２．７ φ９．５２ φ９．５２

室外機 分岐管以降

d φ２５．４ φ１９．０５ φ１２．７ 22.4kw 37.0kw未満BS-3

p φ２２．２ φ１９．０５ φ９．５２

14.0kw

16.0～22.4kw

28.0kw

φ１９．０５ φ１２．７φ２８．６E 28.0kw

q φ２５．４ φ２２．２ φ１２．７ 33.5～40.0kw

r φ２８．６ φ２２．２ φ１２．７ 45.0kw

s φ２８．６ φ２２．２ φ１５．８８ 50.0～56.0kw

t φ２８．６ φ２５．４ φ１５．８８ 61.5～67.0kw

u φ３１．８ φ２５．４ φ１９．０５

φ３１．８ φ１９．０５v φ２８．６

73.0kw

77.5～90.0kw

16.0kw未満

25.0kw未満

33.5kw未満

45.0kw未満

50.0kw未満

61.5kw未満

73.0kw未満

101.0kw未満

ｷ φ２５．４ φ１２．７

φ１２．７φ２８．６

22.4kw

28.0kw

ｳ

ｴ

φ１５．８８ φ９．５２

φ９．５２φ１９．０５

5.6～9.0kw

11.2～16.0kw

φ９．５２φ２２．２

14.0kw

16.0kw

22.4kw

28.0kw

11.2kw未満

18.0kw未満

37.0kw未満

ｵ

ｸ

ﾀ φ１２．７ φ９．５２

室内機 室外機 分岐管以降

14.0kw

16.0～22.4kw

28.0kw

33.5～40.0kw

45.0kw

ｺ φ３１．８ φ１５．８８ 35.5kw 53.0kw未満

φ３８．１ｻ φ１５．８８ 45.0kw

ｿ φ４４．５ φ２２．２ 73.0～95.0kw

ｽ φ３８．１ φ１９．０５ 50.0～69.0kw 71.0kw未満

71.0kw以上φ４４．５ φ１９．０５ｾ

ｼ φ３１．８ φ１９．０５ 73.0～95.0kw

ﾁ φ２８．６ φ１５．８８ 50.0～67.0kw

2.2～6.3kw

(15m以上)

7.1～16.0kw

22.4kw

28.0kw

45.0kw

56.0kw

100～118kw

16.0kw未満

25.0kw未満

33.5kw未満

45.0kw未満

50.0kw未満

73.0kw未満

101.0kw未満

101.0kw以上

撤去設備（Ｒ４０７Ｃ） 更新設備（Ｒ４１０Ａ）

撤去設備（Ｒ４０７Ｃ） 更新設備（Ｒ４１０Ａ）

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-3

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1

CH-1 CH-AP160SSX

CH-3 CH-AP280SSX

16.0kw以下

16.1～28.0kw以下

ｴ → ｳ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｳ → ｲ

ｸ → ｵ

ｸ → ｵ

ｸ → ｵ

ｸ → ｵ

ｸ → ｵ

ｲ → ﾀ

ｲ → ﾀ

PAC-2-3
室外機 450型 → 400型

PAC-2-4
室外機 450型 → 400型

PAC-2-5
室外機 690型 → 670型

PAC-2-6
室外機 450型 → 400型

PAC-2-7
室外機 730型 → 280型

ｵ

ｵ

ｵ

ｵ

ｳ

ｳ

ｳ

ｳ

ｵ

ｵ

ｵ

ｳ

ｳ

ｵ

ｵ

ｵ

ｴ

ｴ

ｴ

ｴ

ｴ

ｴ

ｳ

ｳ

I

G

d

d

d

d

d

C

d

b

ｷ

ｴ

d

d

ｷ

ｷ

ｷ

ｴ

ｳ

d

C

C

b

b

C

ｳ

b

C

C

d

d

d

d

d

d

b

b

C

※1 C

d

C

ｳ

I H

ｻ

H

H

J ｵ

E

s q

ｸ

q

t

q

p

d A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A → o

ｳb

A

A

Ab

A

A

A

A

A

A

ｴC

A

C

A b

C

C

A

ｴ

ｴ

A

A

b

b ｳ

b ｳ

A

b A

A

A

A

d ｷ

ｲ

ｳb

A

b ｳ

A

ｸ

ｸ

ｴ

ｴ

ｷ

ｷ

ｷ

ｸ

ｸ

ｸ

ｴ

ｲ

 7.52
0.84+0.60+1.89

23.24

12.67
1.93

25.77
0.96

15.09
1.39

21.84
0.70+0.71+2.44

 8.52
1.42

11.3

17.77
1.47

14.05

16.29

18.96

28.18

28.51

2.00

2.00

43.94

2.00

10.51

2.00

22.12

2.00

17.95

2.00

1.35

1.49

1.45

1.28

18.50

2.00

1.56

21.98

2.00

1.39

11.43

2.00

1.45

50.64

2.00

1.28

44.07

2.00

1.14

24.73

2.00

1.54

15.74

2.00

1.00

41.12

 0.58

 4.87

 3.42

 3.17

 3.11

 3.76

 1.66

 2.49

 12.10

 2.93

 1.80

 5.11

 3.56

 6.49

 4.18

 0.64

 2.68

 1.11

 3.47

 2.52

 1.73

 1.22

 3.54

 9.73

 2.24

 4.90

 0.65

 2.35

 2.33

 5.34

 4.29

 0.87

 16.3

  6.6

 4.79

 1.47

26.47  6.91  2.46

 2.46 6.61

 2.46 6.39

 2.46 6.60

 2.46 6.34

 2.46 8.47

 6.18  2.13

 6.52  2.03

 2.03 6.55

 2.03 7.26

 2.03 5.98

 2.03 6.26

 2.03 5.95

 2.03 6.02

 2.03 5.67

21.98  2.01

 4.51

30.31

15.02

 1.60  2.01

 1.21  4.98

 1.86  2.36

 1.76  0.61  2.08

 5.99

 1.61

 3.65

 3.27

 2.17

13.45

 1.57

11.42

C

 1.98  1.35  2.85

 1.35

 1.85

 2.87

 5.33

 1.35  2.14

 2.32  1.69

 3.07  2.03

 0.92  1.62

 4.44  1.71

 1.58

 0.67

 3.36

 1.75  1.73

 2.14  2.68

 2.82

 0.69  1.18

11.10

 1.95

 2.47

 1.39

 1.24  1.59

 2.34

 3.16  1.67

 5.05

 4.08

 3.94

 0.59

 0.99  3.28

 7.32  1.10

 1.14  1.76

 3.77  0.31  1.68

 4.06

 1.78  0.41  1.76

 4.26

 7.78  5.04

 2.37

11.85  0.74  2.56

 1.45  1.92

 3.44  1.69

10.08  1.33

 0.81  0.49  7.70

 0.46

 9.86

10.34

 2.35

 5.35

 4.02

 29

 4.57

 4.35

 30

 0.87  1.97
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撤去機器を示す

個室個別空調変更機器を示す


